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ABSTRACT:  Considering the increasing rate of energy consumption and its environmental detrimental 
effects, as well as considering the use of non-renewable energy sources such as fossil fuels, energy 
management issues have become more important. Given the 40% share of the building industry’s total 
energy consumption, as well as the 80% share of energy consumed during the operation period, attention 
to the areas of energy management and optimization during the operation period of the buildings can 
have a major impact on buildings’ energy performance. In this research, through identifying building 
energy management tools and studying previous studies, and assessing the effects of building energy 
management systems, the economic and environmental impacts of using building energy management 
systems on the annual energy consumption in an office building in Tehran as a case study has been 
investigated. The results indicate a 32 percent reduction in energy consumption and a significant 
reduction in the release of the environmental pollutants in smart mode compared to the base mode. 
Moreover, considering the social costs associated with the emitted pollutants as well as the return period, 
it has been attempted to identify the factors contributing to the economic justification of using smart 
heating and cooling systems. According to the results, the use of smart energy management systems 
can be considered an effective step in optimizing and managing energy consumption in the construction 
sector.
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1- INTRODUCTION
Increasing energy consumption, globally, in addition 

to making economic challenges, has led to detrimental 
environmental impacts, especially in developing countries 
[1].  In most of developing countries such as Iran, due to the 
high share of non-renewable energy sources such as fossil 
fuels, addressing the issue of energy management is so critical 
based on its destructive environmental impacts [2]. Moreover, 
in Iran, the building sector is one of the primary sources 
of energy consumption. As a result, it is crucial to address 
energy management strategies, such as the development of 
smart heating and cooling systems in the building sector [3].

In recent years, due to the growing use of smart energy 
management systems in the building sector, some studies 
are conducted to assess the impact of using smart energy 
management systems. King and Morgan (2007) showed that 
the productivity of the building energy consumption, as well 
as the energy consumption costs, are significantly affected by 
smart building energy management systems such as smart 
heating and cooling systems [4]. Rocha et al. (2014) examined 
the effects of energy pricing policies on the development of 
smart energy management systems in the building sector [5]. 
Furthermore, Aslam et al. (2017) investigated the capabilities 

of reducing energy consumption in smart buildings using 
genetic algorithms and different energy pricing scenarios [6]. 

In the present study, it is tried to evaluate the environmental 
and economic effects of smart heating and cooling systems 
in a non-residential building as a case study. In addition 
to evaluating the environmental and economic impacts, 
by calculating the social costs of pollutant emissions and 
evaluating the payback period, it is attempted to identify and 
evaluate the factors affecting the economic feasibility of using 
smart heating and cooling systems in the building sector.

2- METHODOLOGY
The methodology of this research is comprising of the 

following stages:
1. Library studies and identifying smart heating and 

cooling systems components: at this stage, it is tried to review 
the recently conducted studies in the field of using smart 
energy management systems in the building sector. Moreover, 
based on the current infrastructural and economic conditions 
of Iran, it is tried to identify the available components for 
smart heating and cooling systems.

2. Case study: to identify the economic and 
environmental impacts of using smart heating and cooling 
systems, a two-story building with an area of 6700 m2 is 
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studied in Tehran, the capital and largest city of Iran. 
3. Evaluating the economic and environmental impacts: 

At this stage, considering the average reduction in the annual 
energy consumption, the economic and environmental 
impacts of using smart heating and cooling equipment are 
evaluated. The use of smart devices will have direct and 
indirect economic effects that are addressed in the current 
study. 

4. Interpreting the results: at this stage, it is tried to 
evaluate the challenges and obstacles toward the use of 
smart heating and cooling systems and identify the possible 
solutions for their development. 

3- RESULTS AND DISCUSSION
After developing the smart heating and cooling systems 

on a non-residential building, the annual energy and water 
consumption in both base and smart modes are shown in 
Table 1. 

Based on the results of implementing smart heating and 
cooling systems (Table 1), in the first step, the economic 
effects are evaluated (Table 2).

In addition to identifying the economic impacts of 
developing smart heating and cooling system (Table 2), it is 
tried to evaluate the environmental impacts. In this regard, it 
is tried to identify the emission units for both natural gas and 
electricity consumption (Table 3).

Based on Tables 2 and 3, the environmental impacts of 
using smart heating and cooling systems are shown in Table 4.

As shown in Table 4, using smart heating and cooling the 
pollutant emission reduced significantly.

In addition to evaluating the environmental impact of 

using smart heating and cooling systems, it is tried to identify 
the impact of using smart heating and cooling systems on the 
social costs of pollutant emissions (Table 5).

As depicted in Table 5, considering the social costs of 
pollutant emissions, the annual cost savings of using smart 
heating and cooling systems increased by about 30%.

After identifying the direct and indirect economic 
effects of using smart heating and cooling systems, through 
calculating Net Present Value (NPV), the payback period is 
calculated (Eq. 1).

(1 )
i

t

CFNPV
i

=
+

                                                         (1)

Where, CFi is the annual cost saving, i is the interest rate, 
and t is the year number. The payback period is about three 
years, based on the calculated NPV. 

The most critical challenges toward the use of smart 
heating and cooling systems are (1) additional initial costs, 
(2) low energy tariffs, and (3) uncertainties about the 
environmental and economic effects of using smart heating 
and cooling systems.

As a result, the possible solutions for the development of 
smart heating and cooling systems could be categorized into 
(1) using domestic products, (2) considering the social costs 
of pollutant emissions, (3) replacing the current energy tariffs 
with real tariffs (eliminating the energy subsidies).

4- CONCLUSION
It can be concluded that using smart heating and 

cooling systems, in addition to reducing the total energy 
consumption, maximum energy demand, and costs of energy 
consumption, by reducing the repair and maintenance 
costs, it leads to a justifiable process for returning the initial 
required investments. This issue could solve one of the major 
challenges of using smart heating and cooling systems.

Considering the challenges, obstacles, and identifying 
possible solutions for the development of smart heating and 
cooling systems could lead to a practical solution toward 
achieving sustainability in the building sector during the 
operational period in Iran.

 

 

 

Table 1. Annual water and energy consumption in the base and 
smart modes

Table 2. The economic effects of using smart technologies

Table 3. Pollutant emission of natural gas and electricity 
consumption [7]

 

Table 4. Environmental effects of using smart technologies in Iran

Table 5. Social costs saving of the pollutant emissions [8]
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ارزیابی اثرات اقتصادی و زیست محیطی سیستم های مدیریت هوشمند سرمایش و گرمایش در 
ساختمان: مطالعه ی موردی ساختمان اداری در شهر تهران
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خلاصه: با توجه به روند افزایشی مصرف انرژی در سطح جهان و آثار مخرب زیست محیطی ناشی از آن و با توجه به 
 به کارگیری منابع تجدیدناپذیر انرژی نظیر سوخت های فسیلی، توجه به بحث مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی اهمیت 
بیشتری یافته است. با توجه به سهم ۴0 درصدی صنعت ساختمان از کل مصرف انرژی و همچنین سهم 80 درصدی 
انرژی مصرفی دوره بهره برداری از کل انرژی مصرفی در طول چرخه حیات ساختمان، توجه به حوزه های مدیریت و 
بهینه سازی مصرف انرژی در طول دوره بهره برداری ساختمان ها می تواند تاثیرات عمده ای بر بهبود مصرف انرژی داشته 
باشد. در پژوهش حاضر ضمن شناسایی ابزارهای مدیریت هوشمند انرژی سیستم های سرمایش و گرمایش ساختمان و 
مطالعه پژوهش های پیشین و ارزیابی تاثیرات  به کارگیری ابزارهای مدیریت مصرف انرژی ساختمان، تاثیرات اقتصادی و 
زیست محیطی  به کارگیری این ابزارها بر روی میزان مصرف انرژی سالیانه در یک ساختمان اداری در شهر تهران به عنوان 
مطالعه موردی بررسی  شده است. نتایج  به دست آمده نشان دهنده کاهش 32 درصدی میزان انرژی مصرفی و همچنین 
کاهش قابل توجه انتشار آلاینده های زیست محیطی در حالت هوشمند در مقایسه با حالت پایه است. علاوه بر آن با در نظر 
گرفتن هزینه های اجتماعی ناشی از انتشار آلاینده های زیست محیطی و همچنین دوره بازگشت سرمایه سعی  شده است تا 
عوامل موثر در توجیه پذیری اقتصادی  به کارگیری سامانه های مدیریت هوشمند سیستم های سرمایش و گرمایش مشخص 
شود. ،  به کارگیری فناوری های مدیریت هوشمند انرژی ساختمان می تواند به عنوان گام موثری در زمینه بهینه سازی و 

مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان شناخته شود.
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1- مقدمه
به عنوان  شدن  قلمداد  انرژی  علاوه بر  مصرف  افزون  روز  افزایش 
جوامع  در  زیست محیطی  بحران های  بروز  موجب  اقتصادی،  چالش 
توسعه یافته و به خصوص در حال توسعه  شده است ]1[. در کشور های 
انرژی  منابع  بالای  سهم  به  توجه  با  ایران  نظیر  توسعه  حال  در 
به مقوله مدیریت  پرداختن  ناپذیر نظیر سوخت های فسیلی،  تجدید 
از  زیست محیطی،  مخرب  آثار  دلیل  به  انرژی  مصرف  بهینه سازی  و 
به  توجه  با  ساختمان  صنعت   . ]2[ است  برخوردار  ویژه  ای  اهمیت 
سهم حدود ۴۰ درصدی خود از میزان مصرف انرژی کشور، یکی از 

تاثیرگذار ترین حوزه های مصرف انرژی بوده، که توجه به آن می تواند 
به  یابی  دست  راستای  در  موجود  وضعیت  تغییر  در  به سزایی  سهم 
توسعه پایدار ایفا نماید ]3[. در صنعت ساختمان بیش از 8۰ درصد 
مصارف انرژی مختص به دوره بهره برداری است که خود نشان دهنده 
اهمیت توجه به مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در این دوره است 
]۴[. همچنین با توجه به آمارهای سال های اخیر، حدفاصل سال های 
برابر  شده است.   8/7 ایران  در  انرژی  مصرف  میزان  تا 1383   1358
 علاوه بر آن میزان تولید انرژی متناسب با این رشد مصرف 9/۴ برابر 
بهره مند  تعداد مشترکین  افزایش در حالی است که  این   شده است. 
الگوی  افزایشی  روند  نشان دهنده  برابر شده، که  تنها 5/5  انرژی  از 
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ایران  ایران است ]5[.  علاوه بر آن در کشور  انرژی در کشور  مصرف 
به  انرژی  میزان مصرف  در  را  بیشترین سهم  اداری  و  بخش خانگی 
خود اختصاص داده است که این خود نشان دهنده ی اهمیت پرداختن 
به روش های بهینه سازی مصرف انرژی دوره ی بهره برداری در بخش 

مسکونی و اداری است ]6[.
حوزه ی  در  نوین  فناوری های  پیش  از  بیش  گسترش  با  امروزه   
صنعت ساختمان، به کارگیری فناوری های هوشمند با سرعت بیشتری 
اروپایی  به کارگیری  به نحوی که در کشورهای  یافته است،  گسترش 
فناوری های هوشمند در ساختم آن های تجاری پس از سال 2۰18 و 
همچنین ساختمان های مسکونی پس از سال 2۰2۰ الزامی  شده است 
]7[.  علاوه بر آن با توجه به رویکرد 2۰-2۰-2۰ در کشورهای اروپایی، 
سعی در دستیابی به کاهش 2۰ درصدی در مصرف انرژی و همچنین 
جایگزینی منابع انرژی تجدیدناپذیر با منابع انرژی تجدیدپذیر تا سال 
2۰2۰  شده است ]8[. دلیل توجه به  به کارگیری این فناوری های نوین 
را می توان  علاوه بر آثار قابل توجه آن در کاهش میزان مصرف انرژی 
از کاهش میزان مصرف  ناشی  آثار زیست محیطی  در حوزه ی کاهش 
انرژی دانست چرا که در کشورهایی نظیر ایران بخش عمده انرژی های 
تامین شده در آن از منابع انرژی های تجدید ناپذیر تامین می گردد و 
این موضوع خود  نشان دهنده ی وجود ارتباط مستقیم بین میزان مصرف 
انرژی سالانه و میزان آلاینده های منتشر شده در سطح کشور است. در 
نتیجه با توجه به اهمیت آثار زیست محیطی چرخه حیات ساختمان در 
کشور ایران و سهم قابل توجه آن از کل میزان انرژی مصرفی و آلاینده 
ابزارهای  توسعه  به کارگیری  راستای  در  در سطح کشور  منتشر شده 
این  توسعه کاربرد  راستای  مدیریت هوشمند ساختمان، گام هایی در 
تجهیزات برداشته  شده است که از جمله آن می توان به موارد اشاره 
 .]9[ نمود  اشاره  ساختمان  ملی  مقررات   19 و   13 مباحث  در  شده 
زمینه های  هوشمند،  ابزار های  از  استفاده  با  انرژی  مصرف  مدیریت 
مختلفی را در بر می گیرد که از جمله مهم ترین  آن ها مدیریت پاسخ به 
تقاضا است ]1۰[. مدیریت پاسخ به تقاضا را می توان به مجموعه  ای از 
فعالیت ها که توسط ابزارهای هوشمند انجام شده و در نهایت منجر به 
تغییر در منحنی مصرف ساختمان می گردد، اطلاق نمود ]11[. هدف 
از  به کارگیری ابزارهای مدیریت مصرف انرژی در زمینه مدیریت پاسخ 
مصرف  منحنی  تسطیح  و  بیشینه  تقاضاهای  میزان  کاهش  تقاضا  به 

انرژی است، که از طریق آن میزان مصرف حالت بیشینه کاهش می یابد 
]1۰[. بهینه سازی میزان مصرف انرژی با استفاده از ابزارهای هوشمند 
با وجود سابقه کم، گسترش بسیاری در سال های اخیر داشته است. 
از  ساختمان  انرژی  هوشمند  مدیریت  سیستم های  ایده  بار  نخستین 
آغاز شد که در سال 1995  ایالات متحده آمریکا  دانشگاه میشیگان 
در حوزه ی  اجرایی گردید ]12[.  آریزونا  دانشگاه  در  در همان کشور 
مصرف  نهایی  سطح  میزان  کاهش  هدف  انرژی،  مصرف  بهینه سازی 
انرژی از طریق کاهش و یا حذف اتلاف های انرژی توسط  به کارگیری 
ابزارهای مختلف نظیر ابزار های مدیریت هوشمند مصرف انرژی است. 
در نتیجه ابزارهای هوشمند با مدیریت، نظارت، ثبت وقایع، و کنترل 
در  انرژی  مصرف  الگوی  انرژی  کننده  مصرف  سیستم های  عملکرد 

ساختمان را اصلاح می کنند ]13[. 
اقتصادی  و  زیست محیطی  تاثیرات  ارزیابی  پژوهش،  این  هدف 
و  سرمایش  سیستم های  هوشمند  مدیریت  سامانه های   به کارگیری 
گرمایش یک ساختمان اداری در طول دوره بهره برداری است. در این 
با  راستا ضمن شناسایی و مطالعه پژوهش های پیشین در این زمینه، 
توجه به هزینه های تمام شده تولید انرژی و همچنین آلاینده های منتشر 
شده ناشی از تولید انرژی، و همچنین با بررسی یک مطالعه موردی در 
هوشمند سیستم های سرمایشی  مدیریت  ابزارهای  زمینه  به کارگیری 
و گرمایشی ساختمان در ساختم آن های اداری در شهر تهران، تاثیرات 
زمینه های  انرژی ساختمان در  ابزارهای مدیریت هوشمند   به کارگیری 
اقتصادی و زیست محیطی بررسی  شده اند.  علاوه بر ارزیابی آثار اقتصادی 
و زیست محیطی ناشی از کاهش میزان مصرف انرژی با توجه به اهمیت 
محاسبه  با  انرژی  مصرف  از  ناشی  زیست محیطی  آثار  به  پرداختن 
و  زیست محیطی  آلاینده های  انتشار  از  ناشی  اجتماعی  هزینه های 
همچنین ارزیابی دوره بازگشت سرمایه سعی  شده است تا عوامل تاثیرگذار 
بر اقتصادی بودن  به کارگیری سامانه های مدیریت هوشمند سیستم های 
سرمایش و گرمایش مشخص و ارزیابی شود. با توجه به نتایج  به دست 
آمده در نظر گرفتن هزینه های غیر ملموس انتشار آلاینده ها )هزینه های 
اجتماعی( و همچنین در نظر گرفتن قیمت تمام شده تولید انرژی بدون 
اعمال یارانه های دولتی نشان دهنده قابلیت های اقتصادی  به کارگیری 
سامانه های مدیریت هوشمند سیستم های سرمایش و گرمایش  علاوه بر 

آثار زیست محیطی  آن ها بوده است. 
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2- پیشینه پژوهش
فناوری های  بگارگیری  رشد  به  توجه  با  اخیر  سال های  در 
ارزیابی  بسیاری در جهت  هوشمند در صنعت ساختمان، تلاش های 
وجود  با  فناوری ها  این  فناوری ها  شده است.  این  تاثیرات  به کارگیری 
مدیریت  حوزه های  در  متعدد  قابلیت های  به  توجه  با  اندک،  سابقه 
ارتقای  همچنین  و   ،]3[ پایدار  توسعه   ،]1۴[ ساختمان  هوشمند 
معیار های آسایش و رفاه ساکنان ]15[، بسیار مورد توجه بوده اند. از 
این فناوری ها می توان به معماری هوشمند ]16[،  جمله کاربرد های 
ابزارهای هوشمند  و همچنین  به کارگیری  سازه های هوشمند ]17[، 
مدیریت مصرف انرژی ساختمان ]3[ اشاره نمود.  به کارگیری ابزارهای 
هوشمند مدیریت انرژی ساختمان در دو حوزه مدیریت مصرف انرژی 
با  البته  انرژی دسته بندی می شود. که  و حوزه بهینه سازی مصرف 
توجه به گسترده بودن زمینه مدیریت مصرف انرژی در پژوهش حاضر، 
مدیریت پاسخ به تقاضا به عنوان یکی از مهم ترین زمینه های مدیریت 
انجام  مطالعات  بررسی  به  ادامه  در  بررسی  شده است.  انرژی  مصرف 

شده در این حوزه ها پرداخته  شده است: 

1-2- مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
انرژی  مصرف  هوشمند  مدیریت  حوزه های  می توان  کلی  به طور 
نظیر  به کارگیری مصالح هوشمند ]18[، کنترل  قالب مواردی  را در 
همچنین  به کارگیری  و   ،]19[ انرژی  منابع  توزیع  دقیق  مدیریت  و 
ابزارهای هوشمند مدیریت مصرف انرژی ]1۰[ دسته بندی نمود. در 
سال های اخیر پژوهش های متعددی در زمینه مدیریت مصرف انرژی 

با استفاده از ابزارهای مدیریت هوشمند ساختمان انجام  شده است.
در این راستا کینگ1 و مورگان2 در سال 2۰۰7 نشان دادند که 
تاثیر  به کارگیر  بهره وری کل سیستم و کاهش میزان هزینه ها تحت 
ابزارهای مدیریت هوشمند انرژی ساختمان می تواند با مدیریت تقاضا ی 
کاربران حاصل شود ]2۰[. همچنین در برخی از پژوهش های انجام 
شده با هدف بهینه سازی هزینه انرژی دوره بهره برداری از ابزارهایی 
استفاده  شبیه سازی   همچنین  و  بهینه سازی  الگوریتم های  نظیر 
 شده است. در این راستا ژو3 و همکاران در سال 2۰۰8 با  به کارگیری 
شبیه سازی مونت کارلو به ارزیابی تاثیرات  به کارگیری سیستم مدیریت 
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پاسخ به تقاضا پرداختند و مجموعه ای از مدل های مدیریت بیشینه 
مصرف و همچنین استراتژی های مقابله با رشد مصرف را با مدل های 
تفرشی  و  باقری  در سال 2۰۰9  دادند ]21[.  ارائه  شبیه سازی شده 
بهینه  برنامه ریزی  سیستم  و  انرژی  مدیریت  سیستم های  ارائه  به 
استفاده  جمله  از  بهینه  تصمیمات  از  مجموعه ای  پرداختند.  آن ها 
ذخیره سازی  سیستم های  برنامه ریزی  برق،  تولید  برای  ژنراتورها  از 
روش های  ترین  مناسب  عنوان  تحت  را  انرژی  مدیریت  و  هوشمند 
حداکثر کردن منافع اقتصادی معرفی کردند ]22[. محمد و کویوو۴ 
در سال 2۰1۰ یک فرمول عمومی برای تعیین استراتژی بهینه سازی 
هزینه ها در سیستم های مدیریت هوشمند انرژی ارائه کردند که شامل 
هزینه های مصرف انرژی، هزینه های راه اندازی، هزینه های تعمیر، و 
هزینه های عملیاتی و نگهداری بود ]23[. استادلر5 و همکاران در سال 
کردن  بهینه  به جهت  را  تقاضا  به  پاسخ  تکنوژی  از  استفاده   2۰11
میزان هزینه های ناشی از انرژی و میزان انتشار گازهای گلخ آن های 
در طول چرخه حیات بررسی کردند ]2۴[ .روخا6 و همکاران در سال 
2۰1۴ تاثیر سیاست های قیمت گذاری انرژی بر روی میزان بهره وری 
انرژی در دو حال ساده و حالت استفاده از ابزارهای مدیریت هوشمند 
ساختمان بررسی کردند.  علاوه بر آن، تاثیر این سیاست ها بر میزان 
نیاز  کاهش  میزان  در  سیستم  این  از  استفاده  از  ناشی  بهبودهای 
بررسی  را  تولید  شده  آلاینده های  کاهش  میزان  و همچنین  بیشینه 
نمودند ]1۴[. در سال 2۰15 برهمن7 و همکاران با ترکیب بحث های 
مدیریت پاسخ به تقاضا و ابزارهای هوشمند ذخیره سازی انرژی، به 
انرژی پرداختند. در  بررسی مسائل مربوط به مدیریت بهینه مصرف 
برای سه  بهینه سازی شده  ارزیابی یک مساله  به  این خصوص  آن ها 
پرداختند  هزینه ها  ساختن  کمینه  هدف  با  متفاوت  موردی  مطالعه 
میزان  هدفه،  چند  بهینه سازی  مدل  یک  از  استفاده  با  نهایت  در  و 
 .]25[ نمودند  بررسی  را  زیست محیطی  آلاینده های  انتشار  کاهش 
همزمان  به  به کارگیری  اخیر  پژوهش های  از  برخی  در  آن   علاوه بر 
برنامه ریزی  مدل های  و  انرژی  هوشمند  مدیریت  سیستم های 
مصرف پرداخته  شده است. در سال 2۰16 ما8 و همکاران به بررسی 
تقاضا  به  پاسخ  مدیریت  برای  انرژی  مصرف  برنامه ریزی  مدل های 
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ابزارهای مدیریت هوشمند  از  استفاده  با  در ساختم آن های مسکونی 
پرداختند.  آن ها ابزارهای مصرف کننده انرژی را به دو گروه ابزارهای با 
قابلیت تغییر زمان آغاز به کار و ابزارهای با قابلیت تغییر مصرف انرژی 
تقسیم نمودند و به ارائه استراتژی برنامه ریزی مصرف انرژی با توجه 
به حفظ معیارهای آسایش پرداختند ]26[. در سال 2۰16 موون1 و 
همکاران برنامه ریزی مدیریت پاسخ به تقاضای انرژی ساختم آن های 
هوشمند  شبکه  از  استفاده  با  و  منظوره  چند  تجهیزات  با  مسکونی 
بررسی  انرژی در ساختم آن های مسکونی  برای زمان بندی مصرف  را 
کردند. تلاش  آن ها در جهت بهینه سازی هزینه مصرف انرژی همراه با 
ثابت نگه داشتن معیارهای آسایش بود، که نهایتا الگوریتم زمان بندی 
مصرف بهینه انرژی تجهیزات مختلف به منظور برنامه ریزی در جهت 
ارائه نمودند  را  به میزان مصرف نزدیک به حالت مطلوب  دست یابی 

 .]27[
کاهش میزان مصرف انرژی با توجه به محدودیت های تامین منابع 
انرژی تجدیدناپذیر به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های حال حاضر 
حال  در  کشورهای  در  آن  ]28[.  علاوه بر  می شود  شناخته  کشورها 
میزان  کاهش  تجدید پذیر،  انرژی  منابع  پایین  سهم  دلیل  به  توسعه 
مصرف انرژی می تواند تاثیرات بسزایی را در کاهش میزان آلاینده های 
متعددی  پژوهش های  اخیر  سال های  در  باشد.  داشته  شده  منتشر 
در زمینه  به کارگیری ابزارهای هوشمندسازی به جهت کاهش میزان 
مصرف انرژی  شده است. برخی از  آن ها به بررسی قابلیت بهینه سازی 
این  در  اند.  پرداخته  حرارتی  و  روشنایی  سیستم های  انرژی  مصرف 
افزایش  قابلیت  بررسی  به  همکاران  و  دلانی2   2۰۰9 سال  در  راستا 
کنترل  سنسورهای  با  به کارگیری  روشنایی  سیستم های  بهره وری 
درصدی  تا 7۰   5۰ کاهش  پژوهش  آن ها  نتایج  پرداختند.  هوشمند 
سال  در   .]29[ داد  نشان  را  روشنایی  سیستم های  انرژی  مصرف 
ترموستات های هوشمند و  توامان  و همکاران  به کارگیری  لو3   2۰1۰
سنسورهای تشخیص حضور با هدف بهینه سازی مصرف انرژی بررسی 
نمودند. نتایج پژوهش  آن ها کاهش %3۴ میزان انرژی مصرفی ابزارهای 
سال های  در  همچنین   .]3۰[ داد  نشان  را  گرمایش  کننده  تامین 
بهینه سازی،  قابلیت های  بررسی  به  متعددی  پژوهش های  اخیر 
آثار  و همچنین  بهینه سازی  مختلف  الگوریتم های  نحوه  به کارگیری 
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اقتصادی و زیست محیطی  به کارگیری ابزارهای هوشمند بهینه سازی 
مصرف انرژی ساختمان پرداخته اند. در سال 2۰12 وانگ۴ و همکاران 
سیستم های کنترل چند منظوره با کمک بهینه سازی هوشمند را مورد 
بالاترین سطح  به  دادند. هدف پژوهش  آن ها دست یابی  قرار  بررسی 
معیارهای آسایش، با حداقل میزان مصرف انرژی با کمک شبیه سازی 
است ]31[.  آن ها در سال 2۰12  بوده  موردی  مطالعات  قالب  در  و 
به بررسی آثار زیست محیطی  به کارگیری کنترل هوشمند ساختمان 
درصدی   11 کاهش  نشان دهنده  پژوهش  آن ها  نتایج  پرداختند. 
به  و همکاران  در سال 2۰16 شیخ5   .]32[ بود  آثار زیست محیطی 
ارزیابی سیستم های کنترل و مدیریت چندهدفه6 برای ساختم آن های 
هوشمند با هدف مصرف انرژی بهینه پرداختند.  آن ها سیستم کنترل 
چند منظوره در ترکیب با بهینه سازی هوشمند را توسعه دادند و با 
ژنتیک چندهدفه  الگوریتم  و  ژنتیک چندهدفه  الگوریتم   به کارگیری 
میزان  موثر  کنترل  و  مدیریت  شده  سازی  شبیه  مدل  یک  ترکیبی 
نتایج  کردند.  ارائه  کاربران  آسایش  سطح  همچنین  و  انرژی  مصرف 
بود  کاربران  رضایت  سطح   %8.1 بهبود  پژوهش  آن ها  نشان دهنده 
کارآمد  مدیریت  همکاران چگونگی  و  اسلام7  سال 2۰17  در   .]33[
انرژی در ساختم آن های هوشمند با استفاده از روش های بهینه سازی 
نمودند.  آن ها  بررسی  را  قیمت گذاری  الگو های  گرفتن  نظر  در  با 
نظر  در  ضمن  که  نمودند  پیشنهاد  را  ژنتیک  الگوریتم   به کارگیری 
گرفتن الگوهای هزینه، با ادغام یک سیستم ذخیره سازی انرژی، سعی 

در بهینه سازی هزینه تمام  شده مصرف انرژی می نماید ]3۴[. 
هوشمند   مدیریت  ابزارهای  قابلیت های  به کارگیری  به  توجه  با 
و  شده  منتشر  آلاینده های  و  انرژی  مصرف  کاهش  نظیر  ساختمان 
میزان  کاهش  عین  در  ساکنین  رفاه  سطح  میزان  افزایش  همچنین 
زیست محیطی  و  اقتصادی  آثار  دقیق  ارزیابی  به  نیاز  انرژی  مصرف 
ابزار های  از جمله  ابزارهای مدیریت هوشمند ساختمان   به کارگیری 
مدیریت هوشمند سیستم های سرمایشی و گرمایشی در کشور ایران 
نیز بیش از پیش احساس می گردد. در این راستا ارزیابی میزان تاثیرات 
همچنین  و  انرژی  مصرف  هزینه  میزان  بر  ابزار ها  این   به کارگیری 
سیستم های  هوشمند  مدیریت  ابزارهای  قابلیت  به کارگیری  ارزیابی 
این  گسترش  به کارگیری  جهت  در  می تواند  گرمایشی  و  سرمایشی 
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فناوری ها تاثیرات قابل ملاحظه داشته باشد. 
سال های  در  شده  انجام  پژوهش های  نتایج  می توان  نهایت  در 
اخیر در حوزه  به کارگیری ابزارهای مدیریت هوشمند ساختمان را در 

قالب جدول 1 بیان نمود.

3-  روش شناسی پژوهش
با توجه به نیاز کشور ایران به کاهش میزان مصرف انرژی و حرکت 
به سوی توسعه پایدار با توجه به اطلاعات ارائه شده در قسمت های 
قبل، در پژوهش حاضر سعی بر بررسی آثار اقتصادی و زیست محیطی 

سازی مصرف انرژیهای انجام شده در زمینه مدیریت و بهینهپژوهش 1 جدول

مراجعنتایجاهداف نوع ساختمان کشور 
تمامی آمریکا

ها ساختمان
مصرف   %9کاهش هوشمند انرژی بدون کاهش سطح رفاه سازی بهینه

ژی انر
[31]

مصرف   سازی بهینهظوره به جهت گیری سیستم کنترل چند من کاربهیارادآمریکا
انرژی 

مصرف  %11کاهش 
انرژی 

[32] 

تمامی آمریکا
ها انساختم

مصرف  سازی بهینهی تجاری برای مدیریت و هاشناسایی راه حل
انرژی 

مصرف  %37کاهش 
رژی ان

[35] 

مصرف انرژی سیستم  یزان م دری سنسورها گیر کاربهارزیابی تاثیرات  اداریایرلند
شناییرو

مصرف  %58کاهش 
انرژی 

[29] 

های تهویه هوشمند به همراه کاهش میزان مصرف انرژی سیستماداریآمریکا
ثبات معیارهای آسایش

مصرف  %20کاهش 
انرژی 

[36 ] 

های گیری الگوریتمکاربهمصرف انرژی ساختمان با  سازی بهینه مسکونی  مالزی
 سازیبهینه

%  31 شهاک
 مصرف انرژی

[33] 

مصرف  %10کاهش  ارائه یک سیستم نظارت و کنترل محیط اداری اداری هلند 
 انرژی 

[37] 

  21%کاهش  ی اوج مصرفها آنکمینه کردن مصرف انرژی در طول زم مسکونی  هند 
 یشینه مصرف ب

[38] 

ساختمان  کانادا
 مسکونی 

 40%تا  25 هشکا صرف ی اوج مها ای زمانکمینه کردن میزان تقاض
 مصرف بیشینه 

[39] 

ساختمان  کانادا
 مسکونی 

بررسی تاثیرات اعمال تغییرات قیمت بر مبنا مدل تصمیم گیری  
 مارکوف 

مصرف  13%کاهش 
 بیشینه 

[40] 

گیری مدیریت آنلاین تقاضا به جهت تغییرات پیشبینی نشده ارکبهمسکونی ایتالیا 
اضاتق

کاهش تقاضای  
بیشینه 

[41]

 30%کاهش گیری ابزارهای هوشمند مدیریت مصرف انرژیکاربهارزیابی تاثیرات  نی کومسهلند 
تقاضای بیشینه 

[13] 

ی  هاتمانی گرمایشی ساخهاکاهش میزان تقاضای بیشینه سیستم مسکونی  کانادا
 مسکونی 

 52%کاهش 
 تقاضای بیشینه 

[42] 

 30%کاهش  ی سرمایشی ا هی اوج مصرف سیستمهاکمینه سازی تقاضا در زمان مسکونی  کره 
 تقاضای بیشینه 

[43]

 17%کاهش  کاهش میزان مصرف بیشینه  تجاری و مسکونی  انگلستان 
 تقاضای بیشینه 

[44] 

 

جدول 1. پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
Table 1. Conducted research on energy management and optimization
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انرژی  شده است.  هوشمند  مدیریت  ابزارهای  از  به کارگیری  ناشی 
داده شده در شکل 1  نشان  مراحل  قالب  در  پژوهش حاضر  مراحل 

ارائه  شده اند.
با توجه به شکل 1 در گام نخست با شناسایی و مطالعه، تجهیزات 
مدیریت هوشمند سیستم های سرمایش و گرمایش شناسایی و ارائه 
می گردند.  علاوه بر آن با بررسی پژوهش های انجام شده در داخل ایران 
در این حوزه خلاصه نتایج این پژوهش ها بررسی می گردد. سپس در 
قالب مطالعه موردی ضمن  به کارگیری سیستم های مدیریت هوشمند 
کاهش  جهت  به  شده  اتخاذ  اجرایی  راهکارهای  ساختمان،  انرژی 
آن  می گردند.  علاوه بر  دسته بندی  و  شناسایی  مصرفی  انرژی  میزان 
با بررسی منحنی های عملکرد تجهیزات گرمایشی موتورخانه، تاثیرات 
بر  ساختمان  انرژی  مصرف  هوشمند  مدیریت  ابزارهای   به کارگیری 
ارزیابی  بیشینه  زم آن های  در  مصرف  و  نهایی  مصرف  میزان  کاهش 

می گردد. با محاسبه میزان انرژی مصرفی سالیانه در دو حالت پایه و 
حالت هوشمند، میزان کاهش مصرف انرژی محاسبه می گردد تا در 
ازای هر  به  بعد ضمن شناسایی میزان آلاینده های منتشر شده  گام 
واحد انرژی مصرفی، آثار زیست محیطی ناشی از  به کارگیری ابزارهای 
مدیریت هوشمند مصرف انرژی شناسایی می شود. همچنین با توجه 
از  ناشی  نتایج  به دست آمده ضمن محاسبه هزینه های اجتماعی  به 
انتشار آلاینده های زیست محیطی، دوره بازگشت سرمایه با توجه به 
هزینه های ناشی از کاهش مصرف انرژی بر مبنای قیمت تمام شده 
محاسبه  آلاینده ی  انتشار  از  ناشی  اجتماعی  هزینه های  همچنین  و 
پژوهش های گذشته  با  بازگشت سرمایه محاسبه شده  دوره  و  شده 
مراحل  از  آمده  نتایج  به دست  نهایت،  در  گردد.  ارزیابی  و  مقایسه 
قبل، با توجه به نیازهای روز کشور در زمینه مدیریت و بهینه سازی 
مصرف انرژی، چالش ها، موانع، و همچنین جوانب مثبت و راهکارهای 
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شکل 1. روندنمای روش پژوهش
Fig. 1. Research framework
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انرژی ساختمان در  ابزارهای مدیریت هوشمند  گسترش  به کارگیری 
داخل کشور نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

4- شناسایی و مطالعه
با توجه به افزایش سالانه ی تقاضای انرژی، برخی پژوهشگران بر 
این باورند که تا سال 2۰3۰ میزان سهم بخش ساختمان از مصرف 
انرژی به 55 درصد خواهد رسید ]۴5[. مطابق با روند جهانی شکل 
گرفته در سال های اخیر در کشور ایران نیز بر میزان تقاضای انرژی 
بخش ساختمان افزوده  شده است ]۴6[. با توجه به هزینه های بالای 
کندتر  همچنین  و  بیشتر  انرژی  تولید  جهت  به  زیرساخت  ایجاد 
و  فناوری ها  زمینه،  به کارگیری  این  در  سرمایه گذاری  روند  شدن 
به  مناسبی  حل  راه  انرژی  مصرف  کاهش  و  مدیریت  استراتژی های 
جهت مقابله با چالش کمبود انرژی خواهد بود. فناوری های هوشمند 
با توجه به قابلیت های ویژه خود در جهت نظارت، کنترل، و همچنین 
مدیریت مصرف انرژی قابلیت های فراوانی را در جهت کنترل و کاهش 
میزان تقاضا ایجاد نموده اند. در همین جهت ابتدا ابزار های مدیریت 
می شوند  دسته بندی  و  شناسایی  ساختمان  انرژی  مصرف  هوشمند 
مدیریت  ابزارهای  با  به کارگیری  مرتبط  پژوهش های  بعد  گام  در  و 

هوشمند ساختمان و همچنین نتایج حاصل شده ارزیابی می گردد.

شناسایی ابزارهای مدیریت هوشمند سیستم های سرمایش و گرمایش
در سال های اخیر تعریف های متنوعی از یک ساختمان هوشمند 
مطرح  شده است که به طور کلی می توان  آن ها را در قالب تعریف مقابل 

خلاصه نمود: »ساختمان هوشمند«، ساختمانی است که از فرایندهای 
سرمایش،  قبیل  از  ساختمان  عملیات های  کنترل  برای  خودکار 
دیگرسیستم ها  و  امنیت،  روشنایی،  مطبوع،  تهویه  تهویه،  گرمایش، 
کارآیی،  افزایش  ساکنین،  رفاه  و  اطمینان  سطح  افزایش  جهت  به 
استفاده هرچه بهتر از منابع انرژی، و بهینه سازی فضاها در راستای 
به حداقل رساندن آثار زیست محیطی و اقتصادی با حفظ سطح رفاه 
ساکنین استفاده نماید ]۴7[. اجزای تشکیل دهنده یک ساختمان با 
از  گرمایش  و  سرمایش  سیستم های  هوشمند  مدیریت  سامانه های 
اجزای مختلفی تشکیل  شده است، در شکل 2 این تجهیزات همراه با 
زمینه های کاربرد و همچنین روش های کنترل  آن ها مشخص  شده اند.

با توجه به موارد مطرح شده در شکل 2، در زمینه بهینه سازی مصرف 
سامانه های هوشمند سرمایش  نظیر  ابزارهایی  با  به کارگیری  انرژی، 
این سنسورها و سیستم های  میان  ارتباط  ایجاد  مرکزی و همچنین 
مصرف کننده انرژی از طریق ایجاد سیستم کنترل هوشمند، سعی در 
کاهش اتلاف های انرژی  شده است که منجر به کاهش میزان مصرف 
انرژی ساختمان بدون کاهش در میزان سطح رفاه ساکنان می گردد. 
مرکزی،  زمان بندی  هوشمند  سیستم های  با  به کارگیری  آن   علاوه بر 
قابلیت ایجاد مدیریت پاسخ به تقاضا در سیستم ایجاد می گردد که 
در این حالت با استفاده از سیستم زمانبندی هوشمند ، قابلیت انتقال 
برخی مصارف زمان بیشینه مصرف، به زمان کمینه مصرف و یا تنظیم 
مصرف تجهیزات پرمصرف انرژی بر روی حالت کمینه مصرف در طول 
میزان  کاهش  ضمن  کار  این  می گردد.  ایجاد  مصرف  اوج  زم آن های 
مصرف بیشینه، موجب کاهش میزان هزینه مصرف انرژی با توجه به 

            
     

              
           

              
       

              
            

              
          
       

           
                             

     
             

               

                        
                             

       

   
   

   
  

   
   

 
  

  
   

   
   

  
   

   
  

 
  
   
  

   
 

 
 

                                                           2 شکل 

  

شکل 2. نمونه ای از ابزارهای هوشمند  به کارگرفته شده در پژوهش حاضر
Fig. 2. Example of the smart tools used in the present study
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اختلاف نرخ مصرف انرژی در زم آن های بیشینه مصرف و زم آن های 
کمینه مصرف خواهد شد.

مطالعه نتایج پژوهش های گذشته در ایران
در ایران نیز در مورد بررسی تاثیرات  به کارگیری ابزارهای هوشمند 
انجام  شده است.  پژوهش هایی  انرژی،  مصرف  بهینه سازی  و  مدیریت 
ابزارهای  تاثیرات  به کارگیری  بررسی  به  می توان  جمله  آن ها  از 
مدیریت هوشمند انرژی در میزان مصرف انرژی تجهیزات سرمایشی 
و گرمایشی ]۴8-51[ اشاره نمود. برخی از این پژوهش ها به بررسی 
امکانات در  و کنترل  و همچنین چگونگی دسترسی  تاثیرات،  فواید، 
به  از  آن ها  برخی  همچنین   .]5۰[ پرداخته اند  هوشمند  ساختمان 
ساختمان  هوشمند  مدیریت  سیستم های  مختلف  لایه های  بررسی 
سیستم های  توسط  کنترل  قابلیت  که  تجهیزاتی  و  پرداخته اند 
هوشمند را دارند در لایه های مختلف دسته بندی نموده اند ]۴8[. 
از  به کارگیری  تاثیرپذیر  مطالعات حوزه های  از  برخی  در  آن   علاوه بر 
شده است  دسته بندی  ساختمان  هوشمند  مدیریت  سیستم های 
تا سقف 25  بهبود عملکرد  قابلیت  با  مکانیکی  تاسیسات  آن  در  که 
که  است  داده  اختصاص  خود  به  را  تاثیرپذیری  بیشترین  درصد 
هوشمند  مدیریت  سامانه های  توجه  قابل  قابلیت  خود  نشان دهنده 
انرژی  مصرف  میزان  کاهش  در  گرمایش  و  سرمایش  سیستم های 
راستا  همین  در   .]۴9[ است  بهره برداری  دوره  طول  در  ساختمان 
برخی پژوهش ها به بررسی تاثیرات  به کارگیری سامانه های هوشمند 
در بخش موتورخانه میزان مصرف گاز در ساختمان را به میزان 22/5% 

کاهش دادند ]51[. 
میزان  خصوص  در  پژوهش هایی  شده،  بیان  مطالب   علاوه بر 
گسترش  به کارگیری ابزارهای هوشمند در سال های اخیر و همچنین 
پیشبینی میزان گسترش آن در سال های آتی انجام  شده است ]52[. 
گسترش  نشان دهنده  پژوهش ها  این  از  حاصل  نتایج  بندی  جمع 
 به کارگیری ابزارهای مدیریت هوشمند انرژی ساختمان است.  به طور 
کلی می توان عوامل موثر در  به کارگیری تجهیزات مدیریت هوشمند 
مصرف انرژی ساختمان را در قالب مواردی نظیر میزان هوشمندسازی 
بافت فرسوده در سطح شهر،  ساختمان در سال های گذشته، میزان 
برخورداری خانوارها از تسهیلات و امکانات، و روند سالخوردگی سن 
اخیر، می توان  به پژوهش های  با توجه  نمود ]53[.  افراد دسته بندی 

پبش بینی نمود که  به طور متوسط تا سال 2۰2۰ میزان  به کارگیری 
 17% میزان  به  ساختمان  انرژی  مصرف  مدیریت  هوشمند  ابزارهای 

خواهد بود ]53و 5۴[

5- مطالعه ی موردی
و  اقتصادی  آثار  میزان  ارزیابی  جهت  به  حاضر  پژوهش  در 
سیستم های  هوشمند  مدیریت  ابزارهای  زیست محیطی  به کارگیری 
با  طبقه  دو  اداری  ساختمان  یک  ساختمان،  گرمایش  و  سرمایش 
مساحت زیربنای حدود 67۰۰ متر مربع در شهر تهران مورد مطالعه 
ساختم آن های  در  انرژی  مصرف  بهینه سازی  و  مدیریت  گرفت.  قرار 
اداری در مقایسه با ساختم آن های مسکونی به دلیل وجود چالش های 

مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 راهکارهای هوشمند  به کارگرفته شده در این ساختمان به جهت 

کاهش میزان مصرف انرژی سالیانه به شرح زیر است:
سیستم  هوشمند  کنترل  سامانه   و  به کارگیری  نصب     -
بوده  آبگرم  نوع  از  گرمایشی  )سیستم  مرکزی  موتورخانه  گرمایشی 
آبگرم   پمپ های  دیگ ها،  مشعل  هوشمند  کنترل  شامل  و  است 

چرخشی ساختمان و پمپ های آبگرم بهداشتی(.
سیستم  هوشمند  کنترل  سامانه  و  به کارگیری  نصب   -
عملکرد  هوشمند  کنترل  )شامل  مرکزی  موتورخانه  سرمایشی 
چیلرهای تراکمی، پمپ های ساختمان، پمپ های برج خنک کن و فن 

برج خنک کن(.
کنترل  فن کوئل های  و  به کارگیری سیستم هوشمند  نصب   -
ساختمان )ساختمان شامل 127 فن کوئل بوده و کنترل فن کوئل ها از 

نظر دمایی و زمان کارکرد صورت می پذیرد(. 
جداسازی فضا هایی که به صورت دائم استفاده می شوند از   -
فضاهایی که تنها در ساعات خاصی کاربرد دارند و تجهیز این فضا ها 

به سیستم های سرمایش و گرمایش مجزا. 
عملکرد  بهبود  در  اداری  ساختم آن های  بالای  قابلیت   علاوه بر 
مدیریت  سیستم های  با  به کارگیری  زیست محیطی  و  اقتصادی 
در  که  این  به  توجه  با  همچنین  و  سرمایش  و  گرمایش  هوشمند 
گسترش  هستند  پیشرو  زمینه  این  در  که  نیز  اروپایی  کشورهای 
 به کارگیری سامانه های هوشمند در دو مرحله انجام شده و  به کارگیری 
این سامانه ها در ساختم آن های اداری و غیر مسکونی به عنوان گام 
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اول شناخته  شده است ]7[، در نتیجه در این پژوهش نیز سعی شد تا 
بر روی ساختمانی با کاربری اداری تمرکز گردد و مطالعه کاربری های 

دیگر می تواند به عنوان مطالعات آتی شناخته شود.
شامل  حاضر  پژوهش  در  ابزارهای  به کارگرفته شده  همچنین 
کنترل  گرمایش،  و  سرمایش  هوشمند  کنترل  سامانه  نظیر  مواردی 
کنترل  برقی،  شیر  فن کوئل ها،  رادیویی  کنترل  موتورخانه،  هوشمند 
هوشمند هواساز، و همچنین کنترل هوشمند چیلر تراکمی است که 

برخی از  آن ها مطابق شکل 3 ارائه  شده است. 
موتورخانه  به کنترل هوشمند  مربوط  با شکل 3، سامانه  مطابق 
خودکار  کنترل  امکان  مشخص  شده است   1 شماره  با  که  گرمایشی 
سیستم گرمایشی مرکزی ساختمان )اعم از دیگ ها، پمپ ها و دمای 
فراهم می سازد. به کمک  را  به ساختمان(  ارسالی  بهداشتی  آبگرم 
دمای  تغییرات  با  متناسب  پمپ ها،  و  مشعل ها  کارکرد  سامانه،  این 
هوای بیرون کنترل می شود تا به این وسیله شرایط آسایش حرارتی 
و  میکروکنترلر  یک  از  سامانه  این  شود.  تامین  ساختمان  داخل  در 
چند سنسور تشکیل  شده است. به کمک سنسور دمای هوای بیرون، 

دمای ساعات مختلف روز دریافت و برای اعمال فرمان توسط دستگاه 
کنترلی ثبت می شود. همچنین سنسورهایی در مسیر آبگرم ارسالی 
به شوفاژ و یا فن کوئل ها قرار می گیرند که متناسب با فرمان دستگاه 

و نیاز ساختمان آبگرم ارسالی به پایانه های حرارتی را کنترل نماید.
مرکزی  سرمایش  سیستم  هوشمند  کنترل  به  مربوط  سامانه 
تجهیزات  خودکار  کنترل  امکان  مشخص  شده است   2 شماره  با  که 
تراکمی،  چیلرهای  از  اعم  ساختمان  مرکزی  سرمایشی  سیستم 
پمپ ها و برج های خنک کن را فراهم می سازد. به کمک سامانه های 
کنترل هوشمند سیستم سرمایش مرکزی، کارکرد کمپرسور چیلرها، 
پمپ های چیلدواتر و فن برج های خنک کن متناسب با تغییرات دمای 
هوای بیرون کنترل می شود تا به این وسیله شرایط آسایش حرارتی در 
داخل ساختمان تامین شود.  علاوه بر آن  به کارگیری این سامانه قابلیت 

تنظیم ساعات کاری سیستم سرمایشی را ایجاد می کند.
سامانه مربوط به کنترل هوشمند رادیویی که در شکل 3 با شماره 
فرستنده مرکزی که داخل  از 2 جزء  3 مشخص  شده است متشکل 
ساختمان نصب می گردند و گیرنده های متعدد بوده که امکان کنترل 

 

1 2

3 4
 

 

                                              ج    ت                                  3 شکل 

  

شکل 3. نمونه تجهیزات مدیریت هوشمند مدیریت سیستم های سرمایش و گرمایش ساختمان در مطالعه موردی
Fig. 3. Samples of smart heating and cooling management equipment in the case study
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روشنی یا خاموشی 5۰۰ نقطه ) فن کوئل یا کولر گازی( را بنا بر دمای 
مورد نظر یا تنظیمات مورد نیاز فراهم می سازد. گیرنده ها با توجه به 
اینکه کاملًا مستقل از هر زیرساختی، قابل خاموش و روشن شدن بوده 
و با توجه به توان مصرف کننده های مختلف در ساختمان در دو نوع از 

نظر توان راه اندازی شده و به بهره برداری رسیده اند.
داده  نشان   ۴ شماره  با   3 شکل  در  که  برقی  شیر های  سامانه 
 شده است به جهت تنظیم دمای آبگرم شوفاژ های موجود در ساختمان 
استفاده  شده است و  علاوه بر تنظیم دمای آب گرم زمان مورد نیاز برای 

دستیابی به این دما را کاهش می دهد.
 به کارگیری ابزارهای مدیریت هوشمند ساختمان  علاوه بر کاهش 
حالت های  انرژی  مصرف  میزان  کاهش  باعث  مصرفی  انرژی  میزان 
بیشینه می گردد. عامل اصلی کاهش میزان مصرف انرژی تغییر الگوی 
اتلاف های  حذف  جهت  هوشمند  سنسورهای  از  استفاده  با  مصرف 
انرژی است. به جهت مقایسه تاثیرات  به کارگیری تجهیزات مدیریت 
روزانه،  انرژی  تقاضای  میزان  بر  ساختمان  انرژی  مصرف  هوشمند 

نمودار عملکرد دمایی یک روز از سیستم گرمایشی ساختمان در دو 
حالت پایه و هوشمند مطابق شکل های ۴ و 5 ارائه  شده است.

مدیریت  سامانه های  5  به کارگیری  ۴و  شکل های  به  توجه  با 
کاهش  باعث  نخست  درجه  در  گرمایش  و  سرمایش  سیستم های 
این  ساختمان  شده است.  پمپ های  کار  انجام  حال  در  زمان  میزان 
 ۴ در شکل های  عملکردی پمپ ها  منحنی های  مقایسه  از  موضوع 
به نحوی که در حالت  قابل مشاهده است  به صورت محسوس  و 5 
)شکل  گرمایش  و  سرمایش  هوشمند  سیستم های  عدم  به کارگیری 
۴( پمپ های مربوط به سامانه های مختلف به صورت دائم مشغول 
به کار هستند اما در حالت  به کارگیری سامانه های مدیریت هوشمند 
پمپ ها  عملکرد  نحوه   )5 )شکل  گرمایشی  و  سرمایشی  تجهیزات 
تغییرات قابل توجهی داشته و در زمان های عدم نیاز، فعالیت  آن ها 
دمای  به  مربوط  نمودارهای  به  توجه  با  آن،  قطع  شده است.  علاوه بر 
دمای   )5 )شکل  هوشمند  تجهیزات  حالت  به کارگیری  در  آبگرم ها 
به نحوی که  تنظیم  شده است  بیرون  اساس دمای هوای  بر  و  آبگرم 

 
 

                                   4 شکل 
شکل 4. نمودار عملکرد دمایی در حالت پایه

Fig. 4. Temperature performance diagram in base mode
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یافته  افزایش  هوا  دمای  که  زمان هایی  در  چرخشی  گرم  آب  دمای 
حالت  در  آن  است.  علاوه بر  یافته  کاهش  خودکار  کنترل  صورت  به 
هوشمند دمای آب گرم بهداشتی در زمان های عدم بهره برداری از 
ساختمان کاهش یافته که این امر خود باعث کاهش زمان در حال کار 

موتور خانه و کاهش میزان مصرف انرژی و انشار آلاینده می گردد.
 به کارگیری سیستم مدیریت هوشمند مصرف انرژی، ضمن کاهش 
تجهیزات  فعالیت  زمان های  کاهش  طریق  از  انرژی  مصرف  میزان 
گرمایشی باعث کاهش میزان مصرف بیشینه انرژی می گردد. در این 
راستا در ساختمان هوشمند با  به کارگیری سنسورهای هوشمند کنترل 
دمای محیط بیرون ساختمان و تنظیم عملکرد روزانه موتور خانه بر 
اساس نتایج سنسورهای کنترل دمایی و همچنین قابلیت ایجاد برنامه 
برای سیستم های سرمایشی و گرمایشی  از پیش تعیین شده  زمانی 
قابلیت کاهش اتلاف های انرژی در ساختمان ایجاد می گردد. در نهایت 
ساختمان  انرژی  مصرف  هوشمند  مدیریت  سیستم   با  به کارگیری 

میزان مصرف سالیانه انرژی در مقایسه با حالت پایه )بدون  به کارگیری 
حفظ  عین  در  ساختمان(  انرژی  مصرف  هوشمند  مدیریت  سیستم 

میزان سطح رفاه کاربران کاهش می یابد. 
پایه )بدون  به کارگیری تجهیزات  انرژی در حالت  میزان مصارف 
مدیریت هوشمند مصرف انرژی ساختمان( و حالت هوشمند در جدول 

2 ارائه  شده است.
توجهی  قابل  کاهش  گاز  سالیانه  میزان مصرف   2 مطابق جدول 
داشته اما میزان برق مصرفی ساختمان با توجه به سهم 7۰ درصدی 
با  مقایسه  در  را  کمتری  بهبود  مصرفی  برق  کل  میزان  از  پایه  بار 
است.  داده  نشان  خود  از  مصرفی  گاز  میزان  در  صرفه جویی  میزان 
میزان  در  صرفه جویی  میزان   ،2 جدول  در  شده  ارائه  موارد   علاوه بر 
ماهه  به کارگیری  سه  دوره  در  کننده  خنک  برج های  مصرفی  آب 
سیستم های سرمایشی برابر با %12/1 بوده است. که علت این امر نیز 
کاهش زم آن های مصرف سیستم سرمایشی در دوره بهره برداری است. 

 
                                    5 شکل 

  

شکل 5. نمودار عملکرد دمایی در حالت هوشمند
Fig. 5. Temprature performance diagram in smart mode



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 2، سال 1400، صفحه 607 تا 626

618

همچنین لازم به ذکر است که میزان مقادیر مصرفی ارائه شده برابر 
بر اساس جمع میزان  با مقدار واقعی مصرف در ساختمان مذکور و 
مصرف دوره های مختلف از طریق قرائت کونتور های برق، گار، و آب 
میزان  همچنین  است.  آمده  شده  به دست  صادر  قبوض  همچنین  و 
ارزیابی  بر  تمرکز  حاضر  پژوهش  در  که  این  به  توجه  با  آب  مصرف 
تاثیرات  به کارگیری سامانه های هوشمند سرمایش و گرمایش است 
به طول دوره مصرف سه ماهه گرم سال که عمده مصرف آب  تنها 
تا نشان دهنده  بوده، معطوف  شده است  به سیستم سرمایش  مربوط 
بر  مرکزی  سرمایش  هوشمند  سامانه های  از  به کارگیری  ناشی  آثار 
از در نظر گرفتن سایر ماهها صرف  باشد و  روی میزان آب مصرفی 

نظر  شده است. 

6- ارزیابی آثار اقتصادی و زیست محیطی
در این مرحله با توجه به میانگین کاهش مصرف انرژی با  به کارگیری 
ابزارهای مدیریت هوشمند ساختمان، آثار اقتصادی و زیست محیطی 
 به کارگیری این ابزارها ارزیابی می شود.  به کارگیری ابزارهای هوشمند 
با توجه به کاهش میزان مصرف انرژی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم 
بهره برداری  دوره  در طول  انرژی  از  ناشی  هزینه های  میزان  روی  بر 

خواهد داشت.  به طور کلی  می توان آثار  به کارگیری تجهیزات هوشمند 
را در قالب ۴ گروه مطابق شکل 3 دسته بندی نمود.

هوشمند  مدیریت  ابزارهای  6،  به کارگیری  شکل  به  توجه  با 
ساختمان  علاوه بر آثار قابل اندازه گیری نظیر میزان انرژی مصرفی و 
همچنین میزان آلاینده منتشر شده، دارای آثار غیر قابل اندازه گیری 
نظیر میزان هزینه انتشار کربن1 و همچنین تاثیر در میزان هزینه دوره 
نگهداری تاسیسات سرمایشی، گرمایشی اشاره کرد. در سال های اخیر، 
بیشتر توجه بر روی آثار قابل انداره گیری بوده است ]55[ و کمتر به 
ایجاد چارچوبی جهت ارزیابی آثار غیر قابل انداره گیری مصرف انرژی 
مصرف  ملموس  غیر  آثار  گرفتن  نظر  در  نتیجه  در  توجه  شده است. 
انرژی نظیر هزینه های اجتماعی انتشار آلاینده های زیست محیطی 
و همچنین در نظر گرفتن هزینه تمام شده تامین انرژی به جای هزینه 
پرداخت شده توسط مصرف کننده که سهم قابل توجه آن از طریق 
واقع  دیدگاه  یک  ایجاد  باعث  می شود  پرداخت  دولتی  یارانه های 
بینانه تر در خصوص آثار اقتصادی  به کارگیری این تجهیزات خواهد 
شد. با توجه به نتایج حاصل شده از جدول 2 و همچنین میزان هزینه 
تمام شده تولید هر واحد انرژی، آثار اقتصادی  به کارگیری تجهیزات 

1  Carbon Cost Effect

هوشمند  های پایه وتانرژی در حال و  آب  میزان مصرف سالیانه 2 جدول
 

درصد صرفه جوییمصرف حالت هوشمند یهپات المصرف حشرح 
2/32%14004094894گاز )متر مکعب( 

1/5%660067626656اعت( برق )کیلووات س 
 1/12% 3139 3572 آب )متر مکعب( 

 

جدول 2. میزان مصرف سالیانه آب و انرژی در حالت های پایه و هوشمند
Table 2. Annual water and energy consumption in base and smart modes

 
                                                               6 شکل 
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هزینه مدیریت تجهیز ت

غ       س                   
آلاینده منتشر شده
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شکل 6. دسته بندی آثار  به کارگیری ابزارهای مدیریت هوشمند انرژی ساختمان
Fig. 6. Categorizing the effects of using smart building energy management tools
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مدیریت هوشمند مصرف انرژی ساختمان شناسایی می گردد )جدول 
.)3

بر اساس جدول 3 میزان صرفه جویی اقتصادی سالیانه  به کارگیری 
ابزارهای مدیریت انرژی ساختمان برابر با 17 درصد بوده که خود در 
صورت خروج قیمت انرژی از حالت تکلیفی می تواند آثار قابل توجهی 

داشته باشد.
بر اساس آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی، 
برق آبی،  نوع  از  ایران  برق  تولید  نیروگاه های  ظرفیت   18/2% تنها 
اتمی، و یا تجدید پذیر هستند و مابقی نیروگاه ها از نوع بخاری، گازی، 
دیزلی و سوخت ترکیبی هستند و از میان نیروگاه های فعال با منابع 
انرژی تجدیدناپذیر %79 با استفاده از گاز و %1۴ با استفاده از نفت 
میزان   ۴ جدول   .]56[ می کنند  فعالیت  مصرفی  سوخت  عنوان  به 
میزان سوخت  اساس  بر  را  در سال 1396  منتشر شده  آلاینده های 

مصرفی در نیروگاه های کشور نشان می دهد ]56[.
نتیجه گیری  می توان   ۴ جدول  در  شده  ارائه  مطالب  به  توجه  با 
آثار  ایجاد  به  منجر  کشور  در  انرژی  مصرف  میزان  کاهش  که  نمود 
آثار  محاسبه  از  پیش  نتیجه  در  شد.  خواهد  متنوع  زیست محیطی 

هوشمند  مدیریت  تجهیزات  از  به کارگیری  ناشی  زیست محیطی 
تا میزان آلاینده منتشر  نیاز است  سیستم های سرمایش و گرمایش 
شده به ازای هر واحد انرژی مصرف شده با توجه به پژوهش های انجام 
بر  شده  منتشر  آلاینده های  متوسط  میزان  اخیر  سال های  در  شده 
حسب کیلووات ساعت انرژی تولید شده مشخص  شده است که مطابق 

جدول 5 است ]56[.
ازای هر متر مکعب گاز  به  همچنین میزان آلاینده منتشر شده 
مصرفی نیز با توجه به یافته های پژوهش های اخیر مطابق جدول 6 

است ]56[.
در نتیجه می توان آثار زیست محیطی ناشی از  به کارگیری ابزارهای 
هوشمند در مجموع مطالعه موردی را در قالب جدول 7 ارائه نمود.  

های هوشمند گیری فناوریکاربهآثار اقتصادی  3 جدول
 

 هزینه حالت پایهشرح 
ریال( میلیون )

 د الت هوشمنهزینه ح
درصد کاهش ریال( میلیون )

32%490332گاز
5%660627برق

 17% 959 1150 مجموع 

  [ 56]  )تن( 1396های حرارتی در سال حیطی ناشی از نیروگاهمیستهای زمیزان انتشار آلاینده 4 جدول 
 

نوع 
سوخت

میزان 
سوخت

نفت 
3657000182854/174263108905465/138/14623657کوره 

46414194/241352/73984122904786/186/14809/4622گازوئیل
2061003/3961409010363/3304/38978/15853 66057682گاز

743561014/2485209/2486431640820604/3628/68407/24133مجموع 
 . گاز بر حسب هزار متر مکعب استگازوئیل بر حسب هزار لیتر و برای  *میزان مصرف سوخت برای نفت کوره و

 

جدول 4. میزان انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از نیروگاه های حرارتی در سال 1396 )تن( ]56[
Table 4. Environmental pollutant emission from thermal power plants in 2017 (ton)

جدول 3. آثار اقتصادی  به کارگیری فناوری های هوشمند
Table 3. The economic effects of using smart technologies

[ 56]  کیلووات(بر رژی )گرم میزان آلاینده منتشر شده به ازای تولید هر کیلووات ساعت ان 5 جدول
 

      
906/0 906/0 3/598 001/0 024/0 088/0 

 

جدول 5. میزان آلاینده منتشر شده به ازای تولید هر کیلووات ساعت 
انرژی )گرم برکیلووات( ]56[

Table 5. Pollutant emission per Kilowatt hour of the 
produced energy (gr/KWh)
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نتیجه گیری  نتایج حاصل شده در جدول 7 می توان  به  توجه  با 
کاهش  قابلیت  به  توجه  با  هوشمند  ابزارهای  که  به کارگیری  نمود 
مصرف انرژی، منجر به کاهش عمده آثار مخرب زیست محیطی ناشی 
از تولید انرژی می گردد. البته لازم به ذکر است که این آثار می تواند 
عادات  ساختمان،  جغرافیایی  موقعیت  بهره برداری،  نوع  به  توجه  با 
رفتاری ساکنین، و همچنین تغییر سیاست های انرژی تغییرات داشته 
باشد. لذا نتایج مشخص شده در جدول 7 که به نحوی نتایج تعمیم 
مطالعه  عنوان  به  حاضر  پژوهش  در  اداری  ساختمان  مطالعه  یافته 
موردی است صرفا جهت برآوردی کلی با دقت نسبی از آثار  به کارگیری 
کلان  در سطح  گرمایش  و  سرمایش  هوشمند  مدیریت  سیستم های 
این  گسترش  به کارگیری  احتمالی  تاثیرات  از  صرفا  بتوان  تا  بوده 
تجهیزات دیدی کلان داشت و بیش از در نظر گرفتن آن به عنوان 
نتایجی دقیق جنبه آشکارسازی قابلیت های  به کارگیری سیستم های 
مهم ترین  جمله  از  نتیجه  در  دارد.  را  ساختمان  هوشمند  مدیریت 
پژوهش های مورد نیاز در حوزه  به کارگیری فناوری های هوشمند را 
می توان ارزیابی این آثار در انواع کاربری های مختلف و همچنین در 

نظر گرفتن سایر سامانه ها و تجهیزات مرتبط با این حوزه دانست.

جمله  از  گذشته،  قسمت های  در  شده  اشاره  موارد   علاوه بر 
تجهیزات  هوشمند  مدیریت  سامانه های  آثار  به کارگیری  مهم ترین 
مصرف کننده انرژی کاهش هزینه کربن در طول دوره بهره برداری 
است. همان طور که در شکل 6 نیز به آن اشاره  شده است هزینه کربن 
در گروه هزینه های ملموس ولی غیر قابل اندازه گیری دسته بندی 
می گردد. علت چالش برانگیز بودن محاسبه هزینه کربن پیچیدگی 
فرآیند ارزش گذاری بر روی کالا های زیست محیطی به دلیل دشواری 
محاسبه قیمت واقعی  آن ها است. مهم ترین روش های محاسبه میزان 
اولویت  اقتصادی دو روش  هزینه کالا های زیست محیطی در حوزه 
مورد  بیشتر  دوم  روش  البته  که  است  آشکار2  ترجیح  و  اعلام شده1 
انجام  پژوهش های  از  برخی  اساس  بر  گرفته  شده است.  قرار  توجه 
شده در محاسبه میزان هزینه های اجتماعی ناشی از انتشار گازهای 
گلخانه ای میزان هزینه ناشی از انتشار هر کدام از گازهای گلخانه ای 
محاسبه  شده است که مطابق جدول 8 است )هزینه های ارائه شده در 

جدول 8 بر اساس قیمت روز ارز تبدیل شده(.

1  Stated Preference
2  Revealed Preference

[ 56]  متر مکعب(بر  )گرم  کعب گاز شهریمیزان آلاینده منتشر شده به ازای مصرف هر متر م  6 جدول
 

      
2.05 0.04 560.2 0.33 0.12 0.29 

 

جدول 6.  میزان آلاینده منتشر شده به ازای مصرف هر متر مکعب گاز شهری )گرم بر متر مکعب( ]56[
Table 6. Pollutant emission per cubic meter of consumed natural gas (gr/m3)

)کیلوگرم( های هوشمند در کشور ایرانفناوری گیری کار بهمحیطی میزان آثار زیست 7 جدول
 

      شرح 
 99 33 47 473368 603 885 ینده منتشر شده حالت پایهآلا

 83 26 32 428087 571 762 آلاینده منتشر شده حالت هوشمند  
 %16 %22 %32 %10 % 6 %14 درصد بهبود 

 

جدول 7. میزان آثار زیست محیطی  به کارگیری فناوری های هوشمند در کشور ایران )کیلوگرم(
Table 7. Environmental effects of using smart technologies in Iran (kg)

[ 57] (آلاینده  )هزار ریال بر تن آلاینده  شار به ازای واحد انت ی اانهای گلخههای اجتماعی انتشار گازهزینه 8 جدول
 

      نوع آلاینده 
 516000 25200 22500 1200 219000 72000 ینه انتشار هز

 

جدول 8. هزینه های اجتماعی انتشار گاز های گلخانه ای به ازای واحد انتشار آلاینده )هزار ریال بر تن آلاینده( ]57[
Table 8. Social costs of grenhous gas emissions per unit of pollutant emissions (thousand of rials per ton)
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ارائه  گلخانه ای  گارهای  انتشار  اجتماعی  هزینه های  به  توجه  با 
شده در جدول 8، میزان کل صرفه جویی در  هزینه اجتماعی انتشار 
آلاینده های گلخانه ای برای یک دوره زمانی یک ساله مطابق جدول 

9 است.
با توجه به جدول 9 میزان صرفه جویی هزینه اجتماعی ناشی از 
ریال  میلیون   8۰ حدود  زیست محیطی  آلاینده های  انتشار  کاهش 
در سال برآورد  شده است که با توجه به میزان صرفه جویی اقتصادی 
ناشی از کاهش میزان مصرف )مطابق جدول 3 برابر با 191 میلیون 
ریال( میزان کل صرفه جویی در هزینه سالانه بهره برداری ساختمان 
میزان   3۰% افزایش  که  نشان دهنده  رسیده  ریال  میلیون   271 به 
صرفه جویی اقتصادی ناشی در نظر گرفتن هزینه اجتماعی ناشی از 

انتشار گازهای گلخانه ای است. 
میزان  کاهش  از  ناشی  اقتصادی  آثار  ارزیابی  از  پس  نهایت  در 
از کاهش هزینه های  ناشی  اقتصادی  آثار  و همچنین  انرژی  مصرف 
اجتماعی ناشی از انتشار آلاینده های زیست محیطی، مناسب خواهد 
بود تا باتوجه به ارزش زمانی، صرفه جویی های انجام شده در دوره 
بازگشت سرمایه پروژه ارزیابی گردد. به جهت انجام این کار مطابق 
رابطه 1 میزان ارزش زمانی پول محاسبه می گردد. در این محاسبات 
فرض شده تا میزان صرفه جویی سالانه  در سال های مختلف همان 
مقدار محاسبه شده در سال نخست باشد و در بدبینانه ترین حالت 
قیمت حامل های انرژی افزایشی نداشته باشد.  علاوه بر آن نرخ تورم 
نیز در دو سال مورد ارزیابی )سال های 96 و 97( بر اساس آمار مرکز 
آمار به ترتیب برابر با %9/6 و %27 در نظر گرفته ]58[ و برای سال 

98 نیز نرخ تورمی برابر با سال 98 فرض  شده است. 

(1 )
i

t

CFNPV
i

=
+  )1(

صرفه جویی  میزان  زمانی  ارزش  با  برابر   NPV  ،1 رابطه ی  در 
اقتصادی انجام شده، CFi برابر با میزان جریان صرفه  جویی در هر 

بازه زمانی، i میزان نرخ تورم سالیانه، و t برابر با گام زمانی است.

در نهایت بر اساس رابطه 1 میزان ارزش زمانی صرفه جویی های 
اقتصادی انجام شده برابر است با:

 516۰۰۰ 252۰۰ 225۰۰ 12۰۰ 219۰۰۰ 72۰۰۰ ینه انتشار هز

زینه اجتماعی انتشار ه جویی در  صرفه ، میزان کل8ی ارائه شده در جدول ا انههای اجتماعی انتشار گارهای گلخ با توجه به هزینه 
 است.  9مطابق جدول  ساله یکبرای یک دوره زمانی  ی ا انهگلخ ای ه آلاینده

   )ه ار ریال( محیطی های زیست نه اجتما ی انتشار   ینده جویی در ه ی می ان  ر ه 9 جدول
 جم  ک  XNO XSO 2CO CO CH SPM نوع آلاینده

میزان  
 جویی  صرفه

8856 7۰۰8 5۴337 338 177 8256 78972 

ال  میلیون ری  8۰محیطی حدود   های زیست یی هزینه اجتماعی ناشی از کاهش انتشار آلایندهجو میزان صرفه  9با توجه به جدول  
میلیون  191برابر با  3جویی اقتصادی ناشی از کاهش میزان مصرف )مطابق جدول  که با توجه به میزان صرفه استشده در سال برآورد 

زان می  3۰%افزایش    دهندهنشانمیلیون ریال رسیده که    271ختمان به  ری سابردا در هزینه سالانه بهرهجویی   ریال( میزان کل صرفه
 ی است. ا انهجویی اقتصادی ناشی در نظر گرفتن هزینه اجتماعی ناشی از انتشار گازهای گلخ صرفه

انرژی و همچنین از کاهش میزان مصرف  ناشی  اقتصادی  ارزیابی آثار  از  نهایت پس  ن  در  اقتصادی  از کاهش هزینآثار  های  هاشی 
دوره در م شده های انجا جویی صرفه ،ارزش زمانیخواهد بود تا باتوجه به  مناسبمحیطی،  های زیست اجتماعی ناشی از انتشار آلاینده

رابطه   مطابق  کار  این  انجام  جهت  به  گردد.  ارزیابی  پروژه  سرمایه  می  1بازگشت  محاسبه  پول  زمانی  ارزش  این    گردد. میزان  در 
تم شده  فرض  صرفهحاسبات  میزان  سالانه ا  سال   جویی  محاس در  مقدار  همان  مختلف  در های  و  باشد  نخست  سال  در  شده  به 

و   96های   در دو سال مورد ارزیابی )سال  نرخ تورم نیزآن    برعلاوههای انرژی افزایشی نداشته باشد.   ترین حالت قیمت حامل بدبینانه
فرض   98یز نرخ تورمی برابر با سال  ن  98و برای سال    [58]  در نظر گرفته  27%و    6/9%  به ترتیب برابر با  آمارر مرکز  بر اساس آما  (97

  .استشده 

(1) 
 

جویی در هر بازه    برابر با میزان جریان صرفه  iCFجویی اقتصادی انجام شده،   برابر با ارزش زمانی میزان صرفه  NPV  ،1  ی در رابطه
 گام زمانی است. برابر با  tن نرخ تورم سالیانه، و میزا iزمانی،  

 های اقتصادی انجام شده برابر است با: جویی میزان ارزش زمانی صرفه 1رابطه  بر اساسدر نهایت 

1 2 3

271,000,000 271,000,000 271,000,000 550,000,000
(1 0.096) (1 0.27) (1 0.27)

NPV = + +
+ + +

 

نتایج   یون ریال در سال میل  53۰)حدود  سازی   بر اساس هزینه پیاده  را  بازگشت سرمایه  یتوان دوره آمده می   دستبهبر اساس 
نظر گرفتن میزان    3حدود    گرمایش  مدیریت هوشمند سرمایش وهای   سامانه(  1396 این مقدار بدون در  البته  نظر گرفت.  سال در 

تجهیزات  کاربهتاثیرات   این  اگیری  میزان  است  ستهبر  موتورخانه  تجهیزات  نگهداری  و  تعمیر  هزینه  و  آن  لاک  گرفتن  نظر  در  که 
هوشند    های  گیری سامانهکاربهان تاثیر  میزدر  تفاوت    البته علت وجود  ود بخشد. ها را بهب گیری این سامانهکاربه ار اقتصادی  ثتواند آ می

هزینه کاهش  میزان  نگهداری   در  و  تعمیر  از  ناشی  دلیلهای  در    به  تجهیزاتتفاوت  ساختم  سن  به  ها ان)در  که  شده  ساخته  یی 
هوشم سامانه مدیریت  تجهیز شده( مند سیستهای  گرمایش  و  سرمایش  متغیر  های  سایر  پیادهاه و  از جمله  تاثیرگذار  این   ی  سازی 

   ی در حال ساخت یا ساخته شده و نوع تجهیزات سرمایشی و گرمایشی دانست. ها انها بر روی ساختم سیستم

(1 )
i

t

CFNPV
i

=
+

سرمایه  بازگشت  دوره ی  می توان  آمده  نتایج  به دست  اساس  بر 
سال  در  ریال  میلیون   53۰ )حدود  پیاده سازی  هزینه  اساس  بر  را 
حدود  گرمایش  و  سرمایش  هوشمند  مدیریت  سامانه های   )1396
میزان  گرفتن  نظر  در  بدون  مقدار  این  البته  گرفت.  نظر  در  3 سال 
تاثیرات  به کارگیری این تجهیزات بر میزان استهلاک و هزینه تعمیر و 
نگهداری تجهیزات موتورخانه است که در نظر گرفتن آن می تواند آثار 
اقتصادی  به کارگیری این سامانه ها را بهبود بخشد. البته علت وجود 
تفاوت در میزان تاثیر  به کارگیری سامانه های هوشند در میزان کاهش 
هزینه های ناشی از تعمیر و نگهداری به دلیل تفاوت در سن تجهیزات 
)در ساختمان هایی ساخته شده که به سامانه های مدیریت هوشمند 
متغیر های  سایر  و  شده(  تجهیز  گرمایش  و  سرمایش  سیستم های 
تاثیرگذار از جمله پیاده سازی این سیستم ها بر روی ساختمان های 
در حال ساخت یا ساخته شده و نوع تجهیزات سرمایشی و گرمایشی 

دانست.  
نکته قابل توجه در نتایج  به دست آمده کاهش میزان دوره بازگشت 
سرمایه با در نظر گرفتن میزان هزینه های اجتماعی ناشی از انتشار 
آلاینده های زیست محیطی است به نحوی که در مقایسه با یکی از 
پژوهش های اخیر که به تخمین دوره بازگشت  به کارگیری تجهیزات 
بازگشت  دوره  است،  پرداخته  ساختمان  هوشند  مدیریت  مختلف 
سرمایه بین 6 تا 1۰ سال را برای  به کارگیری این تجهیزات پیشبینی 
توجیه پذیر  در  اثرگذار  عوامل  نتیجه می توان  در  است ]59[.  کرده 
بودن  به کارگیری سامانه های مدیریت هوشمند سیستم های سرمایش 

و گرمایش را در موارد زیر خلاصه نمود:
·  به کارگیری تجهیزات بومی:  با توجه به وجود نسخه مشابه 
داخلی تجهیزات مورد نیاز برای هوشمند سازی سیستم های سرمایش 

  )هزار ریال( محیطیهای زیستنه اجتماعی انتشار آلایندهجویی در هزیمیزان صرفه 9 جدول
 

جمع کل       نوع آلاینده 
 78972 8256 177 338 54337 7008 8856 جوییمیزان صرفه

جدول 9. میزان صرفه جویی در هزینه اجتماعی انتشار آلاینده های زیست محیطی )هزار ریال(
Table 9. Social costs saving of the pollutant emissions (thousand of rials)
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و گرمایش و وجود اختلاف قیمت قابل توجه بین نسخه داخلی و نمونه 
مشابه خارجی توجه به  به کارگیری سامانه های تولید داخل می تواند 

هزینه تمام شده هوشمند سازی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
· در نظر گرفتن هزینه های اجتماعی: با توجه به تاثیرات قابل 
توجه  به کارگیری سامانه های مدیریت هوشمند سیستم های سرمایش 
نظر  در  زیست محیطی،  آلاینده های  میزان  کاهش  در  گرمایش  و 
گرفتن صرفهجویی های اقتصادی صورت گرفته ناشی از کاهش آثار 
مخرب زیست محیطی )آثار اقتصادی غیر ملموس( می تواند تاثیرات 
سامانه ها  این  اقتصادی  به کارگیری  توجیه پذیری  در  توجهی  قابل 
داشته باشد. از این رو در صورت توجه بیشتر به هزینه های اجتماعی 
ناشی از  به کارگیری سامانه های مختلف و در نظر گرفتن توصیه ها و 
الزامات مربوط به این حوزه در استاندارد ها و آیین نامه های مربوط 
به حوزه انرژی می تواند تاثیرات قابل توجهی در گسترش  به کارگیری 

این سامانه ها داشته باشد.
در نظر گرفتن هزینه تمام شده انرژی: با توجه به این   ·
که سهم قابل توجهی از هزینه انرژی از طرف دولت و در قالب یارانه 
به  کنندگان  مصرف  برای  انرژی  مصرف  هزینه  می گردد  پرداخت 
نتیجه  در  است.  انرژی  تامین  واقعی  هزینه  از  کمتر  مقداری  مراتب 
قانون های  اصلاح  و  انرژی  تامین  شده  تمام  هزینه  گرفتن  نظر  در 
قابل  نقش  می تواند  انرژی  حامل های  قیمت گذاری  با  مرتبط 
توجهی در توجیه پذیری  به کارگیری ابزارهای کاهنده میزان مصرف 
و  سرمایش  هوشمند سیستم های  مدیریت  سامانه های  نظیر  انرژی 
گرمایش خواهد داشت. این موضوع اگرچه در نگاه اول موجب افزایش 
هزینه های ناشی از مصرف انرژی می دهد اما با توجه به کاهش قابل 
توجه هزینه های جانبی می تواند تاثیرات قابل توجهی در کاهش آثار 

اقتصادی مصرف انرژی داشته باشد.  

7- ارزیابی و تحلیل نتایج
در  بیان شده  زیست محیطی  و  اقتصادی  مزایای  تمامی  وجود  با 
وجود  ساختمان،  هوشمند  مدیریت  ابزارهای  خصوص  به کارگیری 
چالش هایی در مسیر  به کارگیری این ابزار ها مانع از گسترش مناسب 
تاثیرات  ارزیابی  ضمن  بخش  این  در  هوشمند  شده است.  ابزارهای 
به  کلان،  سطح  در  انرژی  هوشمند  مدیریت  ابزارهای   به کارگیری 
مدیریت هوشمند  ابزارهای  بررسی چالش های  به کارگیری  و  ارزیابی 

انرژی ساختمان پرداخته می شود. 

· ارزیابی تاثیرات در سطح کلان
ابزارهای مدیریت هوشمند  به روند صعودی  به کارگیری  با توجه 
انرژی ساختمان و همچنین افزایش اختلاف هزینه تمام شده تولید 
انرژی با هزینه پرداخت شده توسط مصرف کنندگان،  به کارگیری و 
گسترش این فناوری ها در سطح گسترده امری اجتناب ناپذیر بوده و 
می تواند زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری های آینده باشد. از سوی 
و  زیست محیطی،  مسائل  به  توجه  روزافزون  رشد  به  توجه  با  دیگر 
آثار متفاوت زیست محیطی کاهش آلاینده های  به  با توجه  همچنین 
انتشار گازهای  منتشر شده  علاوه بر آثار ملموس نظیر کاهش میزان 
خواهد  اجتماعی  همچنین  و  اقتصادی  آثاری  به  منجر  گلخ آن های، 
شد که اندازه گیری و برآورد  آن ها می تواند به عنوان موضوعاتی برای 

مطالعات آینده مطرح گردد.

· بررسی چالش ها
مدیریت  ابزارهای  چالش های  به کارگیری  می توان  کلی   به طور 
انرژی ساختمان را در قالب موارد زیر دسته بندی  هوشمند مصرف 

نمود:
مهم ترین  تجهیز:  و  مرحله ی ساخت  در  اضافه  اعمال هزینه های 
هزینه ی  ساختمان  هوشمند  مدیریت  ابزارهای  چالش  به کارگیری 
اولیه ی خرید و نصب این تجهیزات است. با توجه به توسعه این ابزارها 
انتظار می رود  ابزارها  این  اقتصادی  و همچنین شناسایی قابلیت های 
که در درازمدت با توجه به قابلیت بازگشت سرمایه در این تجهیزات، 

این چالش مرتفع گردد. 
قیمت های  اعمال  مصرف کننده:  برای  انرژی  قیمت  بودن  پایین 
تکلیفی در راستای ثابت نگه داشتن قیمت انرژی برای مصرف کننده 
تجهیرات  گسترش  به کارگیری  از  مانع  مختلف  جنبه های  از  نهایی 
مدیریت هوشمند ساختمان  شده است.  به کارگیری قیمت های تکلیفی 
مقوله صرفه جویی  به  توجهی مصرف کنندگان  باعث کم  از یک سو 
با تخصیص منابع  از سوی دیگر  انرژی شده و  و بهینه سازی مصرف 
از  مانع  انرژی،  تامین  حوزه  به  اجرایی  دستگاه های  و  دولت  مالی 
این  گسترش  به کارگیری  زمینه  در  دولتی  بخش های  سرمایه گذاری 
ابزارها می گردد. به نحوی که با توجه به روند افزایشی ما به التفاوت 
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قیمت تمام شده انرژی تولیدی و قیمت تکلیفی مشخص شده از سوی 
دولت، در صورت ادامه یافتن این روند امکان بروز چالش های فراوانی 

در زمینه تامین منابع مورد نیاز وجود خواهد داشت ]۴6[. 
عدم اطمینان از آثار اقتصادی و زیست محیطی: به دلیل گسترش 
محدود سیستم های مدیریت مصرف انرژی ساختمان در کشور سهولت 
قابلیت های  انرژی،  مصرف  هزینه  بودن  پایین  همچنین  و  دستیابی 
انرژی  مصرف  هوشمند  مدیریت  سیستم های  اقتصادی  به کارگیری 
میزان  وجود  عدم  دلیل  به  آن  است.  علاوه بر  بوده  توجه  مورد  کم تر 
ابزارهای  قابلیت های  به کارگیری  آلاینده  تولید  برای  محدودیت 
مدیریت هوشمند انرژی در زمینه زیست محیطی نیز کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است. بدیهی است در آینده با تغییر هزینه مصرف انرژی و 
همچنین ایجاد محدودیت برای تولید آلاینده،  به کارگیری سیستم های 
انرژی نظیر سامانه های مدیریت هوشمند  مدیریت هوشمند مصرف 
سیستم های سرمایشی و گرمایشی از اهمیت بیشتری برخوردار گردد.

· بررسی جوانب مثبت و راهکارها
همان طور که پیش از این بررسی شد چالش های متعددی پیش 
سیستم های  هوشمند  مدیریت  تجهیزات  گسترش  به کارگیری  روی 
این  در  که  طور  همان  اما  است.  گرفته  قرار  سرمایش  و  گرمایش 
نکات  دارای  تجهیزات  این  پرداخته شد  به کارگیری  به آن  نیز  مقاله 
مثبتی است که می تواند در صورت اتخاذ شدن تدابیر مطلوب موجب 
گسترش  به کارگیری این سیستم ها در سطح گسترده گردد. از جمله 
مهم ترین نقاط مثبت  به کارگیری این تجهیزات کاهش میزان مصرف 
توجه  قابل  آثار  خود  علاوه بر  که  است  بهره برداری  دوره  در  انرژی 
زیست محیطی باعث کاهش هزینه مصرف انرژی در دوره بهره برداری 
می گردد.  علاوه بر آن با توجه به ساز و کار این سامانه ها در کاهش 
و حذف اتلاف های تجهیزات گرمایش و سرمایش باعث کاهش مدت 
این  که  شده  گرمایش  و  سرمایش  سیستم های  کار  حال  در  زمان 
خود باعث کاهش هزینه های ناشی از استهلاک تجهیزات و کاهش 

هزینه های تعمیر و بهره برداری خواهد شد.
گسترش  حوزه  در  را  راهکارها  موثرترین  می توان  نهایت  در 
از  برخی  همانند  قانونی  الرامات  ایجاد  تجهیزات  این   به کارگیری 
حوزه  در  جدید  سیاست های  ایجاد  همچنین  و  اروپایی  کشورهای 
سیستم های  تشویق  به کارگیری  جهت  در  انرژی  قیمت گذاری 

هوشمند چه در ساختم آن های اداری و تجاری و چه در ساختم آن های 
مسکونی و همچنین ایجاد امکانات مورد نیاز برای بومی سازی هر چه 

بیشتر و گسترش تولید این تجهیزات در داخل کشور دانست.  

8- نتیجه گیری
نمودن  برطرف  انرژی،  مصرف  نگران کننده ی  رشد  به  توجه  با 
میزان تقاضای رو به افزایش و همچنین مواجهه با آثار زیست محیطی 
ناشی از این میزان انرژی مصرفی جزو چالش های حال حاضر تمامی 
کشور های توسعه یافته و در حال توسعه است. با توجه به سهم عمده 
انرژی توجه به مقوله مدیریت و  صنعت ساختمان در میزان مصرف 
بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان می تواند تاثیرات بالقوه ای بر روی 
چالش کمبود منابع تامین انرژی داشته باشد. در پژوهش حاضر ضمن 
معرفی ابزارهای مدیریت هوشمند سیستم های سرمایش و گرمایش 
ساختمان سعی در ارزیابی آثار اقتصادی و زیست محیطی  به کارگیری 
انرژی  شده است.  مصرف  بهینه سازی  و  مدیریت  زمینه های  در   آن ها 
در گام اول ضمن شناسایی ابزارهای مدیریت هوشمند سیستم های 
سرمایشی و گرمایشی، پژوهش های صورت گرفته در زمینه  به کارگیری 
گسترش  میزان  همچنین  و  ساختمان  هوشمند  مدیریت  ابزارهای 
تاثیرات  به کارگیری  بررسی  با  ارزیابی شد، سپس  ابزارها   به کارگیری 
تجهیزات مدیریت هوشمند ساختمان بر روی یک ساختمان اداری دو 
طبقه با متراژ زیربنای حدود 67۰۰ متر مربع قابلیت های  به کارگیری 
این تجهیزات و همچنین آثار اقتصادی و زیست محیطی  آن ها ارزیابی 
 شده است.  علاوه بر آن ضمن محاسبه میزان صرفه جویی در هزینه های 
و همچنین محاسبه  آلاینده  انتشار  میزان  از کاهش  ناشی  اجتماعی 
تمام شده  هزینه   گرفتن  نظر  در  به  توجه  با  سرمایه  بازگشت  دوره 
میزان  کاهش  از  ناشی  صرفه جویی های  همچنین  و  انرژی  تولید 
بازگشت  دوره  میزان  کاهش  در  موثر  عوامل  اجتماعی  هزینه های 
سرمایه و توجیه پذیری اقتصادی  به کارگیری این سامانه ها شناسایی 
ابزارهای  و ارزیابی شد. در نهایت می توان بیان نمود که  به کارگیری 
مدیریت هوشمند ساختمان ضمن کاهش میزان مصرف انرژی، میزان 
تقاضای بیشینه، و در نتیجه آن کاهش هزینه مصرف انرژی، با کاهش 
هزینه تعمیرات و نگهداری تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ساختمان 
منجر به دستیابی به یک روند توجیه پذیر بازگشت سرمایه می شوند که 
خود موجب برطرف نمودن یکی از عمده ترین چالش های  به کارگیری 
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چالش ها،  به  توجه  می گردد.  ساختمان  هوشمند  مدیریت  ابزارهای 
موانع، و راه های گسترش  به کارگیری ابزارهای مدیریت هوشمند انرژی 
ساختمان و بر طرف نمودن موانع می تواند منجر به برداشتن گامی 
اساسی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشور گردد که 

از جمله مهم ترین نیازهای حال حاضر کشور است.
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