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ABSTRACT: Leakage is one of the main challenges in the operation of water distribution networks. 
In the present study, leakage is detected using Feedforward Artificial Neural Networks (ANNs). For this 
purpose, two scenarios are considered for training the ANNs. In the first scenario, two simultaneous 
leakages with equal values, and in the second scenario, two simultaneous unequal leakages are applied 
to each pair-node of a network. The training data are analyzed by EPANET2.0 hydraulic simulation 
software linked with the MATLAB programming language. In both scenarios, first, ANNs are trained 
using flow rates of total pipes number. Then, sensitivity analysis is performed by Hybrid ANNs for the 
flow rates of different percent of pipes numbers. The results of the proposed Hybrid ANNs indicate that 
in the first scenario, by having the flow rates of 10% of the total pipes, the locations of two simultaneous 
leakages are successfully determined. However, for the second scenario, while the difference between 
the two leakages is less than 80% of the maximum leakage (up to ratio value of 10 and 90 % leakages), 
by having 10% of the total pipes flow rates, the locations of the two leakages are still successfully 
determined. However, for larger differences, only the location of the bigger leak could be detected. 
Despite the complexities of the second scenario, the proposed ANNs could successfully detect the 
location of the bigger leakage
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1- Introduction
Reducing the amount of leakage in water distribution 

networks (WDNs) can be considered one of the main goals 
of drinking water supply utilities. Some practical methods for 
detecting the leakage are acoustic sensors, Inverse Transient 
Analysis methods, numerical methods, and methods based 
on computational intelligence [1]. The leakage detection is 
investigated by: Wachala et al. [2] using the group of neuro-
fuzzy classifiers, Attari et al. [3] using the combination 
of pressure and flow metering by ANNs1, Kang et al. [4] 
based on convolutional neural network and a support vector 
machine, and Fallahi et al. [5] using feedforward artificial 
neural network in 24-hours a day. This study proposes a new 
methodology to locate up to two simultaneous leakages in 
WDNs using feedforward ANNs.

2- Methodology
2- 1- ANN Training

Using feedforward neural networks and the WDN 
proposed by Poulakis et al. [6], the ANNs were trained. 

The training parameters were determined by EPANET2.0 
hydraulic simulation software using MATLAB programming 
language. First, two simultaneous leakages were applied to 
two nodes as the output values of the ANN training dataset. 
Then, the pipes’ flow was obtained by the EPANET2.0 as 
the inputs of the ANN training dataset. The multi-layer 
perceptron (MLP) was used for the function fitting of ANN 
in this study. Trainlm was utilized as the training function 
that updates weight and bias values according to Levenberg-
Marquardt optimization. 

2- 2- First scenario: two simultaneous leakages with equal 
values

The average daily water demand at each node was 
considered 20 l/s, and the total water demand was 600 l/s. 
Also, the maximum leakage value was assumed 1% of total 
water demand (6 l/s). In this scenario, 50% of the maximum 
leakage is assigned to two selected nodes (each node 3l/s). 
Finally, the “Leakage matrix (30×435)” was produced as 
the output of ANN training. By entering this matrix into 
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EPANET2.0 software, “Pipes Flow Matrix (50×435)” was 
produced as the input of ANN training. After that, the ANN 
was trained. The steps of ANN training are demonstrated in 
Figure 1. 

2- 3- Second scenario: two simultaneous leakages with 
unequal values

The main goal in this scenario was the non-uniform 
distribution of leakage between the two selected nodes, 
as shown in Table 1. In this scenario, 4 “Leakage Matrix 
(30×870)” and 4 “Pipes Flow Matrix (50×870)” were 
produced.

3- Results and Discussion
In the present study, to investigate the ANN’s behavior, 

the Relative Leakage Error (RLE) is defined as:
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RLE: Relative Leakage Error, CLDANN: Calculated 
Leakage and Demand by ANN, HLD: a total of leakage and 
demand, i: number of junctions, i=1,2,…,30. Using Eq. (1), 
the RLE is calculated for the total nodes as the RLE Matrix 
in both scenarios. The results show that the first maximum 
(RLEmax1) and the second maximum (RLEmax2) value of 
each column of the RLE matrices indicate the position of 
the two leakages (in both scenarios). The optimal number of 
neurons in the hidden layer can find based on the maximum 
of the RLE (MaxRLE). The results illustrate 40 is the optimal 
neuron number for both scenarios. Figure 2 shows the result 
of scenario 1. 

Considering 40 as the optimal neurons, the RLEmax1 

and RLEmax2 for one of the leakage groups of the second 
scenario are shown in Figure 3.

In the previous section, the ANN was trained by 
considering flow rates of 100% of pipes number (50 pipes). 
For detecting the leakage location with a minimum number of 
pipes, the sensitivity analysis is performed by Hybrid ANNs 
for the flow rates of 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 20%, …,90% of 
the number of the total pipe. Figure 4 illustrates the flowchart 
of constructing the Hybrid ANNs. The results show that the 
proposed Hybrid ANNs has successfully detected the leakage 
location for the first scenario and also the leakage group 40-
60, 30-70, and 20-80 of the second scenario. These results are 
obtained by the measured flow rates of 10% of the total pipes 
(five pipes). While the difference between the two leakages 
is larger than 80% of the maximum leakage, only the location 
of the bigger leakage could be detected.

 

Figure 1. Proposed flow chart for leakage detection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Proposed flow chart for leakage detection

Table 1. Leakage distribution relative to maximum leakage in both selected nodes 
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4- Conclusions
The accuracy of trained neural networks with total pipe 

flow was less than 0.2% for the first scenario and less than 
0.05% for the second scenario. The sensitivity analysis was 
performed by Hybrid ANNs for the fewer pipe numbers with 
known flow rates. The obtained results indicate the promising 
applicability of the proposed methodology for finding leakage 
location in water distribution networks.
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Fig. 2. The number of neurons at the hidden layer

 
Figure 3. RLEmax versus two simultaneous leakages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. RLEmax versus two simultaneous leakages

 
Figure 4. Flowchart of constructing the Hybrid ANNs 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Flowchart of constructing the Hybrid ANNs
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یافتن محل دو نشت همزمان در شبکه توزیع آب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پیش 
خور ترکیبی

حمیده فلاحی1، محمدرضا جلیلی قاضی زاده2*، بابک امین نژاد1، جعفر یزدی2

1-دانشکده مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
2-دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

خلاصه: نشت یکی از چالش های اساسی در بهره برداری از شبکه های توزیع آب است. در این پژوهش با استفاده از شبکه  های عصبی 
مصنوعی پیش خور )Feedforward( به تعیین محل نشت ها در شبکه های توزیع آب پرداخته شده است. برای این منظور، دو 
سناریو در آموزش شبکه های عصبی در نظر گرفته شده است. در سناریو اول دو نشت همزمان با مقادیر برابر و در سناریو دوم دو نشت 
همزمان اما با مقادیر نابرابر در هر یک از دو گره شبکه قرار داده  شده است. داده های آموزش با استفاده از نرم افزار شبیه ساز هیدرولیکی 
EPANET2.0 در محیط MATLAB به دست  آمده است. در هر یک از دو سناریو، ابتدا شبکه های عصبی با استفاده از مقدار 

دبی کل لوله ها آموزش می بینند. سپس تحلیل حساسیت توسط شبکه های عصبی مصنوعی ترکیبی به ازای مقدار دبی درصدهای 
مختلف لوله ها انجام می شود. نتایج شبکه های عصبی ترکیبی پیشنهادی نشان می دهد که در سناریو اول با داشتن دبی 10% لوله ها 
موقعیت دو نشت همزمان با موفقیت قابل تعیین است. در سناریو دوم، مادامی که اختلاف مقدار دو نشت کمتر از 80 % نشت بیشینه 
است )تا نسبت های 10 و 90 درصد( با داشتن دبی 10 % لوله ها، موقعیت هر دو نشت با موفقیت تعیین می گردد. اما برای اختلاف های 
بیشتر، فقط محل نشت بزرگ تر قابل تعیین است. علی رغم پیچیدگی های سناریوی دوم، شبکه های عصبی پیشنهادی نشت های 

بزرگ تر را با موفقیت تشخیص می دهند.
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مقدمه- 1
منظور  به  جهان،  نقاط  از  بسیاری  در  آب شرب  منابع  کمیاب شدن  با 
این ماده حیاتی، توسعه روش های مختلف اهمیت ویژه ای  مدیریت کارآمد 
یافته است. همچنین با توجه به محدودیت های موجود در منابع تأمین آب و 
هزینه بالای آن، می توان با بهره برداری اصولی و علمی  از منابع آب موجود 
را به نحوه صحیحی  نیازها و کمبود های آبی  از هدررفت آب،  و جلوگیری 
مدیریت نمود. کاهش میزان نشت در شبکه های توزیع آب را می توان یکی از 
اهداف عمده سازمان های تأمین کننده آب شرب دانست. نشت در شبکه های 
توزیع آب علاوه بر اتلاف آب، باعث کاهش کیفیت )به دلیل افزایش احتمال 
ورود آلودگی از طریق نشت(، افت فشار، اتلاف انرژی و افزایش هزینه های 
مربوط به تصفیه، انتقال و توزیع می  شود. بنابراین مدیریت شبکه های توزیع 
بالاترین  به نحوی صورت گیرد که  به منظور کاهش نشت می  بایست  آب 
مختلف  روش های  تاکنون   .]1[ برسد  کننده  مصرف   دست  به  آب  کیفیت 
تجربی و تحلیلی زیادی برای محاسبه مقدار نشت توسط پژوهشگران، توسعه 

منظور  به  توزیع  شبکه هاي  در  معمول  روش های  از  یکی  است.  شده  داده 
از جمله   .]2 و   3[ است  فشار  مدیریت  از روش های  استفاده  نشت،  کاهش 
روش های کاربردی دیگر برای پیدا کردن محل نشت استفاده از سنسورهای 
صوتی به صورت ثابت و متحرک است ]4[. همچنین روش  های مدل سازی 
نشت  تشخیص  منظور  به  اخیر  سال های  در  گذرا  جریان  معکوس  تحلیل 
جایگاه ویژه ای در نزد مهندسین پیدا کرده است ]5[. این روش ها به دلیل حل 
عددی مسئله به صورت گام های زمانی متوالی در تمامی گره های محاسباتی، 
راندمان محاسباتی، پرهزینه و زمان بر است. در حل چنین مسائل  از منظر 
یادگیری  تکنیک های  از  استفاده  که  داده  نشان  تجربه  مهندسی،  پرهزینه 
ماشین به خصوص فرایند داده کاوی توانسته سبب افزایش کارایی محاسباتی 
شود ]6[. روش های عددی به منظور مدل سازی نشت در شبکه های توزیع 
هوش  زمینه  در  اخیر  بررسی های   .]7[ می  باشند  کلیدی  و  مهم  ابزار  آب 
محاسباتی، مانند محاسبات نرم، یادگیری ماشین و یا مدل سازی بر اساس 
را حل کرده  زمینه مسائل مهندسی  از مشکلات در  بسیاری  داده خروجی، 
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است ]8[. شبکه های عصبی مصنوعی1 به طور گسترده در تمام زمینه های 
بیولوژیکی  اساس سیستم های عصبی  بر  و روش های مدل سازی  مهندسی 
توابع  تقریب  توانایی  دلیل  به  شبکه ها،  این  گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد 
پیچیده، می توانند ارتباط بین ورودی ها و خروجی های نظیر را تعیین نموده 
و با استفاده از قابلیت تعمیم دهی، در شرایطی که برای آن ها معرفی نشده 
زمینه  در  مطالعاتی  ]9[. همچنین  نشان دهند  از خود  مناسبی  نیز، عملکرد 
از شبکه عصبی چند لایه ای  استفاده  با  توزیع آب  نشت یابی در شبکه های 
پرسپترون انجام گرفته که توانسته میزان محاسبات را نسبت به روش  های 

متداول تا حدی کاهش دهد ]10[.
در روش پیشنهادی واچلا2 و همکاران در سال 2015 ]11[، موقعیت نشت 
با استفاده از دسته بندی کننده های فازی-عصبی تعیین شده است. عطاری و 
فغفورمغربی در سال 2018 ]12[، با استفاده از شبکه های عصبی و آزمون و 
خطا، موقعیت و مقدار نشت در شبکه های توزیع آب را با دریافت فشار گرهی 
تعیین نمودند. کانگ3 و همکاران در سال 2018 ]13[، روشی دقیق بر اساس 
ترکیب شبکه عصبی کانولوشن و ماشین بردار پشتیبان4 برای تعیین موقعیت 
نشت ارائه دادند. کوئینونس-گروئو5 و همکاران در سال 2018 ]14[، کاربرد 
دسته بندی کننده های با نظارت در تعیین موقعیت نشت در شبکه های توزیع 
ابزار  الگوی آن ها، 4  را مورد بررسی قرار دادند. در چارچوب تشخیص  آب 
دسته بندی مورد استفاده قرا گرفته است: نزدیک ترین همسایگی، دسته بندی 
بردار پشتیبان. برخی  بیز، شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین های   کننده 
دیگر از محققین نیز با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و تئوری 
 16[ پرداختند  آب  توزیع  شبکه های  در  نشت  موقعیت  تعیین  به  نیز  گراف 
به شناسایی  قادر  بر شبکه های عصبی،  و 15[. روش های فوق الذکر مبتنی 
نشت های کوچک نمی باشند زیرا به داده های آموزش گسترده ای نیاز دارند. 
این مسئله منجر به افزایش زمان آموزش و پیچیدگی روند آموزش می شود. 
شبکه های عصبی  آموزش  مرحله  در  ناکافی  و  نادرست  داده های  همچنین 
منجر به نتایج نادرست می شود ]17[. فلاحی و همکاران در سال 2020 ]18[ 
به تعیین محل نشت در 24 ساعت شبانه روز با استفاده از شبکه های عصبی 
پیشنهادی  پرداختند. شبکه های عصبی  آب  توزیع  در شبکه های  پیش خور6 
نیز  شبانه روز  ساعات  تمامی  در  کوچک  نشت های  شناسایی  به  قادر  آن ها، 

1  Artificial Neural Network (ANN)
2  Wachla
3  Kang
4  CNN-SVM
5  Quinones-Grueiro
6  Feedforward Neural Network 

می باشد.
در پژوهش حاضر روشی جدید برای تعیین موقعیت دو نشت همزمان 
در شبکه های توزیع آب با استفاده از شبکه های عصبی پیش خور ارائه شده 
بر  آب  توزیع  در شبکه های  نشت  موقعیت  تشخیص  روش های  اکثر  است. 
اساس فشار گرهی می باشند که مقاله حاضر از دبی سنجی و بررسی مقدار و 
جهت دبی های گذرنده از لوله ها برای یافتن موقعیت نشت استفاده می کند 
که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. حساسیت دبی در شرایط وجود نشت 
و تغییرات آن نسبت به حالت عدم وجود نشت زیاد است در حالی که تغییرات 
کردن  لحاظ  با  همچنین  است.  کم  نشت  وجود  شرایط  در  گره ها  در  فشار 
توزیع غیریکنواخت نشت علاوه بر توزیع یکنواخت، شبکه های عصبی ارائه 
در  می باشند.  بزرگ  تا  کوچک  نشت های  موقعیت  تشخیص  به  قادر  شده 
برخی از تحقیقات گذشته نیز از شبکه های عصبی MLP )و عمدتا مبتنی 
بر فشارسنجی( برای نشت یابی استفاده شده است که در آن ها تعداد گره های 
پژوهش  در  اما  است،  نظر گرفته شده  در  دلخواه  و  به طور تصادفی  پایش 
بر  مبتنی  و  ترکیبی7  مصنوعی  عصبی  شبکه های  بار،  اولین  برای  حاضر، 
با  و  است  ارائه شده  نشت ها  موقیعت  تشخیص  برای  دبی سنجی  اطلاعات 
این رویکرد، تعداد حداقل لوله های لازم برای نصب دبی سنج بر روی آن ها 
تعیین شده است. به منظور شبیه سازی هیدرولیکی شبکه، با نوشتن کدهایی 
 MATLAB و EPANET2.0 برنامه ارتباطی بین ،MATLAB در
برای  انجام  قابل  که  بهینه  زمان  و  بالا  تکرار  با  بتوان  تا  است  ایجاد شده 
کامپیوترهای مرسوم است، برنامه را اجرا نموده و به نتایج مطلوب تری رسید. 
به منظور آموزش شبکه های عصبی، دو سناریو پیشنهاد شده است. در سناریو 
با  برابر و در سناریو دوم دو نشت همزمان  با مقدار  اول دو نشت همزمان 
مقدار نابرابر به هر دو گره شبکه اعمال می شود. در هر یک از دو سناریو، 
ابتدا شبکه های عصبی با فرض داشتن دبی کل لوله ها آموزش می بینند. از 
آنجایی که تعیین موقعیت نشت با اطلاعات حداقل تعداد لوله، برای استفاده 
روش های پیشنهادی در شبکه های توزیع آب ضروری است، در این پژوهش 
شبکه های عصبی مصنوعی ترکیبی به ازای دبی درصدهای مختلف لوله ها، 
با استفاده از تحلیل حساسیت برای پیدا کردن تعداد لوله بهینه معرفی شده 

است. نتایج قابلیت بالای روش پیشنهادی را نشان می دهد. 

7  Hybrid ANNs
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شبکه مورد مطالعه -  
این مطالعه، شبکه معروف پولاکیس  شبکه توزیع آب مورد مطالعه در 
می باشد که اولین بار در سال 2003 معرفی شد )شکل 1(. این شبکه شامل 
50 لوله، 30 گره، 20 حلقه و یک مخزن می باشد. شبکه تماما حلقوی بوده 
و از نظر تحلیل هیدرولیکی به مراتب مشکل تر از شبکه های شاخه ای است. 
ارتفاع  متر،  و 1000  برابر 2000  ترتیب  به  افقی  و  لوله های عمودی  طول 
می باشد.  متر  میلی  تا 600  بین 300  لوله ها  قطر  محدوده  متر،   52 مخزن 
ضریب زبری کلیه لوله ها برابر 0/26 میلی متر و میزان تقاضای آب در گره ها 

مقدار متوسط 20 لیتر بر ثانیه فرض شده است ]19[.

مواد و روش ها -  
 تعریف شبکه عصبی مصنوعی- 1- 3

شبکه های عصبی به عنوان یک ابزار کاربردی برای تخمین و پیش بینی 
می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  متغیره  چند  و  غیرخطی  در سیستم های  پاسخ 
یک شبکه عصبی مجموعه ای از نورون هاست که با قرار گرفتن در لایه های 
لایه های  در  نورون ها  بین  ارتباطات  مبنای  بر  را  خاصی  معماری  مختلف، 
باشد،  تابع ریاضی غیرخطی  نورون می تواند یک  مختلف تشکیل می دهند. 
می شود،  تشکیل  نورون ها  این  اجتماع  از  که  عصبی  شبکه  یک  نتیجه  در 
شبکه  یک   .]20[ باشد  غیرخطی  و  پیچیده  کاملًا  سامانه  یک  می تواند  نیز 
پنهان3  از سه بخش لایه ورودی1، خروجی2 و لایه های  عصبی مصنوعی، 
تشکیل می شود. هر لایه شامل گروهی از سلول های عصبی )نورون ( است 
که با نورون های لایه های دیگر در ارتباط هستند. از منظر ریاضی عملکرد 
بایاس ها6  و  وزنی5  محرک4، ضرایب  توابع  از  استفاده  با  عصبی  شبکه های 

شبیه سازی می شود ]21[.
عصبی  شبکه  از  نشت،  موقعیت  به  دستیابی  جهت  پژوهش  این  در 
عصبی  یک شبکه  پیش خور  عصبی  شبکه  است.  شده  استفاده  پیش خور 
مصنوعی است که در آن اتصال میان واحدهای تشکیل  دهنده آن یک چرخه 
نوع شبکه  و ساده ترین  اولین  پیش خور  نمی دهند. شبکه عصبی  را تشکیل 
عصبی مصنوعی می باشد. در این شبکه اطلاعات تنها از یک مسیر حرکت 
می کند که جهت آن رو به جلو می باشد. در واقع اطلاعات با شروع از گره 
پنهان )در صورت وجود( به سمت  از لایه های  )نورون(های ورودی و گذر 
با  گره های خروجی می روند. شکل 2 معماری یک شبکه عصبی پیش خور 
می دهد.  نشان  را  خروجی  لایه  یک  و  میانی  لایه  یک  ورودی،  لایه  یک 
مهمی  بر  اثر  و  می کند  تعیین  را  عصبی  شبکه  اصلی  ساختار  میانی  لایه 
روند آموزش شبکه عصبی و عملکرد کلی شبکه دارد. تعداد نورون های لایه 
میانی می تواند با حداقل کردن تابع خطای از پیش تعیین شده روی داده های 
از  حاصل  خروجی   )1( رابطه  تعیین  شود.  خطا  و  آزمون  وسیله  به  آموزش 
را  و یک خروجی  میانی  ورودی، یک لایه  با یک  شبکه عصبی مصنوعی 

نشان می دهد ]22[:
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1  Input layer
2  Output layer
3  Hidden layer
4  Activation Function
5  Connection weight
6  Biases
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 [19]. شبکه مورد مطالعه 1شکل 

Figure 1. Case-study network 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. شبکه مورد مطالعه ]19[

Fig.1. Case-study network
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در رابطه قبل ys  خروجی شبکه عصبی، xrs  ورودی r ام به ازای نورون 
m ،s تعداد ورودی ها، wrs ضریب وزنی ورودی r ام، θs  بایاس نورون 

و ϕ تابع محرک به صورت تابع تانژانت هیپربولیک یا تابع سیگموید است.
 wrs پارامترهایی، شامل ضرایب وزنی ، ANN پس از تعیین معماری
و بایاس نورون ها θs به منظور به حداقل رساندن اختلاف بین متغیر خروجی 
تنظیم  می بایست  آموزش،  داده های  در  واقعی  خروجی  متغیرهای  و  شبکه 
شوند. این اختلاف بر اساس شاخص RMSE 1 به شکل زیر قابل محاسبه 

است:
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که M تعداد نمونه ها، )xr,yr( جفت ورودی-خروجی برای نمونه r ام و 
 ANN می باشند. بهینه سازی پارامترهای xr خروجی واقعی برای ورودی or

به طور معمول،  انجام می شود.  بالا  ابعاد  با  معمولا در یک فضای جستجو 
مقادیر وزن ها و بایاس ها به محدوده )1 و 0( یا )1 و 1-( محدود می شود.

عملکرد  تعیین  شاخص های  از  یکی   RMSE عصبی،  شبکه های  در 
گاهی   RMSE شاخص  می باشد.  بایاس ها  و  وزن ها  تعیین  برای  شبکه 

1  Root Mean Squared Error

نیاز  لزوماً  اما  می دهد  نشان  را  خوبی  همگرایی  با  قبول  قابل  مقدار  اوقات 
را  شبکه  رفتار  متوسط   RMSE شاخص  واقع  در  نمی شود.  تامین  مسئله 
برای  بالا  خطاهای  بین  این  در  است  ممکن  که  حالی  در  می دهد،  نشان 
تعدادی نقاط وجود داشته باشد. اگر نیاز باشد که تمامی داده ها حتی بدترین 
از شاخص  از خود نشان دهد، استفاده  نیز رفتار خوبی  )با خطای بالا(  داده 
در  این مشکل،  برای حل  لذا  بود.  نخواهد  مناسبی  گزینه  دیگر   RMSE

مطالعه حاضر شاخص خطای نسبی نشت )RLE( تعریف شده است که در 
بخش های بعدی ارائه خواهد شد.

 نحوه آموزش شبکه عصبی پیشنهادی3- 2- 
در شبکه عصبی پیش خور پیشنهادی، ابتدا شبکه با استفاده از داده های 
متغیرهای ورودی و خروجی از پیش تعیین  شده )آموزش با ناظر2( آموزش 
مدل  از  مصنوعی  عصبی  شبکه  آموزش  داده های  تولید  منظور  به  می بیند. 
تصادفی  سناریوی  زیادی  تعداد  تولید  برای   EPANET2.0 هیدرولیکی 
آرایش های  با  فرضی  نشت  دو  ابتدا  منظور،  این  برای  است.  شده  استفاده 
مختلف و مدنظر بر روی گره های شبکه )متغیرهای خروجی داده های آموزش 
شبکه عصبی( قرار داده شده و سپس دبی لوله ها به عنوان متغیرهای ورودی 
داده های آموزش شبکه عصبی محاسبه می شود. سپس با داشتن متغیر های 
ورودی )دبی لوله ها( و متغیرهای خروجی )موقعیت و مقدار نشت های فرضی( 
را می توان در دو مرحله در  شبکه عصبی آموزش می بیند. توضیحات فوق 
 ،QP2  ،QP1 متغیرهای  که ملاحظه می شود،  همانطور  داد.  نشان   3 شکل 
 ... ،x22 ،x21 ،x12 ،x11 مقدار دبی در لوله های 1، 2، 3،...، 50 و QP50 ،...

موقعیت و مقدار دو نشت را نشان می دهند.
 MATLAB کلیه برنامه های شبکه عصبی در محیط برنامه نویسی
فزار  نرم ا آموزش،  داده های  ایجاد  منظور  به  است.  شده  کدگذاری 
EPANET2.0 می بایست به تعداد دفعات زیاد اجرا شود. بنابراین برای 

بین  ارتباط  ایجاد  منظور  به  آموزش، کدهایی  داده های  ایجاد  زمان  کاهش 
نوشته  لوله ها  دبی  شبیه سازی  برای   MATLAB و   EPANET2.0

کاربر  راهنمای  کتابچه  اساس  بر  که  ترتیب  بدین  است.  شده 
EPANET2.0 3 ]23[ کدهایی در متلب بر اساس ساختار شبکه مورد 

مطالعه ایجاد گردید تا بر اساس آن با وارد کردن نشت های فرضی به برنامه 
تهیه شده بتوان مقدار دبی لوله ها را با سرعت بسیار بالا به دست آورد. با 
توجه به آنکه نرم افزار EPANET2.0 می تواند یک فایل متنی را دریافت 

2  Supervised Training
3  EPANET2.0 User Manual

2 

 
 [22] مصنوعی . معماری شبکه عصبی2شکل 

Figure 2. The structure of the artificial neural network 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل  . معماری شبکه عصبی مصنوعی ]  [

Fig. 2. The structure of the artificial neural network
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در  برنامه ای  دهد،  قرار  دیگر  متنی  فایل  در  را  نظر  مورد  و سپس خروجی 
MATLAB نوشته شد که بر اساس سناریوی نشت، فایل متنی ورودی 

فراخوانی  متنی  فایل  آن  با  را   EPANET2.0 سپس  و  می کند  تهیه  را 
فایل  شدن  نوشته  و   EPANET2.0 محاسبات  اتمام  از  پس  می نماید. 
خروجی بر روی هارد دیسک، برنامه نوشته شده در MATLAB، آن فایل 
را به صورت خودکار باز کرده و داده های مورد نظر )دبی لوله ها( را از فایل 
می خواند. با استفاده از یک حلقه این چرخه به دفعات مورد نیاز اجرا می گردد.

به منظور ایجاد شبکه عصبی پیش خور پیشنهادی، از یک شبکه عصبی 
تابع  برازش  منظور  به  متلب  ابزار  جعبه  در   1)MLP( لایه  چند  پرسپترون 
روی  عصبی  شبکه  آموزش  فرآیند  یک  تابع،  برازش  است.  شده  استفاده 

1  Multi-Layer perceptron

فاکتورهای  داده های خروجی مرتبط می باشد.  ایجاد  برای  داده های ورودی 
مهم در شبکه عصبی پبشنهادی، تعداد نورون های لایه های پنهان و الگوریتم 
آموزش می باشد. در این تحقیق الگوریتم آموزش ترین لیم2 برای بروزسازی 
شده  استفاده  مارکوارت3  لونبرگ-  بهینه یابی  براساس  بایاس ها  و  وزن ها 
است. الگوریتم لونبرگ – مارکوات روشی است برای یافتن کمینه یک تابع 
مسئله  حل  برای  استاندارد  روش  یک  عنوان  به  که  متغیره  چند  غیرخطی 
موارد  اغلب  در  ترین لیم،  می شود.  معرفی  توابع خطی  برای  مربعات  کمینه 
سریع ترین الگوریتم پس انتشار4 در جعبه ابزار شبکه عصبی در متلب می باشد 
و معمولا برای اولین انتخاب الگوریم با ناظر پیشنهاد می شود، اما نسبت به 

2  Trainlm
3  Levenberg-Marquardt
4  Back Propagation (BP)

3 
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 های آموزشسازی داده . مراحل آماده 3شکل 
Figure 3. Steps of preparing the training data 
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 متغیرهای خروجی آموزش 

} …,22x ,12x ,12x ,11x { 
 

 
شکل  . مراحل آماده سازی داده های آموزش

Fig. 3. Steps of preparing the training data
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سایر الگوریتم ها حافظه بیشتری نیاز دارد ]21[. همچنین در شبکه عصبی 
توابع  عنوان  به  خطی2  و  سیگموئید1  تانژانت  محرک  توابع  نیز  پیشنهادی 
تابع  است.  شده  استفاده  خروجی  لایه  و  پنهان  لایه  در  ترتیب  به  محرک 

تانژانت سیگموئید تابعی در محدوده )1 و 1-( می باشد.

 نحوه توزیع و تعیین مقدار نشت بین هر یک از دو گره انتخابی3- 3- 
سناریو اول: تعیین موقعیت دو نشت همزمان با مقدار برابر - 1- 3- 3

استفاده  با  آب  توزیع  شبکه های  در  نشت  موقعیت  حاضر،  مطالعه  در 
در  نشت  دو  محاسبه  به  که   است  شده  تعیین  مصنوعی  عصبی  شبکه  از 
  EPANET2.0 شبکه می پردازد. جهت محاسبه دبی لوله ها از نرم افزار
استفاده شده است. به منظور تحلیل شبکه )محاسبه دبی لوله ها(، با اعمال دو 
نشت فرضی به گره های شبکه، نرم افزار EPANET2.0 دبی لوله ها که 
متغیرهای ورودی آموزش شبکه عصبی می باشد را  محاسبه می کند. بنابراین 
و  )موقعیت  متغیرهای خروجی  و  لوله ها(  )دبی  ورودی  متغیر های  داشتن  با 
مقدار نشت های فرضی( شبکه عصبی آموزش می بیند. پس از آموزش شبکه 
با اعمال دبی لوله ها به شبکه عصبی آموزش دیده می توان، موقعیت نشت 

را تعیین نمود. 
تاثیر  آموزش  داده های  تعداد  عصبی،  شبکه  آموزش  در  که  آنجایی  از 
زیادی بر عملکرد مدل دارد، در این پژوهش برای ایجاد داده های آموزش 
کافی، نشت های فرضی بر اساس درصدی از کل دبی ورودی به شبکه در 
نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه میزان تقاضای آب در گره ها مقدار 
متوسطی برابر 20 لیتر بر ثانیه فرض شده است، کل دبی ورودی به شبکه 
برابر 600 لیتر بر ثانیه می  باشد. بنابراین به کل شبکه مقدار نشت بیشینه  ای 
 برابر با %1 کل دبی ورودی به شبکه یعنی مقدار 6 لیتر بر ثانیه اختصاص 
داده شده است. با توجه به در نظر گرفتن دو نشت فرضی، می بایست مقدار 
6 لیتر بر ثانیه را در حالت های مختلف بین هر دو گره به نحوی تقسیم نمود 
و بر اساس آن شبکه را آموزش داد. به همین دلیل آرایش های مختلفی از 
قرار دادن دو نشت فرضی یکسان با مجموع برابر 6 لیتر بر ثانیه به وجود 
خواهد آمد. اولین سناریو، اختصاص دادن نشتی برابر 50% نشت بیشینه به 
هر یک از دو گره انتخابی می باشد. یعنی در سناریوی اول نشتی به میزان 3 
لیتر بر ثانیه به هر دو گره انتخابی شبکه اضافه خواهد شد. ماتریس حاصله 
ماتریسی  می باشد،  لوله ها  دبی  تعیین  برای   EPANET2.0 ورودی  که 
435×30 خواهد بود که " ماتریس نشت" نامیده شده و در جدول 1 نشان 

1  Tansig
2  Purelin

داده شده است.
در جدول1، سطرها تعداد گره های موجود در شبکه و ستون ها موقعیت 
گره های نشت دار را نشان می دهد. با وارد کردن ماتریس نشت )435×30( 
محاسبه  حالت  هر  در  لوله ها  دبی  مقادیر   ،EPANET2.0 نرم افزار  به 
ماتریس، سطرها  این  در  به دست می آید.  ماتریس )435×50(  شده و یک 
معرف دبی لوله ها و ستون ها معرف موقعیت گره های نشت هستند. ماتریس 
)435×50( که "ماتریس دبی لوله ها " نامیده می شود به عنوان متغیر ورودی 
آموزش به شبکه عصبی وارد می  شود. با داشتن متغیر ورودی )ماتریس دبی 
به آموزش شبکه عصبی  )ماتریس نشت( می توان  لوله ها( و متغیر خروجی 
پرداخت. تمامی  توضیحات فوق در روندنمای شکل 4 نشان داده شده است. 
با وارد  خروجی روندنما، شبکه عصبی آموزش دیده می باشد. حال می توان 
کردن دبی لوله ها به شبکه عصبی آموزش دیده به تعیین موقعیت نشت در 

شبکه پرداخت.

 سناریو دوم: تعیین موقعیت دو نشت همزمان با مقدار نابرابر 3- 3- 2- 
در بخش 3-3-1 مقدار نشت بیشینه برابر 1% کل دبی ورودی به شبکه 
به صورت  بیشینه  این نشت  ثانیه فرض شد.  بر  لیتر  برابر 6  یعنی مقداری 
برابر و یکنواخت بین هر یک از دو گره انتخابی در ماتریس نشت تقسیم شد، 
به طوری که به هر یک از دو گره، 50% نشت بیشینه یعنی 3 لیتر بر ثانیه 
اختصاص داده شد. هدف اصلی در این بخش، توزیع غیریکنواخت نشت بین 
هر دو گره انتخابی می باشد. نحوه انجام این توزیع غیریکنواخت در جدول 2 
نشان داده شده است. همانطور که در جدول 2 دیده می شود، 4 گروه نشت 
در سطر اول تعریف شده است. برای گروه نشت اول در حالت 1، به گره اول 
60% نشت بیشینه یعنی 3/6 لیتر بر ثانیه و به گره دوم 40% نشت بیشینه 
یعنی 2/4 لیتر بر ثانیه اختصاص داده شده است. این توزیع منجر به تولید 
یک ماتریس نشت )435×30( می شود. از آن  جایی که نشت قرار داده شده 
در گره ها برابر نیست، موقعیت قرارگیری دو نشت 3/6 لیتر بر ثانیه و 2/4 
لیتر بر ثانیه مهم می باشد. بنابراین در حالت 2، به گره اول 40% نشت بیشینه 
یعنی 2/4 لیتر بر ثانیه و به گره دوم 60% نشت بیشینه یعنی 3/6 لیتر بر 
ثانیه اختصاص داده می شود و در نهایت ماتریس نشت دیگری )435×30( 
نشت  ماتریس  یکدیگر  کنار  ماتریس  دو  این  دادن  قرار  با  می گردد.  ایجاد 
"ماتریس نشت 40- 60" معرفی می گردد که به  )870×30( تحت عنوان 
ازای دبی نشت 40% و 60% نشت بیشینه ایجاد شده است. این روند برای 
سایر گروه های نشت تکرار می شود. در نهایت برای هر یک از 8 حالت یک 
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جدول 1. ماتریس نشت )5 4×0 (

Table 1. Leakage Matrix (30×435)
 ( 30×435ماتریس نشت ). 1جدول 

Table 1. Leakage Matrix (30×435) 
 

شماره  
 435 .........................  135 ... 113 112 111 .........................  29 ... 3 2 1 حالت 

 
 30و29 ...................  30و5 ....  8و5 7و5 6و5 ....................  30و1 ... 4و1 3و1 2و1

1 23 23 23  23  20 20 20  20  20 

2 23 20 20  20  20 20 20  20  20 

3 20 23 20  20  20 20 20  20  20 

4 . 20 23  20  20 20 20  20  20 

5 . . 20  20  23 23 23  23  . 

6 . . .  20  23 20 20  20  . 

7 . . .  .  20 23 20  20  . 

8 . . .  .  . 20 23  20  . 

. . . .  .  . . 20  20  . 

. . . .  .  . . .  20  . 

. . . .  .  . . .  .  . 

. . . .  .  . . .  .  . 

. . . .  .  . . .  .  . 

. . . .  .  . . .  .  23 

30 20 20 20  23  20 20 20  23  23 
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 . روندنمای پیشنهادی محاسبه نشت4شکل 
Figure 4. The proposed leakage detection flowchart    

 

 

 

 

 برآوردگر دو نشت شبکه توزیع آب

 پارامترهای اصلی: 

 لیتر بر ثانیه  6مجموع دو نشت فرضی:  

 لیتر بر ثانیه 20: گرهی متوسط مصرف روزانه

 

لیتر بر   3قرار دادن نشت فرضی 
 ثانیه بر هر دو گره انتخابی 

ماتریس نشت 
(435×30 ) 

 

EPANET2.0 

ها ماتریس دبی لوله 
(435×50 ) 

 

 خور شبکه عصبی مصنوعی پیش

 شبکه عصبی آموزش دیده 

شکل 4. روندنمای پیشنهادی محاسبه نشت

Fig. 4. The proposed leakage detection flowchart  
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جدول  . توزیع نشت نسبت به نشت بیشینه در هر دو گره انتخابی

Table 2. Leakage distribution relative to the maximum leakage in both selected nodes

 

 . توزیع نشت نسبت به نشت بیشینه در هر دو گره انتخابی2جدول 
Table 2. Leakage distribution relative to the maximum leakage in both selected nodes 

 
 چهارم سوم دوم اول  گروه نشت 

 8 7 6 5 4 3 2 1 حالت 
 10 90 20 80 30 70 40 60 % گره اول
 90 10 80 20 70 30 60 40 % گره دوم

ماتریس نشت 
(870×30) 60-40 70-30 80-20 90-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماتریس نشت )435×30( و در نهایت 4 ماتریس نشت )870×30( برای هر 
یک از گروه های نشت به دست می آید که در جدول 2 نشان داده شده است. 
تعیین  برای   EPANET2.0 ورودی  آمده،  دست  به  نشت  ماتریس های 

دبی لوله ها می باشند.
با استفاده از جدول 2، با وارد کردن هر یک از 4 ماتریس نشت )870×30( 
شده  نوشته   MATLAB محیط  در  که   EPANET2.0 افزار  نرم  به 
"ماتریس  عنوان  تحت  ماتریسی  و  محاسبه شده  لوله ها  دبی  مقادیر  است، 
در  می آید.  به دست  نشت  گروه   4 از  هر یک  برای   ")50×870( لوله  دبی 
ماتریس های دبی لوله ها، سطرها معرف دبی لوله ها و ستون ها معرف اینکه 
دو نشت نابرابر بر روی کدام دو گره قرار گرفته اند، می باشد. ماتریس دبی 
لوله ها به عنوان متغیر ورودی آموزش به شبکه عصبی داده می شود. با داشتن 
متغیر ورودی )ماتریس دبی لوله ها( و متغیر خروجی )ماتریس نشت( می توان 

همانند بخش 3-3-1 به آموزش شبکه عصبی پرداخت. 

نتایج و بحث- 4
به منظور تشخیص موقعیت دو نشت همزمان با استفاده از شبکه های 
نشت  دو  اول  سناریو  در  شد.  گرفته  نظر  در  سناریو  دو  پیش خور،  عصبی 
همزمان با مقدار برابر و در سناریوی دوم دو نشت همزمان با مقدار نا برابر 
با آرایش های مختلف در هر دو گره انتخابی در شبکه قرار داده می شود. در 
نهایت با توجه به سناریو های تعریف شده، شبکه های عصبی آموزش دیده 

برای تعیین موقعیت نشت به  کار گرفته می شود.
شاخص  بر  علاوه  شبکه،  رفتار  بررسی  منظور  به  حاضر،  پژوهش  در 
RMSE، از شاخصی تحت عنوان خطای نسبی نشت )RLE( به منظور 

تعیین موقعیت نشت هر گره استفاده شده است. این شاخص )RLE( را به 
صورت رابطه )3( می توان معرفی نمود:

(3)

 )مقاله فارسی( شدهآراییاصلاحات مدنظر نویسندگان پس از مطالعه کامل مقاله ویراستاری و صفحه جدول الف: 

شماره  شماره صفحه مورد 
 اصلاحات درخواستی پاراگراف/شکل/جدول 

 تغییر یابد. "دبی سنجی "به  "دبی "لطفا کلمه  کلمات کلیدی  1965 1

 خلاصه 1965 2
تمامی درصدهای نوشته شده کنار اعداد چه در خلاصه و چه سایر جاها روی خط 

باشد یعنی دقیقا در   %10نوشته شده و وسط عدد نیست و مبایست مثلا بصورت 
 راستای عدد مطرح شده. 

 وسط باکس نارنجی قرار گیرد.در  "دبی لوله ها "باکس سمت راست بالا  3شکل  1969 3

میبایست حذف  1هر دو پاراگراف ستون سمت راست و چپ موجود در بالای جدول   1971 4
 شود، این مطالب برای قسمت های بعدی است که متن رو بهم ریخته است. 

 4معادله  1971 

فرمول کلیت معادله اشکال ندارد که در جداول بعدی ارائه شود فقط اینکه درصدها در 
تبدیل شده است. فرم    jدقیقا در راستای حروف و اعداد نیست و انگار به توان اندیس

 صحیح نوشتاری بصورت زیر میباشد. لطفا مقایسه بفرمایید تا تفاوت را متوجه شوید.
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1𝑗𝑗(%) = max(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖)𝑗𝑗  

 ستون اول:  1جدول  1971 5
 تغییر یابد.  "شماره گره "میبایست به  "ماره گره"

 دقیقا زیر هم نوشته شود.  "شماره گره "و  "گره های نشت دار 1جدول  1971 6
 آخرین خط افقی انتهای جدول حذف شده و باید کشیده شود. 1جدول  1971 7

 2جدول  1973 8

  ترجیح داده میشود که خطوط جداکننده ستون ها مانند جدول زیر باشد. 2در جدول 
همچنین در جدول زیر درصدها از کنار اعداد حذف شده و سطر آخر اصلاح شده است،  

همچنین تمامی موارد در جدول  خواهشمندیم که دقیقا جدول زیر قرار داده شود.
 وسط چین باشد.

 
 چهارم سوم دوم اول  گروه نشت 

 8 7 6 5 4 3 2 1 حالت 

 10 90 20 80 30 70 40 60 )%( گره اول 

 90 10 80 20 70 30 60 40 )%( دومگره 

ماتریس نشت  
(870×30 ) 40-60 30-70 20-80 10-90 

 

 3معادله  1973 9

تبدیل   iبه توان  %مطرح شد اینجا نیز وجود دارد. انگار  4همان مشکلی که در معادله 
 باشد. بصورت زیر:  RLEمیبایست در راستای  %شده است. در صورتی که 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖(%) =
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖

𝐻𝐻𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖
× 100 

 

، مبایست به  1971متن های موجود در ستون سمت راست و سمت چپ صفحه   1973 10
 ماتریس های فوق .....( منتقل شود.  ")  1973انتهای صفحه 

 

مجموع   CLDANN نشت،  نسبی  خطای   RLE فوق  رابطه  در  که 
مصرف گرهی و دبی نشت محاسبه شده توسط شبکه عصبی، HLD مجموع 
مصرف گرهی و دبی نشت فرضی و i تعداد گره ها )i=1,2,3,…,30( هستند.

از رابطه )3( مقدار RLE در کلیه گره ها را در هر  با استفاده  بنابراین 
ایجاد  به  منجر  امر  این  نمود.  محاسبه  می توان  جداگانه  صورت  به  سناریو 
ماتریس هایی تحت عنوان "ماتریس های خطای نسبی نشت" می گردد. در 
سناریو  در  و   )30×435( ابعاد  به  نشت  نسبی  خطای  ماتریس  اول  سناریو 
از گروه های نشت ذکر شده در جدول 2، یک ماتریس  برای هر یک  دوم 
خطای نسبی نشت به ابعاد )870×30( و در نهایت در سناریو دوم 4 ماتریس 
خطای نسبی نشت به ابعاد )870×30( به دست می آید. خروجی هر ستون 
ماتریس های فوق، خطای نسبی محاسبه نشت در 30 گره به ازای یکی از 
حالات ماتریس نشت )در سناریو 1 بر اساس جدول 1 و در سناریو 2 بر اساس 
جدول 2( را نشان می دهد. به عنوان مثال ستون اول ماتریس خطای نسبی 
ثانیه  بر  لیتر   3 فرضی  نشت های  که  است  حالتی  برای   1 سناریو  در  نشت 
در گره های 1 و 2 قرار داشته باشند. بررسی نتایج نشان می دهد که اولین 
مقدار بیشینه و دومین مقدار بیشینه هر یک از ستون های ماتریس های فوق 
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)ماتریس های خطای نسبی نشت(، نشان  دهنده موقعیت دو نشت می باشند. 
بنابراین بعد از آموزش شبکه عصبی و وارد کردن دبی لوله ها به منظور تعیین 
موقعیت نشت، دو گرهی که مقدار بیشینه اول و بیشینه دوم RLE را دارا 

باشند، نشان  دهنده موقعیت دو نشت می باشند. 
با توجه به توضیحات فوق، خطای نسبی نشت گره ای که بیشینه اول را 

به خود اختصاص داده را به صورت رابطه )4( می توان معرفی نمود:

(4)

 )مقاله فارسی( شدهآراییاصلاحات مدنظر نویسندگان پس از مطالعه کامل مقاله ویراستاری و صفحه جدول الف: 

شماره  شماره صفحه مورد 
 اصلاحات درخواستی پاراگراف/شکل/جدول 

 تغییر یابد. "دبی سنجی "به  "دبی "لطفا کلمه  کلمات کلیدی  1965 1

 خلاصه 1965 2
تمامی درصدهای نوشته شده کنار اعداد چه در خلاصه و چه سایر جاها روی خط 

باشد یعنی دقیقا در   %10نوشته شده و وسط عدد نیست و مبایست مثلا بصورت 
 راستای عدد مطرح شده. 

 وسط باکس نارنجی قرار گیرد.در  "دبی لوله ها "باکس سمت راست بالا  3شکل  1969 3

میبایست حذف  1هر دو پاراگراف ستون سمت راست و چپ موجود در بالای جدول   1971 4
 شود، این مطالب برای قسمت های بعدی است که متن رو بهم ریخته است. 

 4معادله  1971 

فرمول کلیت معادله اشکال ندارد که در جداول بعدی ارائه شود فقط اینکه درصدها در 
تبدیل شده است. فرم    jدقیقا در راستای حروف و اعداد نیست و انگار به توان اندیس

 صحیح نوشتاری بصورت زیر میباشد. لطفا مقایسه بفرمایید تا تفاوت را متوجه شوید.
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1𝑗𝑗(%) = max(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖)𝑗𝑗  

 ستون اول:  1جدول  1971 5
 تغییر یابد.  "شماره گره "میبایست به  "ماره گره"

 دقیقا زیر هم نوشته شود.  "شماره گره "و  "گره های نشت دار 1جدول  1971 6
 آخرین خط افقی انتهای جدول حذف شده و باید کشیده شود. 1جدول  1971 7

 2جدول  1973 8

  ترجیح داده میشود که خطوط جداکننده ستون ها مانند جدول زیر باشد. 2در جدول 
همچنین در جدول زیر درصدها از کنار اعداد حذف شده و سطر آخر اصلاح شده است،  

همچنین تمامی موارد در جدول  خواهشمندیم که دقیقا جدول زیر قرار داده شود.
 وسط چین باشد.

 
 چهارم سوم دوم اول  گروه نشت 

 8 7 6 5 4 3 2 1 حالت 

 10 90 20 80 30 70 40 60 )%( گره اول 

 90 10 80 20 70 30 60 40 )%( دومگره 

ماتریس نشت  
(870×30 ) 40-60 30-70 20-80 10-90 

 

 3معادله  1973 9

تبدیل   iبه توان  %مطرح شد اینجا نیز وجود دارد. انگار  4همان مشکلی که در معادله 
 باشد. بصورت زیر:  RLEمیبایست در راستای  %شده است. در صورتی که 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖(%) =
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖

𝐻𝐻𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖
× 100 

 

، مبایست به  1971متن های موجود در ستون سمت راست و سمت چپ صفحه   1973 10
 ماتریس های فوق .....( منتقل شود.  ")  1973انتهای صفحه 

 
 

که RLEmax1 خطای نسبی نشت گره با مقدار بیشینه اول برحسب 
درصد و j ستون های ماتریس RLE )سناریو j=1,2,3, …,435 ،1    و 

سناریو j=1,2,3, …,870 ،2 ( می باشند.
همچنین به منظور محاسبه خطای نسبی نشت گره با مقدار بیشینه دوم، 
ابتدا مقادیر بیشینه اول هر ستون از ماتریس RLE را برابر صفر قرار داده و 

سپس رابطه )5( به صورت زیر به دست خواهد آمد:

(5)

شماره  شماره صفحه مورد 
 اصلاحات درخواستی پاراگراف/شکل/جدول 

 5معادله  1974 11

  jبه توان  %مطرح شد اینجا نیز وجود دارد. انگار  4و  3همان مشکلی که در معادله 
 باشد. بصورت زیر:  RLEmaxمیبایست در راستای  %تبدیل شده است. در صورتی که 

 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2𝑗𝑗(%) = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖)𝑗𝑗          &     𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1𝑗𝑗(%) = 0 

 

پاراگراف اول ستون  1978 12
 در یک خط نوشته شود.  60-40لطفا در خط دوم،  سمت راست، خط دوم

هم نصفه  RLEmaxدر هر دو ستون ، در خط اول نوشته ها بصورت نصفه است و    1978 13
 افتاده است، لطفا تصحیح شود.

 تغییر یابد. "70-30"به  "30- 70"ستون سمت چپ، خط سوم   1979 14
 

15 1979  

 مبایست با شکل زیر جایگزین شود.است و  "ج "تکرار شکل  "د"شکل 
 

 
 
 
 

تغییر  "70-30ب( ماتریس نشت "به  " 30-70ب( ماتریس نشت "در زیرنویس شکل  10شکل 1980 16
 یابد.

ستون سمت راست، خط  1981 17
 تغییر یابد. "دبی لوله ها "به  "دبیلوله ها " اول 

    
 

 

که RLEmax2 خطای نسبی نشت گره با مقدار بیشینه دوم بر حسب 
درصد می باشد.

 بررسی نتایج سناریو 41- 1- 
تعداد  مصنوعی  عصبی  شبکه  آموزش  برای  مهم  پارامترهای  جمله  از 
و  ورودی  داده های  ماتریس  کردن  وارد  با  است.  میانی  لایه  نورون های 
خروجی به شبکه عصبی به منظور آموزش، می توان بر اساس بیشینه مقدار 
مختلف،  نورون های  تعداد  ازای  به   )MaxRLE( شبکه  کل  در   RLE

در  محاسبات  این  نتیجه  پرداخت.  میانی  لایه  بهینه  نورون  تعداد  تعیین  به 
شکل 5 نشان داده شده است. در فرآیند آموزش شبکه عصبی، کل داده های 
 ،)%70 اینجا  )در  آموزش1  داده های  بخش  سه  به  عصبی،  شبکه  آموزش 
صحت سنجی2 )%15( و تست3 )%15( تقسیم می شود. استفاده از 15% داده ها 

1  Training Data
2  Validation Data
3  Test Data

در شبکه عصبی  بیش  برازش4  از  منظور جلوگیری  به  برای صحت سنجی، 
توسط %15   ، آموزش  دیده  دیده می باشد. همچنین شبکه عصبی  آموزش 
داده ها که به منظور داده های تست کنار گذاشته شده بود، مورد ارزیابی قرار 

می گیرد. 
بسیار  شبکه عصبی  مانند  مبنا  داده   مدل های  تمامی  در  تعمیم  قابلیت 
حائز اهمیت است. از آنجایی که در نظر گرفتن 15% داده ها برای تست بسیار 
کم است، در این پژوهش برای ارزیابی کامل تر و اطمینان بیشتر به قابلیت 
تعمیم شبکه عصبی آموزش دیده، داده های جدیدی تحت عنوان داده های 
تست )علاوه بر 15% ابتدایی که خود شبکه عصبی کنار گذاشته است( تولید 
شد و شبکه عصبی آموزش دیده، با این داده ها نیز مورد آزمون قرار گرفت. 
برای این منظور درصدی بیشتر و کمتر از 3 لیتر بر ثانیه به عنوان دبی نشت 
در هر یک از دو گره انتخابی برای داده های تست در نظر گرفته شده است. 
بنابراین نشت های انتخابی داده های تست برابر 2/5 و 3/5 لیتر بر ثانیه فرض 
می شود. همانطور که در شکل 5 مشاهده می شود، مقدار MaxRLE برای 
داده های آموزش از 40 نورون به بعد به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یافته 
است. بنابراین در این سناریو می توان تعداد نورون بهینه را 40 نورون معرفی 
نمود. همانطور که در شکل 5 ملاحظه می شود، مقدار MaxRLE برای 
داده های تست نیز از 40 نورون به بعد کاهش یافته است، که این مسئله نیز 
صحت انتخاب نورون بهینه 40 را تایید می نماید. همچنین به منظور وضوح 
بیشتر برای مقادیر نوورن های بیشتر از 40، بزرگ نمایی صورت گرفته است.

مقادیر خطای نسبی نشت بیشینه اول )RLEmax1( و بیشینه دوم 
)RLEmax2( به ازای دو نشت فرضی 3 لیتر بر ثانیه با در نظر گرفتن 
تعداد نورون بهینه 40 در لایه میانی برای تمامی  حالات در شکل 6 نشان 
مقدار  برای   RLEmax مقادیر  نشان  دهنده   y محور   است.  شده  داده 
بیشینه اول و دوم و محور x حالت های مختلف ماتریس نشت )435 حالت( 
به ازای دو نشت برابر 3 لیتر بر ثانیه را نشان می دهد. همانطور که در شکل 
6 ملاحظه می شود، مقدار RLEmax در تمام حالات برای هر دو بیشینه 
کمتر از 0/2% است که نسبتا مقدار قابل قبولی را نشان می  دهد ]3[. بنابراین 
شبکه عصبی آموزش دیده با ورودی برابر با مقدار دبی کل لوله  ها، موقعیت 
نشت را در شبکه توزیع آب با دقت قابل قبولی پیش بینی می کند. به منظور 
استفاده از شبکه عصبی آموزش دیده، دبی لوله ها می بایست توسط دبی سنج 
اندازه گیری شود. با به کار بردن دبی لوله ها در شبکه آموزش دیده، دو گرهی 
نشان  دهنده  باشند،  دارا  را   RLE دوم  بیشینه  و  اول  بیشینه  مقادیر  که 

4  Overfitting
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شکل 5. تعداد نورون های لایه میانی برای دو نشت همزمان با مقدار برابر )آبی: داده های آموزش، قهوه ای تیره و روشن : داده های تست برای نشت های 

5/  و 5/  لیتر بر ثانیه. سبز، قرمز و صورتی: داده های آموزش و تست نشت های 5/  و 5/  لیتر بر ثانیه برای نورون های بیشتر از 40(
Fig. 5. The number of neurons at the hidden layer for two simultaneous leakages with equal values (Blue: the training 
data, Dark and light brown: the test data for leakages 3.5 and 2.5 L/s, respectively. Green, Red, and Pink: the training 

and test data for leakages 3.5L/s and 2.5 L/s for the neurons more than 40 respectively

جدول  . تعداد و درصد لوله ها برای شبکه مورد مطالعه

Table 3. The percentage and associated number of pipes for the case-study network

 

 ها برای شبکه مورد مطالعه. تعداد و درصد لوله 3جدول 
Table 3. The percentage and associated number of pipes for the case-study network 

 
درصد  

 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 8 6 4 2 هالوله

تعداد  
 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 4 3 2 1 هالوله
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 محاسبه شده در برابر موقعیت دو نشت با مقدار برابر در ماتریس نشت   RLEmax. مقدار 6شکل 
 )آبی: بیشینه اول، قرمز: بیشینه دوم( 

Figure 6. The calculated RLEmax value versus the location of two equal simultaneous leakages values in the leakage 
matrix (Blue: first maximum, Red: second maximum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. مقدار RLEmax  محاسبه شده در برابر موقعیت دو نشت با مقدار برابر در ماتریس نشت)آبی: بیشینه اول، قرمز: بیشینه دوم(

Fig. 6. The calculated RLEmax value versus the location of two equal simultaneous leakages values in the 
leakage matrix (Blue: first maximum, Red: second maximum)

موقعیت دو نشت می باشند. همچنین مقدار RLE میزان تغییرات مقدار نشت 
محاسبه شده توسط شبکه عصبی با نشت های فرضی اولیه را نشان می دهد 

که بر اساس شکل 6 در محدوده قابل قبولی می باشد. 

 تحلیل حساسیت سناریو اول4- 1- 1- 
نتایج ارائه شده در بخش قبل به نحوی بود که آموزش شبکه عصبی با 
در نظر گرفتن دو نشت همزمان با مقدار برابر در گره ها و دبی کلیه لوله ها 
انجام می شد. در واقع شبکه عصبی با در نظر گرفتن دبی 100% لوله ها )50 
لوله( آموزش داده شد. یکی از اهداف شبکه های توزیع آب تعیین موقعیت 
نشت با حداقل تعداد لوله ها می باشد. برای این منظور در این بخش، تحلیل 
تعداد  دبی  با  ترکیبی  مصنوعی  عصبی  شبکه های  از  استفاده  با  حساسیت 
لوله های کمتر از تعداد کل لوله ها انجام شده است. نتایج برای دبی لوله های 

با تعداد مختلف یعنی 2، 4، 6، 8، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 و 90 
درصد از کل لوله ها ارائه شده است. جدول 3 درصد و تعداد لوله ها در شبکه 

مورد مطالعه را نشان می دهد.
نهایت  در  و  ثانویه  عصبی  شبکه های  اساس  بر  حساسیت  تحلیل 
شبکه های عصبی ترکیبی انجام می شود. شبکه های عصبی ثانویه بر اساس 
دبی درصد های مختلف تعداد کل لوله ها به عنوان ورودی و دبی کل لوله ها 
به عنوان خروجی آموزش می بینند. در هر حالت، لوله ها به صورت تصادفی 
انتخاب می شوند. از آنجایی که بررسی تمامی حالت ها )مثلا انتخاب 45 لوله از 
50 لوله( بسیار زمان بر می باشد، تعداد لوله ها به صورت تصادفی در تکرارهای 
محدود انتخاب شده و برای هر حالت، درصدی از حالات ممکن مورد بررسی 

قرار گرفته است.
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 ترکیبیهای عصبی . روند نمای تحلیل حساسیت برای شبکه7شکل 

Figure 7. Flowchart of sensitivity analysis for the Hybrid ANNs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ها دبی درصدهای مختلف تعداد کل لوله 

(%2 ،%4 ،%6 ،%8 ،%10 ،%20 ،...،%80 ،%90) 

 

 
های عصبی مصنوعی ثانویه  شبکه

آموزش دیده با دبی درصدهای  
 ها مختلف تعداد کل لوله 

 ها دبی کل لوله 

عصبی مصنوعی آموزش  شبکه
 هادیده با دبی کل لوله 

 موقعیت نشت 
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شکل 7. روند نمای تحلیل حساسیت برای شبکه های عصبی ترکیبی

Fig. 7. Flowchart of sensitivity analysis for the Hybrid ANNs

آموزش  عصبی  شبکه  ورودی  ثانویه  عصبی  شبکه های  خروجی های 
دیده با دبی کل لوله ها می باشند. این روند منجر به ایجاد شبکه های عصبی 
ترکیبی )همانند تابع های ترکیبی ریاضی( می شود. شبکه های عصبی ترکیبی 
دبی درصدهای مختلف تعداد لوله ها را دریافت می کنند و در نهایت موقعیت 
نشت را نشان می دهند. شکل 7 روند نمای نحوه ایجاد شبکه های عصبی 
درصدهای  برای  ترکیبی  عصبی  شبکه های  این  می دهد.  نشان  را  ترکیبی 
مختلف تعداد لوله ها به صورت جداگانه ایجاد می شوند. به عنوان مثال، برای 
شبکه عصبی 20% تعداد کل لوله ها، شبکه ثانویه با دبی 10 لوله به عنوان 
شبکه  خروجی  می بیند.  آموزش  خروجی  عنوان  به  لوله   50 دبی  و  ورودی 
عصبی ثانویه به عنوان ورودی برای شبکه عصبی آموزش دیده با دبی کل 
شبکه  خروجی  عنوان  به  نشت  موقعیت  نهایت  در  می شود.  استفاده  لوله ها 

تعداد  مختلف  درصدهای  برای  روند  این  می آید.  دست  به  ترکیبی  عصبی 
لوله ها به همین ترتیب تکرار می شود. شبکه های ثانویه نیز شبکه های عصبی 
پیش خور می باشند. تعداد نورون بهینه در هر یک از شبکه های عصبی ثانویه 

بر اساس درصدهای مختلف تعداد لوله ها متغیر می باشد. 
پس از ایجاد شبکه های عصبی ترکیبی، باید بررسی شود که کدام شبکه 
عصبی ترکیبی موقعیت نشت را به درستی می تواند تعیین نماید. این بررسی 
در شکل 8 نشان داده شده است. به عبارت دیگر، تعیین حداقل تعداد لوله ها 
برای تعیین موقعیت نشت ضروری می باشد. همانطور که در شکل 8 مشاهده 
ترکیبی  شبکه های عصبی  در  نشت  موقعیت  تعیین  برای  مقدار  دو  میشود، 
نشان داده شده است. مقدار "1" نشان دهنده درصد تعداد لوله هایی است که 
به ازای آن ها، شبکه های عصبی ترکیبی موقعیت نشت را صحیح تشخیص 
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Figure 8. Detection of the leakage location by the flow rates of different percentages of pipes number 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت نشت = صحیح

 موقعیت نشت = غیر صحیح 

شکل 8. تعیین موقعیت نشت با دبی درصدهای مختلف تعداد لوله ها

Fig. 8. Detection of the leakage location by the flow rates of different percentages of pipes number

داده اند. مقدار "0"  نیز مربوط به حالاتی است که شبکه های عصبی ترکیبی 
تشخیص  برای  بنابراین  نیستند.  نشت  موقعیت  صحیح  تشخیص  به  قادر 
موقعیت صحیح نشت به وسیله شبکه های عصبی ترکیبی پبشنهاد شده، دبی 

حداقل 10% لوله ها )5 لوله( نیاز است.

 بررسی نتایج سناریو 42- 2- 
 ( شبکه  کل  در   RLE حداکثر  اساس  بر  می توان  نیز  سناریو  این  در 
نورون  تعداد  تعیین  به  مختلف  نورون های  تعداد  ازای  به   )MaxRLE

قابل مشاهده  در شکل 9  این محاسبات  نتیجه  پرداخت.  میانی  بهینه لایه 
می باشد. همان طور که دیده می شود، MaxRLE برای داده های آموزش 
برای هر یک از 4 ماتریس نشت معرفی شده، از 40 نورون به بعد به مقدار 
قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. بنابراین در این سناریو نیز تعداد نورون 
عملکرد  بیشتر  بررسی  منظور  به  همچنین  می باشد.  قبول  قابل    40 بهینه 
عصبی  شبکه  می بایست   1-4 بخش  همانند  آموزش  دیده،  عصبی  شبکه 
برای داده هایی غیر از داده های آموزش یعنی داده های تست )علاوه بر %15 
ابتدایی که خود شبکه عصبی کنار گذاشته است( مورد ارزیابی قرار گیرد. برای 
این منظور برای تولید داده های تست، در هر گروه نشت، 5% به درصدهای 
 60-40 نشت  ماتریس  برای  مثلا  می شود.  کم  و  اضافه  نشت  توزیع 

درصدهای توزیع نشت را 35% و 65% برای داده های تست در نظر گرفته 
به همین  ماتریس های نشت  تولید می شود. سایر  ماتریس نشت 65-35  و 
ترتیب به دست آورده می شود. ماتریس نشت 30-70 به 25-75، ماتریس 
نشت20-80 به 15-85 و ماتریس نشت 10-90 به 5-95 برای داده های 
RLE در کل  تولید داده های تست، حداکثر  از  تبدیل می شود. پس  تست 
شبکه )MaxRLE( به ازای تعداد نورون های مختلف برای داده های تست 
است.  شده  داده  نشان   9 در شکل  محاسبات  این  نتیجه  که  شده  محاسبه 
همانطور که ملاحظه می شود، در داده های تست نیز نمودار از 40 نورون به 
بعد کاهش چشمگیری داشته است که این مسئله نیز تعداد 40 نورون را به 
عنوان تعداد نورون بهینه تایید می نماید. همچنین برای وضوح بیشتر مقادیر 

نوورن های بیشتر از 40، در شکل 9 بزرگ نمایی صورت گرفته است.
بر اساس شکل 9 و توضیحات فوق، شبکه عصبی با 40 نورون برای 
پیش بینی محل نشت به ازای دو نشت فرضی همزمان با مقدار نابرابر در شبکه 
پیشنهاد می شود. مقادیر خطای نسبی نشت بیشینه اول )RLEmax1( و 
بیشینه دوم )RLEmax2( برای هر یک از گروه های نشت با قرار دادن 
j=1,2,3,…,870  در شکل 10 نشان داده شده است. در هر گروه نشت، 
محور y نشان  دهنده مقادیر  RLEmax برای مقادیر بیشینه اول و دوم 
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Figure 9. The number of neurons at the hidden layer for two simultaneous leakages with unequal values a) 40-60 
leakage matrix, b) 30-70 leakage matrix, c) 20-80 leakage matrix, d) 10-90 leakage matrix (Blue: the training data, 

Brown: the test data. Green and Red: the training and test data for the neurons larger than 40 ) 
 

 

 

 

 

شکل 9. تعداد نورون های لایه میانی برای دو نشت با مقدار نابرابر )الف( ماتریس نشت 40-60، ب( ماتریس نشت 0 -70، ج( ماتریس نشت 0 -80، د( 
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Fig.9. The number of neurons at the hidden layer for two simultaneous leakages with unequal values a) 40-60 leakage 
matrix, b) 30-70 leakage matrix, c) 20-80 leakage matrix, d) 10-90 leakage matrix (Blue: the training data, Brown: the 

test data. Green and Red: the training and test data for the neurons larger than 40

و محور x حالت های مختلف ماتریس نشت )870 حالت( را نشان می دهد. 
همانطور که در شکل 10 ملاحظه می شود، RLEmax برای هر 4 گروه 
نشت موجود در جدول 2 نشان داده شده است. مقدار RLEmax در هر 
4 گروه نشت برای هر دو بیشینه کمتر از 0/05% می باشد که نسبتا مقدار 
قابل قبولی را نشان می دهد ]3[. این مسئله نشان می دهد که، شبکه عصبی 
را در  لوله ها، موقعیت نشت  با مقدار دبی کل  برابر  با ورودی  آموزش  دیده 

شبکه توزیع آب با دقت قابل قبولی پیش بینی می کند. به منظور استفاده از 
شبکه عصبی آموزش دیده، دبی لوله ها می بایست توسط دبی سنج اندازه  گیری 
شود. با استفاده از دبی لوله ها در شبکه آموزش دیده، دو گرهی که مقادیر 
بیشینه اول و بیشینه دوم RLE را دارا باشند، نشان  دهنده موقعیت دو نشت 

می باشند. 
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Figure 10. The calculated RLEmax value versus the location of the two simultaneous leakages with unequal values at 
four leakage matrices. a) 40-60 leakage matrix, b) 30-70 leakage matrix, c) 20-80 leakage matrix, d) 10-90 leakage 

matrix (Blue: first maximum, Red: second maximum) 
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Fig. 10. The calculated RLEmax value versus the location of the two simultaneous leakages with unequal values at 
four leakage matrices. a) 40-60 leakage matrix, b) 30-70 leakage matrix, c) 20-80 leakage matrix, d) 10-90 leakage 

matrix (Blue: first maximum, Red: second maximum)

 تحلیل حساسیت سناریو دوم4- 2- 1- 
همانند بخش 4-1-1، در این بخش نیز با توجه به این  که شبکه عصبی 
پیشنهادی با دبی 100% لوله ها آموزش دیده است، لازم است تحلیل حساسیت 
با دبی تعداد لوله های کمتر نیز انجام شود. نتایج برای دبی درصدهای مختلف 
لوله ها نظیر 2، 4، 6، 8، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 درصد از 
کل لوله ها ارائه شده است. بنابراین شبکه های عصبی ترکیبی )همانند شکل 
باید  لوله ها  تعداد  مختلف  درصدهای  دبی  با  نشت  موقعیت  تعیین  برای   )7
برای شبکه های عصبی  لوله های لازم  تعداد  نیز  این بخش  در  ایجاد شود. 

ثانویه همانند بخش 4-1-1 به صورت تصادفی انتخاب شده است. تحلیل 
حساسیت انجام شده در بخش 4-1-1 برای حالتی بود که دو نشت همزمان 
و برابر 3 لیتر بر ثانیه بر روی گره ها قرار می گرفت. با توجه به اینکه در سناریو 
دوم، 4 ماتریس نشت تعریف شده است، تحلیل حساسیت همانند شکل 7 
برای درصدهای مختلف لوله برای هر ماتریس نشت می بایست به صورت 
جداگانه انجام شود. نتایج نشان می دهد که برای ماتریس های نشت 60-40 
،30-70 و 20-80 شبکه های عصبی ترکیبی پیشنهادی با دبی حداقل %10 
لوله ها )5 لوله( قادر به شناسایی محل دو نشت می باشند. اما در مورد ماتریس 
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نشت 10-90 شبکه های عصبی ترکیبی پیشنهادی با دبی حداقل 5 لوله فقط 
می  توانند موقعیت نشت بزرگ تر را تعیین نمایند. این مسئله به دلیل اختلاف 

مقداری دو نشت فرضی بر روی گره های شبکه می تواند باشد. 

نتیجه گیری- 5
در پژوهش حاضر، روشی جدید برای تعیین موقعیت دو نشت همزمان 
در شبکه های توزیع آب با استفاده از شبکه های عصبی پیش خور ارائه شده 
است. شبکه های عصبی پیشنهادی بر روی شبکه پولاکیس و برای دو سناریو 
با حداقل 40 نورون در لایه میانی مورد بررسی قرار گرفته اند. در سناریو اول 
دو نشت همزمان با مقدار برابر و در سناریو دوم دو نشت همزمان با مقدار 
نابرابر در هر یک از دو گره شبکه قرار داده شد. شاخص خطای نسبی نشت 
)RLE( به منظور بررسی دقت شبکه های عصبی پیشنهادی ارائه شد. دقت 
شبکه های عصبی آموزش دیده با دبی کل لوله ها برای سناریو اول کمتر از 
0/2% و برای سناریو دوم کمتر از 0/05% به دست آمد. به منظور کاربردی 
حساسیت  تحلیل  واقعی،  آب  توزیع  شبکه های  در  پیشنهادی  روش  بودن 
لوله ها  از کل  لوله های کمتر  برای درصد  ترکیبی  توسط شبکه های عصبی 
انجام گرفت. نتایج شبکه های عصبی ترکیبی پیشنهادی نشان می  دهد که 
در سناریو اول با داشتن 10% دبی لوله ها موقعیت هر دو نشت همزمان با 
نیست،  برابر  نشت  دو  مقادیر  که  دوم  سناریو  در  می  گردد.  تعیین  موفقیت 
مادامی  که اختلاف نسبت مقدار دو نشت کمتر از 80% نشت بیشینه است )تا 
نسبت های 10 و 90 درصد نشت( با داشتن دبی لوله ها موقعیت هر دو نشت 
قابل تعیین است. اما برای اختلاف های بیشتر، فقط محل نشت بزرگ تر را 
می توان تعیین نمود. با توجه به اینکه در سناریو دوم پیچیدگی مسئله افزایش 
یافته است، اما به دلیل کارایی بالای شبکه های عصبی پیشنهادی، همچنان 
موقعیت نشت  های بزرگ تر با موفقیت قابل تشخیص می باشد. توضیح اینکه 
با کاربرد این روش در یک شبکه واقعی، ابتدا بزرگ ترین نشت شبکه و یا دو 
نشت بزرگ شبکه شناسایی می شود. بعد از شناسایی و برطرف کردن نشت 
اصلی و یا دو نشت بزرگ شبکه، با استفاده مجدد روش می توان یک یا دو 
نشت بزرگ بعدی شبکه را شناسایی نمود و به همین طریق فرآیند را ادامه 

داد تا نشت های مهم شبکه شناسایی و برطرف شود. 
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