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خلاصه: فولاد به دلیل استحکام بالا و سرعت در اجرا یکی از پرمصرف ترین مصالح در سازه ها می باشد. از مهم ترین معایب و 
ضعف های فولاد، آسیب ناشی از خوردگی و مقاومت کم در آتش سوزی ها می باشد. وقتی دمای فولاد از حدی بالاتر برود، مقاومت 
آن به  طور چشمگیری کاهش می یابد؛ بنابراین، در این مقاله به بررسی عملکرد اعضاء فولادی فشاری قوطی شکل دارای حفره و 
در دماهای مختلف پرداخته  شده است. بدین ترتیب که عیب نمونه ها به  صورت حفره و سوراخ در نظر گرفته  شده و اعضاء فشاری با 
جانمایی های مختلف سوراخ در 6 حالت و اعمال حرارت در 5 حالت مختلف 20، 100، 250، 500 و 700 مورد بررسی قرار گرفته  و 
نمودارهای بار-جابجایی هر یک از نمونه ها تحت بارگذاری محوری ارائه  شده است. در ادامه جهت بهبود رفتار این اعضاء آسیب  دیده 
از دو عامل مذکور، محل سوراخ با استفاده از ورق فولادی تقویت و مقاوم سازی شده و در دو حالت دمایی 20 و 700 درجه سانتی گراد 
بارگذاری محوری شده است. نتایج نشان می دهد که: با افزایش دما ظرفیت باربری اعضاء تقویت نشده، کاهش  یافته و این میزان 
کاهش برای نمونه های بدون سوراخ تا حدود 15 درصد و برای نمونه های دارای سوراخ بسته به نوع سوراخ تا حدود 35 درصد رسیده 
است. همچنین در ستون های فولادی تقویت  شده به  وسیله ورق های فولادی، ظرفیت باربری در حدود 5 الی 15 درصد )بسته به نوع 
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مقدمه- 1
استفاده از فولاد به  عنوان مصالح ساختمانی از اوایل قرن 20 آغاز شد 
و در حین جنگ دوم جهانی به  صورت قابل  توجهی گسترش یافت. پس از 
جنگ دوم جهانی تهیه فولاد امری به  مراتب راحت تر از قبل شده بود که این 
امر سبب کاهش قیمت فولاد به  صورت چشمگیری شد و این مسئله باعث 
استفاده  ساختمان ها  ساخت  برای  فلزی  اسکلت  از  طراحان  از  بسیاری  شد 
نمایند ]1[. سازه های فولادی علیرغم مزایایی از جمله سرعت ساخت، حجم 
بیشتر فضاهای داخلی نسبت به سازه های بتنی، در برابر حرارت و خوردگی 
آسیب پذیر می باشند ]2[؛ که لازم است پس از آسیب های ناشی از بلایای 
طبیعی و غیرطبیعی مثل باد، زلزله و آتش سوزی، بهسازی و ترمیم  شده تا 
مجدداً به عملکرد اولیه برسد. فولاد به  طور طبیعی با قرار گرفتن در معرض 
حرارت های بالا، مقاومت خود را از دست می دهد ]3[. نقص به دلیل خطاهای 
طراحی و یا عواملی نظیر افزایش بار، تغییر کاربری سازه، خطاهای اجرایی، 
تغییر آیین نامه ها و خوردگی ناشی از عوامل محیطی در سازه های فولادی 

ظرفیت  کاهش  سبب  نقص  که  است  داده  نشان  تحقیقات  می دهد.  رخ 
اولیه  باربری  ظرفیت  درصد   46 حدود  تا  حتی  فولادی  ستون های  باربری 
آن ها می شود ]4[. حرارت بالا و آتش نیز موجب وقوع آسیب های جدی به 
فولادی  سازه  روی  بر  به  خصوص  زیاد  تأثیرات حرارت  ساختمان می شود. 
از آن  جهت خطرناک است که فولاد ساختمانی در اثر افزایش دما مقاومت 
و سختی خود را به  تدریج از دست می دهد. روش های مختلفی برای حفظ 
مقاومت و پایداری سازه های فولادی در برابر حرارت وجود دارد؛ اما دانش 
و  تکیه گاهی  وضعیت  با  فولادی  اعضای  حقیقی  رفتار  درباره  کمی  بسیار 
الگوهای حرارتی مختلف حاصل  شده است. عدم فهم درست از رفتار واقعی 
سازه در حرارت و آتش منجر به یک طراحی غیراقتصادی و ناکارا می شود. 
در این  بین یکی از مهم ترین اعضای سازه های فولادی مقاومت ستون های 
در  اصلی  باربر  قائم  اعضاء  جمله  از  ستون ها  است.  آتش  برابر  در  فولادی 
سازه های فولادی هستند که بر اساس بارهای فشاری طراحی می شوند و در 

اثر عواملی همچون آتش سوزی مقاومتشان کاهش می یابد.
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تحقیقاتی  بالا  حرارت  در  فولادی  ستون های  رفتار  خصوص  در 
برابر  در  مقاومت   ،1994 سال  در  است.  انجام  شده  مختلفی  آزمایشگاهی 
قرار  بررسی  آتش ستون های فولادی توسط ساکوموتو ]5[ مورد تحقیق و 
گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ستون های فولادی کمانش مجاز 
بار اعمال  شده را حداکثر به مدت 3 ساعت و تا رسیدن به دمای 600 درجه 
سانتی گراد حفظ می کند، همچنین محافظت بهینه ستون ها در برابر آتش به 
مدت 1 ساعت، 2 ساعت و 3 ساعت نیز به  وسیله ضخامت پشم سنگ و 
پوشش های نفوذی تأمین گردید. در سال 2005 میلادی، یانگ و همکاران 
]6[ آزمایش هایی را بر روی مقاومت آتش ستون های کوتاه جعبه ای و I شکل 
در تایوان با هدف بررسی رفتار ستون ها تحت بار انجام دادند. کاهش مقاومت 
ستون های فولادی در دماهای مختلف و اثر نسبت عرض به ضخامت مقاطع 
بر روی مقاومت نهایی ستون ها در دمای بالا مورد ارزیابی واقع شد. بر مبنای 
افزایش نسبت های  با  بار نهایی ستون ها  این تحقیقات نتیجه گیری شد که 
عرض به ضخامت و حرارت کاهش می یابد. در سال 2009، ونگ و همکاران 
که  آتش  برابر  در  محافظت  شده  فولادی  ستون های  رفتار  بررسی  به   ]7[
بخشی از این محافظت آسیب  دیده بود پرداخته اند. نتایج نشان داد که طول 
آسیب پوشش ضد حریق، مقاومت زیادی در برابر حفاظت ستون های فولادی 
داشت و خرابی نمونه ها عمدتاً به دلیل کمانش و یا تسلیم قسمتی بود که 
پوشش ضد حریق آسیب  دیده بود. در سال 2010، کوریا و همکاران ]8[ به 
بررسی پارامتریک، ستون های فولادی تحت بارگذاری، مقاطع و نسبت های 
بر روی عملکرد  پارامترها  این  از  تأثیر هر یک  و  پرداختند  لاغری مختلف 
اثرات مهار محوری نیز به دمای  ارائه نمودند.  ستون تحت شرایط آتش را 
در  داشت.  بستگی  محوری  مهار  نسبت سختی  و  بار  نسبت  به  گسیختگی 
سال 2014، بیستروم و همکاران ]9[ به بررسی نحوه افزایش دمای ستون 
دایره ای توخالی فولادی تحت افزایش حرارتی محلی پرداختند و نتایج آن 
 ،2016 سال  در  دادند.  قرار  مقایسه  مورد   Eurocode 1991-1-2 با  را 
با  توخالی  آتش ستون های فولادی  برابر  در  مقاومت   ]10[ و همکاران  فن 
مقطع مربع شکل )قوطی شکل( را مورد بررسی آزمایشگاهی قرار دادند. در 
S30408 استفاده  شده  با فولاد   از مقاطع قوطی شکل  آزمایش که  این 
بود، تأثیر پارامترهای مختلف مانند نسبت بار  n، خروج از مرکزیت و ابعاد 
مقطع بر عملکرد مقاومت در برابر آتش ستون های فولاد مورد بررسی قرار 
گرفته بود. نتایج این تحقیق نشان دادند که نسبت بار و خروج از مرکزیت 
پارامترهای کلیدی را در تعیین دمای بحرانی و نحوه عملکرد مقاومت در برابر 
آتش ستون های فولادی بدون مهار محوری می باشند. در سال 2018، فن 

و همکاران ]11[ طی تحقیقی همانند تحقیق سال 2016، مقاومت در برابر 
آتش ستون های فولادی توخالی با مقطع مربع شکل )قوطی شکل( را این 
بار با در نظر گرفتن قید مورد آزمایش قرار دادند. نتایج این آزمایش ها نشان 
دادند که روند ظرفیت باربری ستون های فولادی فشرده دارای مهار محوری 
و خروج از مرکزیت در شرایط آتش سوزی دو مرحله را طی می کند: مرحله 
پیش کمانش و مرحله پس کمانش. برای گسترش نمونه از حالت کمانش به 
حالت گسیختگی نهایی مدت  زمانی سپری می شود و ظرفیت باربری مرحله 
پس کمانش می تواند به  طور مؤثر عملکرد مقاومت در برابر آتش ستون های 
به   ]12[ همکاران  و  ژینگ  سال 2021،  در  بخشد.  بهبود  را  مقید  فولادی 
بررسی آزمایشگاهی ستون های I شکل در شرایط آتش سوزی پرداختند. در 
ظرفیت  مختلف  نسبت های  با  محوری  بار  اعمال  با  ستون   8 تحقیق  این 
ستون به ستون و افزایش دما، عملکرد این ستون ها مورد ارزیابی قرار داده 
بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل  Kucukler نسبت به مبانی 
طراحی حریق ستون ها در برابر آتش در EN 1993-1-2 قابلیت اطمینان 

بیشتری دارد.
فولادی  ستون های  تقویت  برای  مختلفی  روش های  دیگر،  طرفی  از 
دارای نقص از جمله کاربرد صفحات فولادی و کامپوزیت های FRP وجود 
دارد؛ کریمیان و همکاران در سال 2017 رفتار سازه ای و تأثیر CFRP بر 
نقص  با   )CHS( توخالی  دایره ای  کوتاه فولادی مقطع  تقویت ستون های 
افقی و عمودی را بررسی کردند ]13[ در سال 2018 شهرکی و همکاران 
مقاوم سازی  برای  را  فولادی  صفحات  همچنین  و   CFRP اثرات   ]14[
مقاله،  این  در  دادند.  قرار  مطالعه  مورد  را  نقص  دارای   SHS ستون های 
ظرفیت بار محوری، مودهای خرابی، تأثیر لاغری و رفتار ستون های فولادی 
مذکور بر اساس یک مطالعه پارامتری دقیق مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
این تحقیق نشان داد که CFRP در بهبود ظرفیت نیروی محوری بهتر از 
صفحات فولادی تقویتی عمل کرده است. در تحقیقی دیگر نیز )سال 2019( 
شهرکی و همکاران ]15[ اثرات CFRP برای تقویت ستون های فولادی 
دارای نقص با مقطع مربعی توخالی )SHS( تحت بارهای فشاری محوری 
را بررسی کردند. آن ها در این تحقیق، بدین منظور 10 نمونه ستون را در 
داد  نتایج نشان  دادند؛  قرار  نرم افزاری مورد مطالعه  به  صورت  آزمایشگاه و 
به تأخیر  یا  نه  تنها در کاهش تنش ها در محل نقص، جلوگیری   CFRP

و  باربری  ظرفیت  افزایش  سبب  بلکه  دارد،  تأثیر  موضعی  کمانش  انداختن 
بهبود رفتار ستون ها نیز می گردد. در سال 2020 شعبانی و همکاران ]16[ 
تأثیر موقعیت نقص های قائم در رفتار ستون های فولادی SHS و همچنین 
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تقویت ستون های مذکور با الیاف CFRP را مورد بررسی قرار دادند، نتایج 
تحقیق آن ها دال بر این بود که نقص )بالأخص نقص قائم پایین ستون- در 
ستون ها،  باربری  ظرفیت  در  محسوسی  کاهش  سبب  عرضی(  مقطع  میانه 
همچنین کمانش محلی و پارگی جانبی محل نقص می شود؛ که با استفاده 
از دور پیچ FRP، این موارد تا حد زیادی بهبود پیدا می کنند. در سال 2021 
دارای   )CHS( توخالی  دایره ای  فولادی  ستون های  همکاران  و  یوسفی 
خوردگی که با FRP ها تقویت شدند را مورد بررسی قرار دادند، نتایج حاکی 
از افزایش ظرفیت باربری و انعطاف پذیری نمونه های تقویت  شده و همچنین 
تأخیر در کمانش موضع خورده شده، کنترل گسیختگی و کاهش تنش در 

محل خوردگی بود ]17[.
 در خصوص تأثیر حرارت و متعاقباً مقاوم سازی اعضاء فولادی و بتنی 
مطالعات محدودی در دسترس می باشد؛ تائو و هان در سال 2007 ]18[ به 
ترمیم تیر ستون های فولادی دارای هسته بتنی که در معرض آتش بودند، 
و  دایره ای  نمونه های  آن ها  پرداختند.   CFRP پیچ های  دور  از  استفاده  با 
مربعی با شرایط مذکور را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آزمایش ها نشان داد 
تیر ستون های مذکور  باربری  افزایش ظرفیت  CFRP سبب  پیچ  که دور 
)CFST( می گردد، در حالی  که ترمیم با این مواد تأثیری روی سختی این 
نمونه ها نداشت. در سال 2017 تأثیر استفاده از پوشش ورق های FRP در 
ستون های بتن آرمه آسیب  دیده، توسط أل نیمری و قانم ]19[ مورد ارزیابی 
اعمالی، سختی  تأثیر مدت  زمان حرارت  این تحقیق،  قرار گرفت. آن ها در 
و ضخامت ورق های دور پیچ FRP را بررسی کردند. 8 عدد از نمونه های 
حرارت دیده با ورق های FRP الیاف کربن و شیشه یک جهته به  صورت 
ورق های  با  کامل  پیچ  دور  که  داد  نشان  نتایج  شدند.  مقاوم سازی  دورپیج 
FRP ظرفیت باربری محوری و سختی را در ستون های آسیب  دیده افزایش 

می دهد. در سال 2018 در تحقیقی توسط چن و همکاران ]20[ تأثیر الیاف 
CFRP در رفتار ستون های فولادی حرارت دیده مورد ارزیابی قرار گرفت؛ 

آن ها به بررسی رفتار فشاری ستون های کوتاه فولادی قوطی شکل پر شده 
با بتن )CFST( که با الیاف CFRP تقویت شدند، پرداختند، ستون های 
و   1000  ،800  ،600( بالا  حرارت  درجات  تأثیر  تحت  تقویت،  قبل  مذکور 
1100 درجه( قرار گرفتند، نتایج به  دست  آمده حاکی از تأثیر مثبت دور پیچ 
FRP در مقاومت و سختی ستون های فولادی بود و افزایش تعداد لایه های 

در سال   ]21[ پارامتر گردید. هی و چن  دو  این  بیشتر  بهبود  FRP سبب 

2020 میلادی تأثیر درجه حرارت بالا و لایه های ورقه های CFRP )یک، 
دو، سه، چهار( را بر رفتار ستون های لوله ای فولادی مورد بررسی قرار دادند، 

فولادی  ستون های   CFRP ورق های  تقویت  از  پس  که  داد  نشان  نتایج 
مربعی  ستون های  به  نسبت  بیشتری  باربری  افزایش   ))CST دایره ای 
فولادی )SST( به دست آوردند. در سال 2020 بنگر و همکاران نقش دور 
پیچ CFRP در رفتار چسبندگی میلگردهای فولادی بتن مسلح در معرض 
حرارت بالا را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که استفاده 
معرض  در  که  را  بتن  به  آرماتورها  چسبندگی  مقاومت  نه تنها   CFRP از 
حرارت بالا قرار می گیرد را افزایش می دهد، بلکه همچنین مد گسیختگی از 

گسیختگی ترد به گسیختگی نرم تغییر پیدا می کند ]22[.
هیچ کدام از این مطالعات، تأثیر هم زمان نقص و حرارت بر روی اعضاء 
را  گرفته  مقاومت صورت  کاهش  و  این ضعف ها  جبران  متعاقباً  و  فولادی 
تحقیقات  همچنین  نداده اند.  قرار  مطالعه  مورد  مقاوم سازی  روش های  با 
دارای  بالا  دماهای  در  فولادی  ستون های  عملکرد  زمینه  در  انجام  شده 
محدودیت هایی نظیر عملکرد پس از آتش ستون ها، قابلیت بارگذاری مجدد 
بر روی آن ها پس از آتش، راهکارهای مقاوم سازی، ایجاد نقص در عملکرد 
ستون ها، نوع مقطع ستون ها و ... می باشند؛ بنابراین در این تحقیق به بررسی 
نظر گرفتن  در  با  آن ها  مقاوم سازی  و  اعضاء فشاری فولادی قوطی شکل 
پرداخته  حرارت  از  پس  شرایط  در  سوراخ  صورت  به  مختلف  نقص های 
سوراخ  حالت   6 دارای  و  نقص  بدون  فشاری  اعضاء  منظور  بدین  می شود. 
مختلف به همراه نمونه های مقاوم سازی شده توسط ورق های فولادی )در 
در  اعضاء فولادی  ادامه  در  و ساخته می شوند.  مجموع 47 ستون( طراحی 
5 تراز دمایی بین 20 الی 700 درجه قرار گرفته و پس از سرد شدن تست 
مواردی همچون  تأثیر  نیز  نهایت  در  انجام می گیرد.  آن ها  بر روی  فشاری 
جانمایی و نوع سوراخ، تراز دمایی و نحوه مقاوم سازی در عملکرد ستون های 

فولادی مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرند.

مشخصات مصالح و نمونه های مورد بررسی- 2
مشخصات فولاد- 1- 2

فولاد  مشخصات  فولادی،  ورق  کششی  آزمونه  آزمایش  از  استفاده  با 
مورد استفاده در اعضاء فشاری و ورق های تقویتی به  دست  آمده است. شکل 
نمونه های فولادی آزمایش در شکل 1 نشان داده  شده است. جهت صحت 
آزمونه کششی فولاد،  نمونه جهت  از سه  نتایج،  اطمینان  سنجی و حصول 
آزمایش کششی  را در زمان  مطابق شکل 1 استفاده شد؛ شکل 2 نمونه ها 
نشان می دهد و در شکل 3 نیز منحنی تنش-کرنش به  دست  آمده از تست 

کشش ارائه می شود.
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 هاهای آزمونه کششی با نمایش طول آن . تصاویر نمونه1شکل 
Figure 1. Tensile test of the specimens with their length 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. تصاویر نمونه های آزمونه کششی با نمایش طول آن ها

Fig. 1. Tensile test of the specimens with their length

 
 ها همراه با اکستنسومتر. تصاویر آزمایش کششی نمونه2شکل 

Figure 2. Tensile test of the specimens with extensometer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2. تصاویر آزمایش کششی نمونه ها همراه با اکستنسومتر

Fig. 2. Tensile test of the specimens with extensometer
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x  
 الف( نمونه اول تست کشش 

 
 ب( نمونه دوم تست کشش 

 
 ج( نمونه سوم تست کشش 

 های فولادی ورق کرنش-. منحنی تنش3شکل 
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شکل 3. منحنی تنش-کرنش ورق های فولادی

Fig. 3. Stress- Strain diagrams of tensile test specimens
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خلاصه نتایج به  دست  آمده از آزمایش کششی نمونه ها به شرح جدول 
1 است.

در  استفاده  مورد  فولاد  نهایی  کرنش  و  نهایی  مقاومت  تسلیم،  تنش 
   ،fy = 335 MPa ترتیب  به  به  دست  آمده  نتایج  میانگین  ستون ها، 
ɛu در نظر گرفته می شود. همچنین مدول  MPaا fu= 353 و %34 = 

الاستیسیته E= 270 GPa به دست آمد.

مشخصات نمونه ها- 2- 2
بعاد  ا به  خالی  تو  شکل  قوطی  فولادی  اعضاء  تحقیق  این  در 
0 × 10 × 10 ×32 ))ارتفاع 32 سانتی متر، ابعاد مقطع 10 سانتی متری  /3 cm

و ضخامت 3 میلی متر(( در 5 حالت حرارتی مختلف )20، 100، 250، 500 و 
700 درجه سانتی گراد که بالاتر از دمای شکست فولاد است و تأثیر بیشتری 
در مقاومت فولاد دارد( به  صورت تقویت نشده به شرح ذیل تحت بارگذاری 

و آزمایش قرار می گیرند.

نمونه های سالم و بدون سوراخ به تعداد 5 عدد- 1- 2- 2
 -2 -2 -2 ،50 ×30 mm2 )ابعاد سوراخ افقی:   نمونه های دارای سوراخ 

ابعاد سوراخ عمودی:mm2 30 × 160( و بدون تقویت به تعداد 30 عدد
حالت  دو  در  ستون ها،  مقاوم سازی  روش های  ارزیابی  منظور  به   سپس 
و  به  وسیله  تقویت  شده  نمونه های  سانتی گراد،  درجه   700 و   20 حرارتی 
ورق فولادی محل سوراخ تعداد 12 نمونه مورد بررسی و آزمایش می شوند. 

نمونه ها، ابعاد سوراخ ها، محل جانمایی در شکل 4 و 5 ارائه  شده اند.
ایجاد   CNC برش  دستگاه های  توسط  کارخانه  در  فوق  ها  سوراخ 

می شوند. تصاویر نمونه های سوراخ دار در شکل 6 نشان داده  شده است.

معرفی و نام گذاری نمونه های فولادی- 3- 2
به  طور کلی نمونه ها در 5 حالت حرارتی 20، 100، 250، 500 و 700 

درجه سانتی گراد تقسیم بندی می شوند که با توجه به:
 - نوع و جانمایی سوراخ

- تقویت و یا عدم تقویت اعضاء فشاری با ورق های فولادی
برای نام گذاری نمونه ها از کلمات و حروف مخفف زیر استفاده می شود.

سوراخ   :D(Defect( سوراخ(  )بدون  کنترل  نمونه   :Control

)H(Horizontal: افقی )V(Vertical: عمودی
)T(Top: بالا )M(Middle: وسط )B(Bot: پایین

شامل  و محل سوراخ  نوع سوراخ  به  توجه  با  انواع سوراخ ها  نتیجه  در 
موارد زیر است:

DHT: سوراخ افقی بالای نمونه            DHM: سوراخ افقی وسط 

نمونه               DHB: سوراخ افقی پایین نمونه
DVT: سوراخ قائم بالای نمونه              DVM: سوراخ قائم وسط 

نمونه                DVB: سوراخ قائم پایین نمونه
نام گذاری  انتهای  در   PL پسوند  از  نیز  با ورق  تقویتی  نمونه های  برای 
نمونه ها استفاده می گردد که در شکل 7 تصاویر بخشی از آن ها مشخص است.

جدول 1. نتایج آزمونه کششی

Table 1. Tensile test results of specimens
 نتایج آزمونه کششی . 1جدول 

Table 1. Tensile test results of specimens 
 

شماره  
 نمونه 

مشخصات  
 نمونه 

ضخامت  
ورق  

(mm ) 

 عرض
(mm ) 

سطح  
مقطع 

 ورق
(2mc ) 

حد جاری 
شدن 

(MPa) 

مقاومت  
 کششی 

(MPa) 

درصد  
ازدیاد طول  

 نسبی
 محل گسیختگی

 داخل علامت طول استاندارد  36 356 344 404/0 86/12 3 ورق 1

 داخل علامت طول استاندارد  30 350 331 408/0 13 3 ورق 2

 داخل علامت طول استاندارد  36 352 333 395/0 86/12 3 ورق 3
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 های قوطی دارای سوراخ . نمونه4 شکل

Figure 4. specimens with defects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 4. نمونه های قوطی دارای سوراخ

Fig. 4. specimens with defects

 
 ها و محل قرارگیری  ها، سوراخ . ابعاد نمونه 5شکل 

Figure 5. Specimen’s dimension, defects, and their location 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

شکل 5. ابعاد نمونه ها، سوراخ ها و محل قرارگیری 

5. Specimen’s dimension, defects, and their location

 
 های سالم و سوراخ دار پس از برش. تصاویر نمونه 6شکل 

Figure 6. Defectless and defective specimens after cut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. تصاویر نمونه های سالم و سوراخ دار پس از برش

Fig. 6. Defectless and defective specimens after cut
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 شده برای آزمایش های فولادی آماده . نمونه7شکل 
Figure 7. Specimens prepared for experimental work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 7. نمونه های فولادی آماده  شده برای آزمایش

Fig.  7. Specimens prepared for experimental work

پروسه اعمال حرارت بر روی اعضاء فشاری فولادی- 3
منحنی زمان- دما که در استاندارد ISO834 ارائه  شده و به منحنی 
آتش استاندارد شناخته می شود ]23[ را می توان جهت اعمال حرارت به کار 
برد که به رژیم حرارتی منحنی آتش ASTM نزدیک می باشد؛ که در شکل 

8 مشخص می باشد.
برای  قدرت  دستی  تنظیم  با  الکتریکی،  کوره  یک  از  آزمایش  این  در 
نمونه  روی   K نوع  ترموکوپل  دو  است.  استفاده  شده  نمونه ها  حرارت دهی 
به  از دمای محیط  نمونه ها  را ثبت می کردند.  نمونه و کوره  و کوره، دمای 
دماهای هدف با سرعت 10 درجه سانتی گراد در دقیقه حرارت داده می شوند. 
5 حالت دمای هدف 20، 100، 250، 500 و 700 درجه سانتی گراد انتخاب 
شد. به  محض حرارت دهی نمونه تا دمای هدف، دما به مدت 60 دقیقه ثابت 
نگه  داشته شده است تا شرایط پایداری حرارت در نمونه ها ایجاد شود و از 
توزیع یکنواخت دما در نمونه ها اطمینان حاصل شود. سپس کوره خاموش 
شده و فاز خنک شدگی نمونه ها شروع می شود. نمونه ها، به  طور طبیعی و با 
نرخی حدود 5 تا 20 درجه سانتی گراد بر دقیقه کاهش پیدا کرده تا به دمای 
به  اعمال حرارت  برای  نظر گرفته  شده  برسد. در شکل 9 منحنی در  اتاق 

نمونه ها و در شکل 10 منحنی گرمایش، سرمایش واقعی اعمالی )بر اساس 
دماهای ثبت  شده در زمان های مختلف( به نمونه ها نشان داده  شده است. در 
شکل 11 تصاویر کوره و نمونه ها بعد اعمال حرارت نشان داده  شده است. 
پس از اتمام این مرحله، آزمون های مقاومت کششی روی نمونه ها در دمای 

محیط انجام  شده است.

 مقاوم سازی نمونه ها4- 
به  منظور مقاوم سازی اعضاء فشاری فولادی دارای سوراخ، از ورق های 
ابعاد سوراخ  از  ابعاد 1 سانتی متر بزرگ تر  فولادی با ضخامت 3 میلی متر و 
استفاده  شده است. مشخصات مکانیکی این ورق ها، همانند مشخصات ذکر 
شده جهت فولاد نمونه ها )ذکر شده در جدول 1( می باشد. همچنین ورق های 
ذکر شده بر روی مکان سوراخ ها جوش داده می شوند. صفحه فولادی جوش 
داده  شده در شکل 12 نشان داده  شده است )نمونه هایی با سوراخ افقی و 
استفاده   گوشه  جوش  از  جوش،  اتصال  برای  همچنین،  وسط(.  در  عمودی 

شده است.

 
 ISO834  [24 ]با  ASTMمقایسه منحنی آتش . 8 شکل

Figure 8. Comparison of ASTM fire curve with ISO834 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]24[ ISO834 با ASTM شکل 8. مقایسه منحنی آتش

Fig. 8. Comparison of ASTM fire curve with ISO834
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 هابه نمونه سرمایش( اعمالی -زمان )گرمایش -. نمودار دما10شکل 
Figure 10. Time-Temperature (heating-cooling) diagram applied to the specimens 
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شکل 10. نمودار دما- زمان )گرمایش- سرمایش( اعمالی به نمونه ها

Fig.10. Time-Temperature (heating-cooling) diagram applied to the specimens

 

 هابینی پروسه افزایش حرارت و فاز خنگ شدگی نمونه. نمودار پیش9شکل 
Figure 9. Temperature increase procedure and cooling phase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 9. نمودار پیش بینی پروسه افزایش حرارت و فاز خنگ شدگی نمونه ها

Fig. 9. Temperature increase procedure and cooling phase
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 ها بعد اعمال حرارت . تصاویر کوره و نمونه 11شکل 
Figure 11. Heating process in electric furnace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 11. تصاویر کوره و نمونه ها بعد اعمال حرارت

Fig. 11. Heating process in electric furnace

  

 های فولادی وسیله ورق ها بهسازی نمونه. نحوه مقاوم12شکل 
Figure 12. Retrofitting of specimens by steel plate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 12. نحوه مقاوم سازی نمونه ها به  وسیله ورق های فولادی

Fig. 12. Retrofitting of specimens by steel plate

 پروسه انجام آزمایش فشاری نمونه ها در آزمایشگاه5- 
دارای  سوراخ،  بدون  فولادی  ستون های  تحلیل  و  بررسی  منظور  به  
سوراخ بدون تقویت و دارای سوراخ با تقویت، نمونه ها توسط جک توسط 
تغییر  و  نیرو  لحظه  هر  در  و  گرفته  قرار  فشاری  آزمایش  تحت  تنی   100
است  شده  ثبت   خودکار  به  صورت  دستگاه  توسط  متناظر  قائم  مکان 

همچنین جهت ثبت تغییر مکان افقی )عمود بر راستای عضو( از سه عدد 
جابجایی  اندازه گیری  جهت  متغیر  تفاضلی  )ترانسفورماتورهای   LVDT

خطی( در بالا، وسط و پایین نمونه که عمود بر راستای عضو کار گذاشته 
 شده، استفاده  شده است. در شکل 13 نمونه ای از بارگذاری ستون ها نشان 

داده  شده است.

 
 ها نمونهی از بارگذاری انمونه. 13شکل 

Figure 13. Loading of externally specimens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 13. نمونه ای از بارگذاری نمونه ها

Fig. 13. Example of loading samples
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نتایج به  دست  آمده از آزمایش فشاری نمونه ها- 6
در آزمایش فشاری نمونه ها، مقدار حداکثر بار )بار بحرانی( و تغییر مکان 
قائم متناظر با این بار به دست می آید. جهت تحلیل، بررسی ظرفیت باربری و 
شکل پذیری نمونه ها، نمودار نیرو- تغییر مکان قائم نمونه ها استفاده می شود؛ 
که از روی این نمودارها بار حداکثری و تغییر مکان متناظر با آن به  دست 

 آمده است.

-نتایج به  دست  آمده از نمونه های تقویت نشده6- 1- 
نمونه های تقویت نشده در پنج حالت حرارت به  صورت سالم و یا سوراخ 
دار با شش حالت سوراخ تحت آزمایش قرار می گیرند. در شکل های 14 تا 20 
نتایج حاصل به  صورت نمودارهای نیرو- تغییر مکان برای نمونه های سالم 
))بدون سوراخ(( و انواع حالت سوراخ ارائه  شده است. در جدول 2 نیز نتایج 

ماکزیمم نیروی قابل  تحمل ارائه  شده است.

 
 های کنترل )سالم(مکان نمونه تغییر -. نمودار نیرو14شکل 

Figure 14. Load-displacement diagrams of control specimens 
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Fig. 14. Load-displacement diagrams of control specimens

 
 با سوراخ افقی پایین نمونه های سوراخ دارمکان نمونه تغییر -. نمودار نیرو15شکل 

Figure 15. Load-displacement diagrams of DHB 
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شکل 15. نمودار نیرو- تغییر مکان نمونه های سوراخ دار با سوراخ افقی پایین نمونه

Fig. 15. Load-displacement diagrams of DHB
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 های سوراخ دار با سوراخ افقی وسط نمونهمکان نمونه تغییر -. نمودار نیرو16شکل 

Figure 16. Load-displacement diagrams of DHM 
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Fig. 16. Load-displacement diagrams of DHM

 
 های سوراخ دار با سوراخ افقی بالای نمونه نمونهمکان  تغییر -. نمودار نیرو17شکل 

Figure 17. Load-displacement diagrams of DHT 
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شکل 17. نمودار نیرو- تغییر مکان نمونه های سوراخ دار با سوراخ افقی بالای نمونه

Fig. 17. Load-displacement diagrams of DHT
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 با سوراخ قائم پایین نمونه های سوراخ دارمکان نمونه تغییر -. نمودار نیرو18شکل 

Figure 18. Load-displacement diagrams of DVB 
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شکل 18. نمودار نیرو- تغییر مکان نمونه های سوراخ دار با سوراخ قائم پایین نمونه

Fig. 18. Load-displacement diagrams of DVB

 
 های سوراخ دار با سوراخ قائم وسط نمونهمکان نمونه تغییر -. نمودار نیرو19شکل 

Figure 19. Load-displacement diagrams of DVM 
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شکل 19. نمودار نیرو- تغییر مکان نمونه های سوراخ دار با سوراخ قائم وسط نمونه

Fig. 19. Load-displacement diagrams of DVM
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 با سوراخ قائم بالای نمونه های سوراخ دارمکان نمونه تغییر -. نمودار نیرو20شکل 

Figure 20. Load-displacement diagrams of DVT 
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شکل 20. نمودار نیرو- تغییر مکان نمونه های سوراخ دار با سوراخ قائم بالای نمونه

Fig. 20. Load-displacement diagrams of DVT

با توجه به نتایج ارائه  شده در شکل های 14 الی 20 و جدول 3، ظرفیت 
این  که  می یابد  کاهش  بالا  دماهای  در  قرارگیری  با  نمونه ها  کلیه  باربری 
 15 تا  سانتی گراد  درجه  دمای 700  برای  بدون سوراخ  نمونه  برای  کاهش 
درصد و برای نمونه ها دارای سوراخ تا 35 درصد )نمونه دارای سوراخ قائم 
عبارتی  به  یا  دارای سوراخ  مقایسه ستون های  در  است.  بوده  نمونه(  پایین 
باربری  کاهش سطح مقطع عرضی در محل سوراخ، سبب کاهش ظرفیت 
با  نمونه های  باربری  است که کمترین ظرفیت  قائم شده  بارهای  و تحمل 
دمای  در  نمونه،  وسط  افقی  سوراخ  با  نمونه هایی  به  مربوط  افقی،  سوراخ 
در  کنترل  نمونه  به  نسبت  درصدی   28 )کاهش  بود.  سانتی گراد  درجه   20
20 درجه سانتی گراد(. همچنین کمترین ظرفیت باربری نمونه های با نمونه 
قائم، مربوط به نمونه با سوراخ قائم پایین ستون، در 700 است. )کاهش 32 

درصدی نسبت به نمونه کنترل در 700 درجه سانتی گراد(.

درجه - 2- 6  700 و   20 تقویت  شده  نمونه های  از  به  دست  آمده  نتایج 
سانتی گراد و مقایسه نتایج

دارای  نمونه های  شد،  داده  توضیح  قبل  بخش های  در  که  همان طور 
تحت  سپس  و  می شوند  تقویت  سوراخ  محل  در  فولادی  ورق  با  سوراخ 
تغییر  نیرو-  نمودارهای  الی 26  در شکل های 21  قرار می گیرند.  بارگذاری 
مکان نمونه های تقویت  شده با ورق فولادی و نمونه های بدون تقویت در 

دو حالت دمایی 20 و 700 درجه سانتی گراد ارائه  شده است. در جدول 3 نیز، 
خلاصه نتایج کامل نمونه های مذکور در دو حالت با حرارت 20 و 700 درجه 

سانتی گراد آمده است.
درجه   700 و   20 حالت  دو  هر  در  می گردد،  مشاهده  که  همان طور 
افزایش مقاومت  سبب  با ورق فولادی در محل سوراخ  تقویت  سانتی گراد، 
درجه   20 نمونه های  در  افزایش  بیشترین  که  به صورتی  می شود؛  نمونه ها 
سانتی گراد، مربوط به نمونه با سوراخ افقی پایین نمونه )10 درصد افزایش( 
و در نمونه های 700 درجه سانتی گراد، مربوط به نمونه با سوراخ قائم پایین 
افزایش( است. همچنین در شکل 27، نحوه گسیختگی  ستون )13 درصد 
با  سانتی گراد  درجه   700 دمای  در  نشده  تقویت  و  تقویت  شده  نمونه های 

نمونه کنترل ارائه  شده اند.
با توجه به بررسی نمونه ها، نحوه گسیختگی آن ها به شرح ذیل می باشد:

 حالت خرابی برای نمونه های کنترلی تسلیم و به دنبال آن کمانش 	
موضعی متقارن می باشد به  نحوی  که دو ضلع مخالف به سمت داخل کمانش 

می کنند و دو ضلع دیگر به سمت بیرون کمانش می کنند. )شکل 28-الف(
 به ضعیف 	 توجه  با  نمونه ها  برخی  در  سوراخ،  دارای  نمونه ها  در 

شدن قسمتی از مقطع، کمانش موضعی اغلب در محل سوراخ به وجود آمده 
است و موجب گسیختگی نمونه شده است )شکل 28-ب( و در برخی دیگر 

نحوه خرابی همانند نمونه کنترلی بوده است.
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جدول 2. نتایج نمونه های تقویت نشده در دماهای حرارتی مختلف

Table 2. Summary of the results at different temperatures
 حرارتی مختلف  دماهای تقویت نشده در  هاینمونهنتایج  .2 جدول

Table 2. Summary of the results at different temperatures 
 

 شرح نمونه

 حداکثر بار قائم 
Pmax(kN) 

20 oC 100 oC 250 oC 500 oC 700 oC 

Control 64/451 -(سوراخ)بدون  یکنترلنمونه   19 /434  96/428  12 /408  49 /383  

34 /377 (DHT) نمونهافقی بالای  سوراخنمونه دارای   69/374  25 /366  20 /359  97 /350  

02 /324 (DHM) نمونهافقی وسط  سوراخنمونه دارای   20 /315  25 /310  33 /305  58 /301  

67/353 (DHB) نمونهافقی پایین  سوراخنمونه دارای   43 /339  19 /315  55 /305  19 /259  

64/409 (DVT) نمونهقائم بالای  سوراخنمونه دارای   02 /400  72 /394  87 /389  03 /322  

330/393 (DVM) نمونهقائم وسط  سوراخنمونه دارای   89 /388  70 /376  01 /355  60/341  

DVB 93 /405 نمونهقائم پایین  سوراخنمونه دارای   51 /370  69/349  98 /303  58 /261  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
درجه   700و   20و بدون تقویت با سوراخ افقی پایین نمونه در ورق فولادی های تقویتی با مکان نمونه تغییر -. نمودار نیرو21شکل 

گرادسانتی  
Figure 21. Load-displacement diagram of retrofitted specimens with steel plates and non-retrofitted 

specimens with horizontal perforation at the bottom at 20 and 700 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 21. نمودار نیرو- تغییر مکان نمونه های تقویتی با ورق فولادی و بدون تقویت با سوراخ افقی پایین نمونه در 20 و 700 درجه سانتی گراد

Fig. 21. Load-displacement diagram of retrofitted specimens with steel plates and non-retrofitted specimens with 
horizontal perforation at the bottom at 20 and 700 °C
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درجه   700و  20و بدون تقویت با سوراخ افقی وسط نمونه در ورق فولادی های تقویتی با مکان نمونه تغییر -. نمودار نیرو22شکل 

 گرادسانتی
Figure 22. Load-displacement diagram of retrofitted specimens with steel plates and non-retrofitted 

specimens with horizontal perforation at the middle at 20 and 700 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 22. نمودار نیرو- تغییر مکان نمونه های تقویتی با ورق فولادی و بدون تقویت با سوراخ افقی وسط نمونه در 20 و 700 درجه سانتی گراد

Fig. 22. Load-displacement diagram of retrofitted specimens with steel plates and non-retrofitted specimens with 
horizontal perforation at the middle at 20 and 700 °C

 
درجه  700و   20و بدون تقویت با سوراخ افقی بالا نمونه در ورق فولادی های تقویتی با مکان نمونه تغییر -. نمودار نیرو23شکل 

 گرادسانتی
Figure 23. Load-displacement diagram of retrofitted specimens with steel plates and non-retrofitted 

specimens with horizontal perforation at the top at 20 and 700 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 23. نمودار نیرو- تغییر مکان نمونه های تقویتی با ورق فولادی و بدون تقویت با سوراخ افقی بالا نمونه در 20 و 700 درجه سانتی گراد

Fig. 23. Load-displacement diagram of retrofitted specimens with steel plates and non-retrofitted specimens with 
horizontal perforation at the top at 20 and 700 °C
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درجه   700و  20و بدون تقویت با سوراخ قائم پایین نمونه در ورق فولادی های تقویتی با مکان نمونه تغییر -. نمودار نیرو24شکل 

 گرادسانتی
Figure 24. Load-displacement diagram of retrofitted specimens with steel plates and non-retrofitted 

specimens with vertical perforation at the bottom at 20 and 700 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 24. نمودار نیرو- تغییر مکان نمونه های تقویتی با ورق فولادی و بدون تقویت با سوراخ قائم پایین نمونه در 20 و 700 درجه سانتی گراد

Fig. 24. Load-displacement diagram of retrofitted specimens with steel plates and non-retrofitted specimens with 
vertical perforation at the bottom at 20 and 700 °C

 
درجه  700و  20و بدون تقویت با سوراخ قائم وسط نمونه در ورق فولادی های تقویتی با مکان نمونه تغییر -. نمودار نیرو25شکل 

 گرادسانتی
Figure 25. Load-displacement diagram of retrofitted specimens with steel plates and non-retrofitted 

specimens with vertical perforation at the middle at 20 and 700 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 25. نمودار نیرو- تغییر مکان نمونه های تقویتی با ورق فولادی و بدون تقویت با سوراخ قائم وسط نمونه در 20 و 700 درجه سانتی گراد

Fig. 25. Load-displacement diagram of retrofitted specimens with steel plates and non-retrofitted specimens with 
vertical perforation at the middle at 20 and 700 °C
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درجه  700و  20و بدون تقویت با سوراخ قائم وسط نمونه در ورق فولادی های تقویتی با مکان نمونه تغییر -. نمودار نیرو26شکل 

 گرادسانتی
Figure 26. Load-displacement diagram of retrofitted specimens with steel plates and non-retrofitted 

specimens with vertical perforation at the top at 20 and 700 °C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 26. نمودار نیرو- تغییر مکان نمونه های تقویتی با ورق فولادی و بدون تقویت با سوراخ قائم وسط نمونه در 20 و 700 درجه 
سانتی گراد

Fig. 26. Load-displacement diagram of retrofitted specimens with steel plates and non-retrofitted speci-
mens with vertical perforation at the top at 20 and 700 °C

جدول 3. نتایج نمونه های تقویت  شده با ورق و تقویت نشده در دو حالت حرارتی 20 و 700 درجه سانتی گراد

Table 3. The results of non-retrofitted and retrofitted specimens with plates at 20 and 700 °C
 گراد سانتی درجه 700و   20حرارتی  حالتنشده در دو  با ورق و تقویت شده تقویت هاینمونهنتایج . 3جدول 

Table 3. The results of non-retrofitted and retrofitted specimens with plates at 20 and 700 °C 
 

 شرح نمونه
 N)k(maxP حداکثر بار قائم

 N)k(maxP حداکثر بار قائم شرح نمونه گراد ی سانتدرجه  20 یهانمونهبرای 
 گراد ی سانتدرجه  700 یهانمونهبرای 

نشده  تقویت شده  یتتقو  نشده  تقویت   شده  یتتقو   
DHT 34 /377  64/405  DHT 97 /350  30 /360  
DHM 02 /324  42 /343  DHM 58 /301  86/317  
DHB 67/353  53 /389  DHB 19 /259  06/313  
DVT 64/409  85 /415  DVT 03 /322  74 /340  
DVM 30 /393  20 /409  DVM 60/341  23 /353  
DVB 93 /405  87 /419  DVB 58 /261  65/295  
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شکل 27. مقایسه نحوه گسیختگی نمونه های 700 درجه سانتی گراد بدون تقویت و با تقویت ورق فولادی

Fig. 27. Comparison of failure mode at 700 °C
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شکل 28. مودهای خرابی

Fig. 28. Failure mode of specimens
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 همانند 	 نیز  فولاد  ورق های  به  وسیله  تقویت  شده  نمونه های  در 
)شکل  است  رخ  داده  موضعی  کمانش  همراه  به  تسلیم  کنترلی  نمونه های 

28-ج(.

 مدل سازی المان محدود7- 
به  منظور گسترش نتایج آزمایشگاهی، 3 نمونه دارای سوراخ در دمای 
700 درجه سانتی گراد با استفاده از نرم افزار ABAQUS مورد مدل سازی 

و صحت سنجی قرار گرفته اند؛ که این نمونه ها به شرح ذیل می باشند:
)Control( 1- نمونه بدون سوراخ

)DVB( 2- نمونه با سوراخ قائم پایین نمونه
)DHM( 3- نمونه با سوراخ افقی وسط نمونه

نمونه  یک  شده  مقاوم سازی  نمونه های  بررسی  جهت  همچنین  و 
مدل سازی و صحت سنجی می شود:

4- نمونه با سوراخ افقی وسط نمونه مقاوم سازی شده با ورق فولادی 

)DHM-PL(
خواص مصالح، فرآیند بارگذاری و کلیه مشخصات هندسی و مکانیکی 
مدل های عددی مطابق با فرآیند مورد استفاده در آزمایش ها می باشد. در این 
مدل سازی از المان مکعبی سه درجه آزادی، هشت گره ای با گرادیان حرارتی 
گرفته،  صورت  مدل سازی  از  نمونه ای  است.  شده  استفاده    )C3D8T(
مطابقت کمانش های آزمایشگاهی و نرم افزاری صورت گرفته در شکل 29 
)نمونه کنترلی(، شکل 30 )نمونه با سوراخ قائم پایین نمونه( و در شکل 31 

)نمونه با سوراخ افقی وسط نمونه( مشاهده می گردد.
مدل سازی و کمانش حاصله در اثر بارگذاری نرم افزاری تطابق بسیاری 

با نمونه های تجربی و آزمایشگاهی را نشان می دهد.
در شکل 32، نمونه ای از نمودارهای بار-جابجایی مدل عددی با نتایج 
آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است.     با توجه به نتایج عددی، مدل 
اجزای محدود دارای دقت و همگرایی مناسبی با داده های آزمایشگاهی به  

ویژه در تعیین ظرفیت باربری نمونه های فشاری فولادی می باشد.

 

   
 ی و آزمایشگاهی افزار نرم ، حالت تغییر شکل ABAQUS افزار نرم ی نمونه کنترلی در سازمدل. 29شکل 

Figure 29. Modeling of control specimen in ABAQUS software, numerical and experimental deformation 
mode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 29. مدل سازی نمونه کنترلی در نرم افزار ABAQUS، حالت تغییر شکل نرم افزاری و آزمایشگاهی

Fig. 29. Modeling of control specimen in ABAQUS software, numerical and experimental deformation mode
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 ی و آزمایشگاهی افزارنرم ، حالت تغییر شکل ABAQUS  افزارنرم قائم پایین نمونه در  سوراخی نمونه با سازمدل . 30شکل 

Figure 30. Modeling of DVB in ABAQUS software, numerical and experimental deformation mode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 30. مدل سازی نمونه با سوراخ قائم پایین نمونه در نرم افزار ABAQUS، حالت تغییر شکل نرم افزاری و آزمایشگاهی

Fig. 30. Modeling of DVB in ABAQUS software, numerical and experimental deformation mode

   
 ی و آزمایشگاهی افزارنرم ، حالت تغییر شکل ABAQUS  افزارنرم افقی وسط نمونه در   سوراخی نمونه با سازمدل. 31شکل 

Figure 31. Modeling of DHM in ABAQUS software, numerical and experimental deformation mode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

شکل 31. مدل سازی نمونه با سوراخ افقی وسط نمونه در نرم افزار ABAQUS، حالت تغییر شکل نرم افزاری و آزمایشگاهی

Fig. 31. Modeling of DHM in ABAQUS software, numerical and experimental deformation mode
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 درجه  700در دمای   DHMالف( نمونه 

 
 
 
 
 

 

 

 درجه  700در دمای  DHM-PLب( نمونه 
جابجایی در مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی -. مقایسه نمودار نیرو32شکل   

Figure 32. Comparison of Load-Displacement diagrams in numerical model with Experimental results 
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 EXP- 700°c - DHM FE Model- 700°c - DHM Error (%) 
P max(KN) 301.58 297.26 1.3 

 EXP- 700°c – DHM-PL FE Model- 700°c – DHM-PL Error (%) 

P max(KN) 329.1 303.86 7.9 

شکل 32. مقایسه نمودار نیرو-جابجایی در مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی

Fig. 32. Comparison of Load-Displacement diagrams in numerical model with Experimental results
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 بحث و نتیجه گیری8- 
در این مقاله به بررسی اثر حرارت و سوراخ بر روی ظرفیت نمونه های 
و  کنترل  نمونه های  شامل  ستون   35 ابتدا  در  است  پرداخته  شده  فولادی 
نمونه های دارای سوراخ )6 نوع سوراخ( ساخته  شده و در 5 حالت دمایی 20، 
100، 250، 500 و 700 درجه سانتی گراد مورد آزمایش قرار گرفته اند از انجام 
آزمون فشار بر روی نمونه ها نمودارهای بار-جابجایی حاصل گردیده است. 
جهت مقاوم سازی سوراخ ها با استفاده از ورق های فولادی تعداد 12 ستون 
دیگر در دو حالت دمایی 20 و 700 درجه سانتی گراد مورد آزمایش مشابه 
قرار گرفته است که خلاصه نتایج 47 آزمایش انجام  شده به شرح ذیل است:

1( ضعف و سوراخ به صورت سوراخ باعث کاهش مقاومت اعضاء فشاری 
نمونه های  در  باربری  بیشترین درصد کاهش ظرفیت  نمونه ها می گردد که 
با دمای محیط )20 درجه سانتی گراد( مربوط به نمونه با سوراخ افقی میانه 
ستون )28 درصد( و در نمونه های تحت دمای 700 درجه سانتی گراد مربوط 

به نمونه با سوراخ قائم پایین نمونه ها )کاهش 32 درصدی( است.
فشاری  نمونه های  مقاومت  کاهش  سبب  دما  افزایش  و  حرارت   )2
فولادی می شود، به  طوری  که با افزایش دما تا دمای 700 درجه سانتی گراد، 
کاهش 15 درصدی ظرفیت باربری در نمونه کنترل یا بدون سوراخ مشاهده  
شده است و حداکثر این کاهش مقاومت در نمونه با سوراخ قائم پایین نمونه 

رخ می دهد. )35 درصد کاهش مقاومت(
از  پس  باربری  ظرفیت   ، سوراخ  دارای  ستون های  مقاوم سازی  با   )3
حرارت نمونه ها بهبود یافته است که این بهبود عملکرد برای نمونه با سوراخ 
افقی پایین ستون حدود 10 درصد و برای نمونه با سوراخ قائم پایین ستون 

حدود 13 درصد افزایش ظرفیت باربری داشته است.
برخی  در  که  گردید  مشاهده  نحوه گسیختگی ستون ها  به  توجه  با   )4
نمونه ها همانند نمونه های دارای سوراخ قائم، مکان گسیختگی ستون ها پس 
از مقاوم سازی از منطقه دارای سوراخ دور شده که نشان از تأثیر مقاوم سازی 

بر روی نمونه ها دارد.
محدودی  المان  مدل  آینده،  تحقیقات  در  نتایج  گسترش  منظور  به    )5
صحت  و  مدل سازی  مورد  شده  مقاوم سازی  نمونه  و  سوراخ  دارای  نمونه 
سنجی قرار گرفت. نتایج مدل المان محدودی از دقت قابل قبولی در مقایسه 

با نتایج آزمایشگاهی برخوردار بوده است.
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