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خلاصه: شبکه های آبرسانی از جمله زیرساخت های حیاتی است که بهره برداری از آن ها همواره با چالش های متعددی همراه می باشد. 
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در مطالعه حاضر، ارائه برنامه ای مبتنی بر زمان جهت بهره برداری بهینه از تجهیزات کنترل فشار در شبکه آبرسانی مورد ارزیابی قرار 
گرفته است. برای این منظور، دو سناریو بهره برداری تعریف شده که در سناریو اول، استفاده از شیرهای فشارشکن به صورت مجزا 
)سناریو مجزا( و در سناریو دوم نیز بهره برداری همزمان از شیرهای فشارشکن و پمپ دور متغیر )سناریو ترکیبی( مورد مطالعه قرار گرفته 
است. برنامه بهره برداری بهینه با هدف دستیابی به مزایای مدیریت فشار بر پایه تأمین کمینه نوسانات زمانی و مکانی فشار گره ای و 
با استفاده از الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزار بهینه سازی تدوین شده است. در مرحله پایانی نیز، روش پیشنهادی مبتنی بر سناریوهای 
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محاسبه شاخص های ارزیابی هیدرولیک شبکه تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارایی همزمان شیرهای فشارشکن 
با پمپ دور متغیر )سناریو ترکیبی( در قیاس با سناریو مجزا، از اثربخشی بیشتری در زمینه کاهش نوسانات فشار گره ای و همچنین 

افزایش درصد پوشش گره های با فشار مطلوب همراه است. 
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مقدمه-  
پیش بینی ها نشان از آن دارد که تا سال 2050، تقریباً نیمی از جهان با 
مشکل کمبود و تنش آبی مواجه خواهد شد ]1[. از آنجایی  که دسترسی به 
منابع جدید، همواره با صرف هزینه های بسیاری در حوزه ایجاد زیرساخت های 
لازم همراه است، مدیریت منابع آبی موجود به عنوان بهترین و به صرفه ترین 
راه حل معرفی شده و جلوگیری از به هدر رفتن آب تحت تأثیر عوامل مختلف 
است  بوده  مطرح  زمینه  این  در  مهم  استراتژی های  از  یکی  عنوان  به  نیز 
]2[. امروزه در سرتاسر جهان حجم آبی که در سامانه های آبرسانی به هدر 
مقادیر  وجود  همچنین  و  تجهیزات  کارایی  کاهش  از  ناشی  عمدتاً  می رود، 
فشار اضافی در سطح شبکه می باشد. گسترش روزافزون این مسئله و لزوم 
مورد  مسائل  جمله  از  آن،  با  مواجه  مناسب جهت  راهکارهای  کارگیری  به  
بحث در مدیریت زیرساخت های شهری می باشد. در واقع چون شبکه های 
آبرسانی برای مصارف در ساعات پیک طراحی می شوند، وجود فشار اضافی 
امری گریزناپذیر خواهد  در سطح گره های شبکه و در ساعات کم مصرف 

بود که لازم است تصمیم های بازدارنده در ارتباط با آن اتخاذ گردد ]3[. از 
این  رو، مبانی مختلف کنترل فشار در شبکه های آبرسانی همواره به  عنوان 
متخصصین  توسط  آن  اجزای  که  گرفته  قرار  توجه  مورد  مهم  مسئله ای 
فنی،  لحاظ  به  است.  شده  مطالعه  آب،  منابع  مدیریت  حوزه  در  مدیران  و 
 تنظیم و کنترل مؤثر فشار تنها زمانی رخ می دهد که فشار کافی در طول 
شبانه  روز برای کلیه مشترکین فراهم گردد و مصارف مختلف نیز به  گونه ای 
مناسب، تأمین شوند؛ بر همین اساس، مدیریت فشار قادر می گردد تا مانع از 
نشت   های زمینه ای در شب شده و نرخ شکست لوله ها را نیز با کاهش همراه 

سازد ]4[.
روش های مختلف در حوزه مدیریت فشار شامل انتخاب صحیح محل 
)تدوین  پمپاژ  کنترل  آن ها،  در  آب  سطح  کنترل  و  ذخیره  مخازن  احداث 
برنامه های عملکردی پمپ های دور متغیر(، استفاده از پمپ ها به  عنوان توربین، 
اجرای طرح ناحیه بندی فشار )پهنه های فشاری(، احداث حوضچه های تعدیل 
از شیرهای کنترل جریان و شیرهای کنترل فشار می باشد  فشار و استفاده 
]5[. از بین روش های مذکور، در طی سال های اخیر به  کارگیری شیرهای 



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 10، سال 1401، صفحه 3657 تا 3674

3658

فشارشکن مورد توجه بسیاری از شرکت های آب و فاضلاب، قرار گرفته که 
این امر ناشی از امکان اجرای مدیریت فشار پیشرفته به  واسطه کارایی این 
تجهیزات است. به علاوه، شیرهای فشارشکن قادرند کاهش فشار زیادی را 
در شبکه اعمال نموده و از این رو، ابزار مؤثری جهت مدیریت نشت نیز به 
شمار می آیند ]4[. از نقطه  نظر اقتصادی نیز، کاربرد شیرهای فشارشکن به 
مؤلفه هایی  کاهش  جمله  از  مختلف  زمینه های  در  قابل توجه  مزایای  جهت 
چون نشت، شکستگی ، مصرف آب، مصرف انرژی، عملیات نشت یابی فعال 
و خسارات وارده به ساختمان ها و همچنین افزایش رضایت مشترکین قابل 
توجیه بوده است. لازم به ذکر است که می توان با توسعه مدل سود/ هزینه، 

کارایی شیرهای فشارشکن را ارزیابی نمود ]6[.
کارایی بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه های آبرسانی تنها در شرایطی 
از شیرآلات،  بهینه هر یک  تعیین مکان  با  امکان پذیر می گردد که نخست 
مرزهای پهنه های فشاری به گونه ای مناسب انتخاب شود و سپس با تدوین 
تنظیمات ساعتی هر کدام از شیرهای فشارشکن، برنامه بهره برداری بهینه از 
تجهیزات کنترل فشار توسعه یابد. نکته قابل توجه در این زمینه آن بوده که 
ماهیت غیرخطی حاکم بر هیدرولیک شبکه و همچنین برهم کنش میان اجزاء 
مختلف آن، تعیین پارامترهای تنظیمی مرتبط با شیرآلات را با پیچیدگی هایی 
مواجه می سازد. لذا تحقیق در زمینه دستیابی به مقادیر بهینه هر کدام از این 
پارامترهای تنظیمی، طی سالیان متمادی و در مطالعات بسیاری مورد توجه 
بوده و روش های مختلفی نیز برای این منظور به کار گرفته شده است. یکی 
از این روش ها، استفاده از برنامه ریزی خطی پی درپی)SLP(1 بوده که برای 
حل مسئله بهینه سازی در مطالعات زیادی مدنظر واقع شده و مبتنی بر اجرای 
یک فرآیند تکراری، خطی سازی تابع هدف و محدودیت ها را تا دستیابی به 

یک برنامه خطی به انجام می رساند ]9 و 8 و 7[.
گسترش  با  فراکاوشی  روش های  کاربرد  مطالعات،  روند  ادامه  در 
قابل توجهی همراه گردید و در نخستین موارد کاربرد نیز، ساویچ و همکاران 
کمینه  هدف  با  وصل،  و  قطع  شیرهای  تنظیم  جهت  را  ژنتیک  الگوریتم 
نمودن مقادیر فشار در شبکه به کار گرفتند و بدین وسیله امکانی را فراهم 
این  تعیین مکان و تنظیم  برای  بهینه،  از جواب های  تا مجموعه ای  نمودند 
شیرآلات ایجاد گردد ]10[. آراجو و همکاران مدلی جهت تدوین سیستم های 
تصمیم گیری در خصوص شبکه های آبرسانی معرفی نمودند که بر مبنای آن، 
تعیین تعداد و مکان شیرهای فشارشکن و همچنین تنظیمات بهینه مربوط 
به هر یک از آن ها، با اجرای دوگانه الگوریتم بهینه سازی ژنتیک امکان پذیر 

1  Successive Linear Programming

گردید. به عبارتی در این حالت، دو تابع هدف مجزا در نظر گرفته شد تا با 
نشت  مقدار  باشد  قادر  آبرسانی،  شبکه های  در  فشار  مدیریت  مبانی  تأمین 
از  نشت  را جهت کاهش  روشی  و همکاران  آلانیکی   .]11[ را کمینه سازد 
طریق کنترل فشار توسط شیرهای فشارشکن مبتنی بر زمان )برای پهنه های 
با ورودی چندگانه( و شیرهای فشارشکن مبتنی بر  یا  فشاری تک ورودی 
ارائه دادند. به علاوه در  دبی )برای پهنه های فشاری دارای ورودی واحد(، 
این مطالعه، تابع هدف به  گونه ای تعریف شد که هزینه جریان های مرزی 
که خود مشتمل بر دبی نشت نیز بوده، کمینه گردد و مضافاً، عملکرد بیش 
قرار  توجه  مورد  دبی  بر  مبتنی  مدول  با  ارتباط  در  فشارشکن  شیر  یک  از 
مرتب سازی  با  هدفه  چند  ژنتیک  الگوریتم  همکاران  و  کریکو   .]12[ گیرد 
پارامتر  با سه  مرتبط  بهینه  مقدار  تعیین  را جهت   2)NSGA-II( نامغلوب 
مکان قرارگیری شیرهای کنترل دبی، قطر لوله های ملزم به تعمیر و نوسازی 
و همچنین وضعیت شیرهای قطع و وصل موجود در لوله های شبکه مورد 
استفاده قرار دادند. برای این منظور مدل برنامه ریزی خطی )LP(3 )جهت 
الگوریتم ژنتیک چند  بهینه شیرهای کنترل دبی( در بستر  تنظیمات  تعیین 
هدفه به اجرا درآمد تا مقادیر متناظر با حجم نشت روزانه و همچنین هزینه 
را  راه اندازی تجهیزات کمینه گردد ]13[. گوپتا و همکاران روشی  نصب و 
معرفی نمودند که بر مبنای آن، تعیین مقادیر بهینه برای مؤلفه های تعداد، 
گردید.  فراهم  هم زمان  صورت  به   فشارشکن  شیرهای  تنظیمات  و  مکان 
علاوه بر این، در این مطالعه تکنیکی نوین جهت بهینه یابی مکان شیرآلات 
به کار گرفته شد که با توجه به قاعده های مبتنی بر فشار مبنا )فشار تعریف 
 شده بر اساس شرایط بهره برداری و هزینه های سرمایه گذاری( توسعه یافته 

و مدنظر قرار گرفت ]14[.
با توجه به تعدد عوامل اثرگذار در فشار گره  های شبکه، تحقیقات مختلفی 
فشار  دیگر تجهیزات کنترل  و  از شیرهای فشارشکن  بهره برداری همزمان 
مانند مخازن و پمپ های دور متغیر را طی سالیان بعدی مورد توجه قرار دادند. 
گوپتا و همکاران بهینه سازی هم زمان تراز آب در مخزن و تنظیمات شیرهای 
نیاز آب برای هر  ارزیابی نمودند. برای این منظور، تراز مورد  فشارشکن را 
استفاده  با  شبکه،  گره های  سطح  در  فشار  حداقل  تأمین  بر  مبتنی  ساعت، 
به  تعیین  گردید.  مفاهیم محاسباتی(  بر  )مبتنی  تکرار  پایه  بر  الگوریتمی  از 
عبارتی در این حالت، تراز بهینه برای هر گام زمانی با در نظر داشتن وضعیت 
پر یا تخلیه شدن تانک و همچنین دبی ساعتی مصرف و پمپاژ، حاصل شد. 
در نهایت نیز، نتایج به دست آمده نشان داد که تأمین تراز بهینه برای مخازن 

2  Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
3  Linear Programming
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همگام با بهینه سازی عملکرد شیرهای فشارشکن، هم به جهت اقتصادی و 
با مزایای زیادی همراه است ]15[. گوپتا و  از لحاظ بهره وری اجرایی،  هم 
همکاران مدیریت فشار در شبکه های آبرسانی را با کاربرد ترکیبی شیرهای 
فشارشکن و پمپ های دور متغیر نیز مورد مطالعه قرار دادند. برای این منظور، 
تعیین دور بهینه پمپاژ و همچنین فشار تنظیمی شیرهای فشارشکن به ترتیب 
با بهره گیری از اجرای الگوریتم مبتنی بر تکرار )جهت تعیین انحراف بهینه از 
دور متوسط( و الگوریتم ژنتیک چند هدفه انجام گرفت. در نهایت با بررسی 
نتایج حاصله مشخص شد که اجرای این روش منجر به کاهش قابل توجهی 

از مقادیر نشت در شبکه گردیده است ]16[.
با بررسی مجموعه مطالعات پیشین، می توان نتیجه گرفت که تحقیق در 
با دیگر  حوزه رویکردهای ترکیبی )استفاده از شیرهای فشارشکن همزمان 
تجهیزات کنترل فشار(، تنها به تعداد معدودی از مطالعات منحصر گردیده که 
از این میان، برخی به اجرای تحلیل هیدرولیکی صرفاً در شرایط خاص )به 
عنوان مثال شبکه های شاخه ای( اختصاص داشته و گروه دیگر نیز در بستر 
شبکه  های فرضی پیاده سازی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در مطالعه 
حاضر، اجرای مدیریت هوشمند فشار در قالب دو سناریو انجام پذیرفته که به 
ترتیب تحت عنوان سناریو مجزا )استفاده از شیرهای فشارشکن به صورت 
مجزا( و سناریو ترکیبی )استفاده همزمان از شیرهای فشارشکن و پمپ دور 
بر  مبتنی  مدول  تعیین  هدف  با  مذکور  سناریوهای  شده اند.  تعریف  متغیر( 
زمان جهت بهره برداری بهینه از تجهیزات توسعه یافته و از الگوریتم ژنتیک 
هدف  با  ژنتیک  الگوریتم  اجرای  می برد.  بهره  بهینه سازی  مدل  عنوان  به 
دستیابی به کمینه نوسانات زمانی و مکان فشار گره ای صورت پذیرفته است. 
در مرحله صحت سنجی نیز، هر یک از برنامه های عملکردی بهینه تجهیزات 
اجرا  واقعی  تئوریک و یک شبکه  )سناریوهای دوگانه( در بستر یک شبکه 
گردید و با محاسبه شاخص های مبتنی بر وضعیت هیدرولیک شبکه، کارایی 

آن ها مورد ارزیابی واقع شد.

مواد و روش ها-  
است:  شده  تشکیل  بخش   3 از  پیشنهادی  متدولوژی  مطالعه،  این  در 
شاخص های   -3 و  بهینه سازی  مدل   -2 هیدرولیکی،  شبیه ساز  مدل   -1
هیدرولیکی  شبیه سازی  حالت،  این  در  شبکه.  هیدرولیکی  شرایط  ارزیابی 
الگوریتم بهینه سازی اجرا شده تا دستیابی به  با  به صورت یکپارچه، همراه 
برنامه عملکردی بهینه تجهیزات کنترل فشار با در نظر داشتن قوانین حاکم 
رابط،  ابزار  از  استفاده  زمینه،  این  در  امکان پذیر شود.  هیدرولیک جریان  بر 

عملکرد توأمان مجموعه مدل های بهینه سازی و شبیه سازی هیدرولیکی را با 
وجود کدنویسی مستقل مدل های یاد شده، میسر می سازد. در مرحله پایانی 
نیز، نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص های ارزیابی شرایط هیدرولیکی 
اجرای  جهت  بهینه  سناریو  تا  می گیرند  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  شبکه 
مدیریت فشار تعیین گردد. متدولوژی پیشنهادی در این تحقیق، منطبق بر 

روندنمای ارائه شده در شکل 1 می باشد.

مدل شبیه ساز هیدرولیکی- 1- 2
معادلات  بر  مبتنی  آبرسانی  شبکه های  در  جریان  هیدرولیک  تحلیل 
حاکم بر این شبکه ها و حل آن ها با بهره گیری از روش های عددی، صورت 
و  جریان  پایستگی  قوانین  مجموعه  حاضر،  مطالعه  در  رو  این  از  می پذیرد. 
شبکه  در  جریان  بر  حاکم  معادلات  که   )1 )رابطه  انرژی  بقای  همچنین 
می باشد، با به  کارگیری روش گرادیان سراسری )GGA(1 و در بستر نرم افزار 
EPANET حل می گردد. با اجرای روش گرادیان در بستر مدل شبیه ساز 

هیدرولیکی، معادلات افت انرژی در حلقه ها به صورت تابع هدف و معادلات 
پیوستگی نیز به صورت قید در یک مسئله بهینه سازی تعریف شده و در این 
حالت با استفاده از ضرایب لاگرانژ، مجموعه قیدها از مسئله بهینه سازی حذف 
گردیده و با مشتق گیری از تابع هدف حاصله، معادلات کلی شبکه آبرسانی 
روش  بردن  کار  به  با  که  می آید  دست  به  هد  دبی-  مؤلفه های  اساس   بر 

نیوتن- رافسون قابل حل خواهد بود ]17[.
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 H لوله ها،  در  مجهول  دبی  مقادیر  شامل   Q بردار  فوق،  معادله  در 
معلوم  گره ای  فشارهای  بیانگر   0H گره ای مجهول،  فشارهای  دربردارنده 
همچنین  می باشد.  گره ای  تقاضاهای  بر  مشتمل  نیز   q بردار  نهایت  در  و 
هد  افت  و  دبی  با  )متناسب   Q ضرایب  ماتریس  بیانگر   ، 11A ماتریس 
H )دربردارنده اعداد متناظر  12A نیز ماتریس ضرایب  لوله ها( و ماتریس 
21A برابر ترانهاده ماتریس  با جهت چرخش جریان( بوده است و ماتریس 

12A می باشد.

مدل بهینه سازی- 2- 2
در پژوهش حاضر، از الگوریتم ژنتیک  جهت اجرای فرآیند بهینه سازی 

1  Global Gradient Algorithm
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 در این تحقیق فشار مدیریت برای شده داده توسعه متدولوژی روندنمای. 1 شکل

Figure 1. Flowchart of the developed methodology to pressure management in this study 
 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. روندنمای متدولوژی توسعه داده شده برای مدیریت فشار در تحقیق  حاضر

Fig. 1. Flowchart of the developed methodology to pressure management in this study
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استفاده شده است. روش ژنتیک به عنوان یکی از پرکاربردترین رویکردهای 
فراکاوشی جمعیت- پایه، مطرح می شود. همچنین، بررسی تاریخچه مطالعات 
در این زمینه نشان می دهد که کارایی مدل بهینه سازی مذکور در ترکیب با 
از بهره وری بالایی  مدل شبیه ساز هیدرولیکی )تحلیلگر هیدرولیک جریان( 
جهت دستیابی به همگرایی سریع برخوردار است. لذا در این مطالعه، مدل 
برنامه  آن،  کارگیری  به  نتیجه  در  که  یافته  توسعه  گونه ای  به  بهینه سازی 
تولید  ترکیبی  و  مجزا  سناریوهای  از  یک  هر  با  متناظر  بهره  برداری  بهینه 
مبتنی  مدول های  صورت  به  بهره  برداری  برنامه های  حالت،  این  در  گردد. 
بر زمان تعریف شده و از این رو، تنظیمات زمانی تجهیزات کنترل فشار در 
تمامی گام های زمانی به عنوان متغیرهای تصمیم گیری بهینه سازی مطرح 
می باشد. علاوه بر این، مقدار تابع هدف در این مسئله بر اساس توان دوم 
میانگین زمانی و مکانی انحرافات فشار گره ای از فشار مطلوب تعریف شده 
)رابطه 2( و محدودیت های )قیدهای( بهینه سازی نیز منطبق بر رابطه )3( 

مدنظر قرار می گیرد. 
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1f برابر با مقدار تابع هدف، NPN تعداد کل گره های  در رابطه )2(، 
 DesH t و  iام در زمان  t فشار گره 

iH فشاری موجود در ساختار شبکه، 
نیز بیانگر فشار مطلوب بوده که مقدار آن در این مطالعه، برای هر دو شبکه 
 MinH مورد بررسی برابر 30 متر در نظر گرفته شده است. در رابطه )3( نیز، 
تئوریک  شبکه  در  آن  مقدار  که  است  شبکه  در  مجاز  فشار  حداقل  بیانگر 
 SetS برابر 25 متر و در شبکه واقعی نیز معادل 28 متر می باشد. همچنین، 
MaxS نیز به ترتیب بیانگر  MinS و  پارامتر تنظیمی تجهیزات کنترل فشار و 
حداقل و حداکثر مقادیر مجاز جهت تعیین این پارامتر تنظیمی است که مقدار 
می گردد. علاوه  ارائه  بعدی  بخش های  در  سناریو  هر  برای  تفکیک  به  آن 
بوده که شامل  بهینه سازی حاکم  فرآیند  بر  نیز  قیود دیگری   ،)3( رابطه  بر 
معادلات مرتبط با هیدرولیک جریان در رابطه )1( می باشد. لازم به ذکر است 
که با توجه به اتصال دو مدل بهینه سازی و شبیه سازی هیدرولیکی، تأمین 
بر هیدرولیک جریان بدون وارد نمودن صریح معادلات آن در  قیود مبتنی 

فرآیند بهینه سازی امکان پذیر می باشد. همچنین، از میان مجموعه قیدهای 
معرفی شده در این مطالعه، لزوم رعایت قید دوم بهینه سازی، از طریق در 
نظر گرفتن جریمه برای انحراف از شرط حداقل فشار مجاز در شبکه )تجاوز 
از قید حداقل فشار مجاز( مورد توجه قرار می گیرد. در این حالت، با تعیین 
فشار  حداقل  از  گره ها  فشار  انحرافات  محاسبه  همچنین  و  پنالتی  ضریب 
مجاز، مقدار تابع جریمه محاسبه شده و بر همین اساس می توان بیان داشت 
که از این نظر، مسئله بهینه سازی مقید به مسئله ای نامقید تغییر یافته است. 
در این مرحله، پس از توسعه مدل های هیدرولیکی و بهینه سازی بر مبنای 
از  بهره گیری  با  مدل  دو  این  اتصال  مجزا،  صورت  به  مختلف  پارامترهای 
MAT- در محیط برنامه نویسی EPANET1  رابط برنامه نویسی نرم افزار

LABr2017b صورت می پذیرد.

شاخص های ارزیابی شرایط هیدرولیکی شبکه مبتنی بر فشار گره ای- 3- 2
در راستای بررسی متدولوژی توسعه داده شده، مجموعه ای از شاخص های 
ارزیابی معرفی شده و مقادیر متناظر آن ها نیز محاسبه گردیده تا بدین وسیله، 
امکان انتخاب سناریو بهینه جهت مدیریت مؤثر فشار در شبکه فراهم آید. 
نمودن  کمینه   هدف  با  بهینه سازی  فرآیند  پژوهش  این  در  که  آن جایی  از 
شاخص  مهم ترین  و  نخستین  یافته،  توسعه  فشار  زمانی  و  مکانی  نوسانات 
ارزیابی تحت عنوان شاخص نوسانات فشار در نظر گرفته می شود. محاسبه 
مقدار متناظر این شاخص در شرایط قبل و بعد از اجرای سناریوهای دوگانه و 
محاسبه تغییرات آن، امکانی را فراهم می آورد تا رویکرد مناسب جهت کنترل 
فشار تعیین گردد. افزون بر این، مجموعه ای از دیگر شاخص های ارزیابی نیز 
مدنظر قرار گرفته تا اثرگذاری رویکردهای مدیریت فشار از جهات مختلف 
بررسی شوند. از جمله این شاخص ها می توان به نرخ نشت ساعتی، درصد 
هیدرولیکی  شاخص شکست  همچنین  و  مطلوب  فشار  با  گره های  پوشش 

اشاره نمود. 

• شاخص نوسانات فشار
شاخص نوسانات فشار عبارت است از توان دوم مقدار متوسط انحرافات 
رابطه )2(  بر  از فشار مطلوب که منطبق  زمانی و مکانی فشارهای گره ای 
محاسبه می شود. اندازه گیری مقدار این شاخص قادر است تا درک روشنی را 
از میزان کارایی برنامه بهینه بهره برداری در راستای بهبود مقادیر فشارهای 

گره ای و کاهش نوسانات آن ارائه نماید.

1  EPANET Toolkit
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• نرخ نشت ساعتی
نشت زمینه  آن بخشی از نشت تجمعی است که از منافذ ریز اتصالات 
و  نیست  نشت یابی  عملیات  توسط  شناسایی  قابل  و  یافته  تراوش  لوله ها  و 
مطالعات  در  می باشد.  شکستگی  آستانه  دبی  از  کمتر  آن  دبی  همچنین، 
بسیاری ثابت شده که رابطه ای توانی میان دبی نشت و فشار گره ای وجود 
دارد. جهت مدل سازی نشت زمینه از اجزائی تحت عنوان آبفشان 1 در مدل 
شبیه ساز هیدرولیکی بهره برده شده و دبی آن نیز بر پایه رابطه )4( تعیین 

می گردد ]18[.
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iH مقدار فشار در محل گره  L,iC ضریب ثابت نشت،  در رابطه فوق، 
L,iQ دبی   ، ij ijL طول لوله   ، i iIJ تعداد لوله های متصل به گره   ، i
uiC نیز ضریب نشتی )ضریب آبفشان( بوده که در آن  i و  نشت در گره 
N توان فشار  اثرات طول لوله ها لحاظ شده است. به علاوه در این معادله، 
بوده که مقدار آن بر اساس نوع منفذ نشت و مشخصات لوله از قبیل جنس 
و صلبیت، از 0/5 تا 1/5 تغییر می کند ]19[. لازم به ذکر است که با توجه 
به اجرای تحلیل هیدرولیکی در دوره زمانی گسترده، دبی نشت زمینه ای نیز 
برای هر ساعت و به فراخور تغییرات دبی تحت الگوی تقاضا، محاسبه شده 
قرار  ارزیابی  مورد  سناریو  در هر  نشت ساعتی  میانگین  مقدار  نهایت،  در  و 

می گیرد.

• درصد پوشش گره های با فشار مطلوب
دومین شاخص مورد بررسی، درصد پوشش گره های با فشار مطلوب در 
شبکه است که مقدار آن برابر نسبت تعداد گره های دارای فشار در محدوده 
مطلوب )بازه فشار 30 تا 40 متری برای شبکه تئوریک و 28 تا 45 متری 
برای شبکه واقعی( به تعداد کل گره های فشاری موجود در شبکه می باشد. 
سناریوهای  از  یک  هر  بهره وری  میزان  تا  است  قادر  شاخص  این  ارزیابی 
را  مقادیر مطلوب  به  فشارهای گره ای  نمودن  نزدیک  فشار جهت  مدیریت 

نشان دهد.

1  Emitters

• شاخص شکست هیدرولیکی

که  بوده  هیدرولیکی  شکست  شاخص  مطالعه،  مورد  شاخص  آخرین 
فشار  تأمین حداقل  در خصوص  اطمینان شبکه  قابلیت  از  معیاری  می تواند 
گره ای ارائه دهد. مقدار این شاخص در مرحله اول به صورت گره ای محاسبه 
شده )رابطه 5( و سپس با محاسبه میانگین  مقادیر آن برای گره های مختلف، 
میزان شاخص شکست هیدرولیکی در هر گام زمانی با استفاده از رابطه )6( 

برآورد می گردد. 
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 reqH  ، t زمان  و   i گره  در  تقاضا  مقدار   i,tq فوق،  معادلات  در 
nn تعداد گره های دارای  حداقل فشار مورد نیاز جهت تأمین دبی تقاضا، 
 i,tIf t و  i و زمان  i,tH مقدار فشار در گره  فشار پایین تر از فشار کمینه، 
مطلق  و  گره ای  هیدرولیکی  شکست  شاخص  برابر  ترتیب  به  نیز   tIf و 
MinH در نظر  reqH در این پژوهش معادل مقدار مؤلفه  می باشند. پارامتر 
گرفته شده است. جهت ارزیابی شرایط شبکه بر اساس این شاخص، حداکثر 
مجاز آن توسط گروهی از مطالعات مورد تحقیق قرار گرفته و مقدار آن تعیین 
شده است. حداکثر مجاز شاخص شکست هیدرولیکی نشان دهنده شرایطی 
در وضعیت  تقاضای مشترکین  تأمین  فشار جهت  مقادیر  آن  است که طی 
مرزی قرار داشته است؛ به این معنی که با کاهش بیشتر فشار حتی در یکی 
از گره های شبکه، فرآیند آبرسانی مختل می گردد. در مقاله ای که سال 2010 
ارائه گردید، حداکثر مجاز شاخص شکست هیدرولیکی معادل 0/01 تعیین 
شد. در شبکه مورد بررسی توسط مطالعه مذکور، مقدار متناظر با کمینه فشار 
مجاز برابر 30 متر مدنظر بوده ]20[ و این در حالی است که در مطالعه حاضر، 
پارامتر حداقل مجاز فشار برابر با مقادیر دیگری در نظر گرفته شده  که پیشتر، 
جزئیاتی در این خصوص به تفکیک هر دو شبکه واقعی و فرضی ارائه گردید. 
برای شاخص  مقدار محاسبه شده  ارزیابی  آن شده که  به  امر منجر  همین 
شکست هیدرولیکی در مطالعه حاضر، در قیاس با مقدار 0/01 )حداکثر مقدار 

مجاز( نیازمند بررسی های بیشتر باشد.
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نتایج و بحث- 3
مطالعه موردی یک: شبکه تئوریک- 1- 3

در مرحله اول، روش پیشنهادی برای یک شبکه  تئوریک اجرا گردید که 
جزئیات آن نخستین بار توسط مرجع ]9[ ارائه شد. در تحقیق مذکور، رویکرد 
مدیریت فشار مبتنی بر بهره برداری ترکیبی از شیرهای کنترل جریان و قطع 
و وصل مورد مطالعه بوده و برای این منظور از روش بهینه سازی سیمپلکس 
پراکنده اصلاح  شده1، با هدف کاهش نشت استفاده شد. ساختار این شبکه 
تئوریک، منطبق بر شکل 2 و مشتمل بر 25 گره مصرفی، 37 لوله، 3 مخزن 
و همچنین 3 شیر کنترل فشار می باشد. سایر اطلاعات فیزیکی و هیدرولیکی 
مورد نیاز نیز منطبق بر تحقیق ]8[ در دسترس قرار گرفته است. علاوه بر این، 
جهت مدل سازی مصرف مبتنی بر فشار و به بیانی اعمال نشت توزیع  شده در 
این مطالعه، ضرایب آبفشان مبتنی بر تحقیق ]11[ مورد استفاده قرار گرفت. 
در این شبکه، هر دو سناریو معرفی شده در بخش پیشین )سناریو مجزا و 
ترکیبی( اجرا شد و جهت پیاده سازی سناریو دوم )عملکرد ترکیبی شیرهای 
فشارشکن و پمپ(، نصب یک پمپ دور متغیر در موقعیت مکانی واقع شده 
پس از مخزن شماره R-25( 25( انجام پذیرفت. متغیرهای بهینه سازی در 
سناریو اول، مشتمل بر پارامتر تنظیمی )فشار خروجی( شیرهای فشارشکن 
در گام های زمانی مختلف بوده و در سناریو دوم نیز، ترکیب پارامتر تنظیمی 

1  Sparse Revised Simplex Method

پمپ دور متغیر )دور نسبی( و شیرهای فشارشکن )فشار خروجی( به عنوان 
متغیرهای تصمیم گیری در فرآیند بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفتند. پمپ 
دور متغیر کاربردی در این حالت، با دور پایه 2900 دور بر دقیقه مفروض بوده 
و در نقطه طراحی قادر است تا دبی 23/75 لیتر بر ثانیه را تا ارتفاع 55 متری 
پمپاژ نماید. همچنین لازم به ذکر است که در این پژوهش، مقدار بهینه هر 
یک از پارامترهای تنظیمی الگوریتم ژنتیک با کمک فرآیند تحلیل حساسیت 
انجام  گرافیکی  روش  به  تحلیل حساسیت  منظور،  این  برای  گردید.  تعیین 
پذیرفت؛ به این معنی که با ترسیم مقادیر تابع هدف به ازای در نظر گرفتن 
مقادیر مختلف برای هر یک از پارامترهای تنظیمی در محدوده استاندارد )با 
فرض ثابت بودن سایر پارامترهای تنظیمی( و تحلیل روند تغییرات منحنی 
حاصله، مقدار بهینه هر یک از این پارامترها مشخص گردید. به این ترتیب، 
مقدار بهینه پارامتر تعداد اعضای جمعیت برابر با 45 کروموزوم، نرخ جهش 
معادل 7 درصد و احتمال ترکیب نیز برابر 95 درصد مدنظر قرار گرفته شد. 
علاوه بر این موارد، اجرای فرآیند تکراری مرتبط با الگوریتم ژنتیک در شبکه 
واقعی و شبکه تئوریک به ترتیب تا 3000 و 120 نسل ادامه یافت و ضمن 
کارایی عملگر انتخاب با روش چرخ رولت2، دستیابی به همگرایی تا پیش از 

رسیدن به تکرار پایانی محقق شد.
تئوریک طی دوره زمانی گسترده صورت  تحلیل هیدرولیکی در شبکه 
2  Roulette-Wheel Selection

 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

تئوریک جهت اجرای تحلیل  شبکهنمایی از مدل . 2 شکل
[8] هیدرولیکی  

Figure 2. Layout of the theoretical 
network adopted in the hydraulic 

analysis [8] 

شکل 2. نمایی از مدل شبکه تئوریک جهت اجرای تحلیل هیدرولیکی ]8[

Fig. 2. Layout of the theoretical network adopted in the hydraulic analysis [8]
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بر  لیتر   113/54 برابر  )مجموعاً  گره ای  تقاضای  مقادیر  تغییرات  و  پذیرفت 
ثانیه( نیز تحت الگوی مصرف ارائه شده در شکل 3 مدنظر واقع شد. در این 
و  میانگین  با حداقل،  متناظر  بر سه وضعیت  منطبق  آهنگ مصرف  حالت، 

حداکثر ضریب مصرفی می باشد.
در مرحله بعدی، گام زمانی بهینه جهت تدوین برنامه زمانی بهره برداری 
از تجهیزات کنترل فشار یعنی شیرهای فشارشکن و پمپ  دور متغیر تعیین 
زمانی  تنظیم  در  نبود محدودیت  به  توجه  با  که  است  ذکر  به  گردید. لازم 
به  اول،  سناریو  در  بهینه  زمانی  گام  برای  آمده  دست  به  مقدار  تجهیزات، 
مقدار متناظر آن برای سناریو دوم قابل تعمیم می باشد. در پژوهش حاضر، از 
) جهت تعیین گام زمانی بهینه استفاده شده  )CF x NFEf و  دو پارامتر 
NFEf بیانگر نسبت NFE1 )تعداد دفعات سنجش مقدار تابع  است. مؤلفه 
هدف( تکرار پایانی در فرآیند بهینه سازی مرتبط با گام زمانی مورد بررسی به 
حداکثر تعداد NFE محاسبه شده برای همین تکرار و در همه ی گام های 
) نیز نشان  دهنده مقدار تابع هزینه متناظر با آن  )CF x  زمانی می  باشد و 
است. در این حالت، تحقق همگرایی با بررسی تغییر نسبی مقدار تابع هدف 
در قیاس با نسل ما قبل خود و تطابق آن با پارامتر آستانه تحمل تابع هدف2 
در  هزینه  تابع  مقدار  میانگین  نسبی  تغییر  در  قبول  قابل  اختلاف  )حداکثر 

1  Number of Function Evaluation
2  Function Tolerance

نسل های متوالی( قابل ارزیابی است. در نهایت نیز، با استفاده از مؤلفه های 

منطبق بر رابطه )7(، پارامتر کلی سنجش بهینه سازی  NFEf ) و   ) CF x

( محاسبه شد. TOEP (
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بررسی  مورد  زمانی  گام  دهنده  نشان   TimeStep فوق،  رابطه  در 
برای آن در نظر گرفته شده )}8  این مطالعه، مقادیر مختلف  است که در 
( تا امکان تعیین مقدار بهینه گام زمانی  TimeStep∈  }1, 2, 3, 4, 6,
فراهم گردد. علاوه بر این، مقدار متناظر با پارامتر آستانه تحمل تابع هدف 
نیز معادل 0/01 )با در نظر گرفتن دقت 0/1 متری برای فشار گره ای( مدنظر 
بوده است. در ادامه، مقادیر هر یک از مؤلفه های رابطه )7(، به ازای گام های 

زمانی مختلف محاسبه شده و نتایج آن در جدول 1 ارائه گردیده است.
دفعات  تعداد  بیانگر  Final _ ITNFE پارامتر   مقدار  فوق،  جدول  در 
مؤلفه  محاسبه  جهت  که  بوده  پایانی  )تکرار(  نسل  در  هدف  تابع  سنجش 
 ،TOEP مورد کاربرد قرار می گیرد. در انتها، با بررسی مقادیر پارامتر NFEf

امکانی فراهم شد تا کمینه مقدار این پارامتر شناسایی گردد. در واقع چون 
کمینه مقدار TOEP نشانگر شرایطی است که کمترین مقدار تابع هدف و 
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Figure 3. Pattern of daily demand coefficients variation [3] 

شکل 3. الگوی مصرف شبانه روز شبکه تئوریک ]3[ 

Fig. 3. The daily demand pattern of the theoretical network [3]



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 10، سال 1401، صفحه 3657 تا 3674

3665

بیشترین صرفه محاسباتی )کمترین حجم محاسبات( در مسئله بهینه سازی 
گام  عنوان  به   TOEP از  مقدار  این  با  متناظر  زمانی  گام  می شود،  تأمین 
به  ساعته   6 زمانی  گام  مجموع،  در  لذا  می گیرد.  قرار  مدنظر  بهینه  زمانی 
عنوان گزینه پیشنهادی جهت تدوین برنامه بهره برداری مبتنی بر زمان مورد 

استفاده قرار گرفت.
اجرای  واسطه  به  ژنتیک  الگوریتم  تنظیمی  پارامترهای  تعیین  از  پس 
استفاده  با  بهینه  زمانی  گام  نمودن  و همچنین، مشخص  تحلیل حساسیت 
از پارامتر TOEP، مدل بهینه سازی برای شبکه تئوریک اجرا گردید تا از 
این طریق، برنامه بهینه بهره برداری در هر دو سناریو مجزا و ترکیبی تدوین 
گردد. در این حالت، بازه تغییرات متغیرهای تصمیم گیری جهت تنظیم فشار 
برای دور نسبی پمپ دور  تا 60 متر و  از 30  خروجی شیرهای فشارشکن 
متغیر نیز از 0/5 تا 2 مدنظر بوده است. پس از اجرای بهینه سازی، مقادیر 
بهینه متناظر با هر یک از این متغیرهای تصمیم گیری به تفکیک سناریوهای 
دوگانه به دست آمد که نتایج حاصل آن، یعنی برنامه بهینه بهره برداری از 
ترکیب  از  بهره برداری  بهینه  برنامه  و  اول  سناریو  فشارشکن طی  شیرهای 
شیرهای فشارشکن و پمپ دور متغیر طی سناریو دوم در شکل 4 نشان داده 

شده است.
با در اختیار داشتن مدول های مبتنی بر زمان جهت بهره برداری بهینه از 
تجهیزات کنترل فشار، این امکان فراهم شد تا با پیاده سازی این برنامه ها در 
بستر مدل هیدرولیکی شبکه و اندازه گیری شاخص های ارزیابی )در شرایط 
پیش و پس از اعمال رویکردهای مدیریت فشار(، بهره وری هر یک از این 

سناریوها مورد سنجش قرار گیرد و بر این مبنا، انتخاب مناسب ترین رویکرد 
انواع شاخص های  اندازه گیری شده برای  مدیریت فشار میسر گردد. مقادیر 
این  ارائه شده در  به اعداد  با توجه  ارائه گردیده است.  ارزیابی در جدول 2 
جدول، می توان بیان نمود که هر دو سناریو کنترل فشار توانسته اند به صورت 

قابل توجهی، شرایط هیدرولیکی شبکه را بهبود بخشند.
با بررسی جدول 2، می توان مشاهده نمود که اجرای سناریو دوم یعنی 
نرخ  تأمین  با  متغیر  دور  و پمپ  ترکیب شیرهای فشارشکن  از  بهره برداری 
کاهشی بیش تر برای شاخص نوسانات )75/34 درصد( و همچنین، نرخ رشد 
بالاتر برای شاخص درصد پوشش گره های با فشار مطلوب )10/20 درصد( 
مجزا  سناریو  با  قیاس  در  بالاتر  بهره وری  از  اساس،  این  بر  و  بوده  همراه 
)استفاده از شیرهای فشارشکن( برخوردار است. با بررسی سایر شاخص های 
ارزیابی نیز مشخص گردید که اجرای سناریو ترکیبی توانسته نرخ کاهشی 
معادل 9/64 درصد را برای شاخص میانگین دبی نشت ساعتی فراهم نماید 
مقدار  دهد.  نتیجه  نیز  را  صفر  برابر  هیدرولیکی  شکست  شاخص  مقدار  و 
نشانگر  حالت،  این  در  هیدرولیکی  شاخص شکست  برای  شده  اندازه گیری 
اطمینان پذیری قابل توجه سیستم جهت تأمین حداقل فشار گره ای در تمامی 
گره های شبکه می باشد. در شکل 5 نیز، چگونگی توزیع فشار گره ای پس 
اجرای سناریو دوم در مدل هیدرولیکی نشان داده شده که افزایش یکنواختی 
در لایه های فشاری چه در ساعت حداقل مصرف و چه در ساعت حداکثر 
مصرف مشهود می باشد. این موضوع، بر کارآمدی قابل توجه روش پیشنهادی 
)برنامه بهینه مرتبط با سناریو دوم(، جهت کاهش نوسانات فشار گره ای صحه 

جدول 1. پارامترهای بهینه سازی جهت تعیین گام زمانی برای برنامه های مدیریت فشار مبتنی بر زمان

Table 1. Optimization parameters to determine the optimum time step for time-based pressure man-
agement schemes

 فشار مبتنی بر زمان های مدیریتسازی جهت تعیین گام زمانی برای برنامهپارامترهای بهینه. 1جدول 
Table 1. Optimization parameters to determine the optimum time step for time-based pressure management 

schemes 
 

 ردیف
گام زمانی 

 ریزیبرنامه

مقدار تابع هدف در 
 تکرار پایانی

CF(x) 

تابع هدف  تعداد دفعات سنجش
 در تکرار پایانی
𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅_𝐈𝐈𝐈𝐈 

وزن محاسباتی 
 تابع هدف
𝐟𝐟𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 

پارامتر کلی سنجش 
 سازیبهینه

TOEP 
1 1 56/56 00222 22/1 56/56 
2 0 77/55 11650 60/2 72/17 
3 5 53/50 16552 70/2 55/05 
4 2 37/00 12200 56/2 26/16 
5 5 57/55 2102 13/2 06/5 
6 5 15/51 6225 06/2 71/7 
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 تئوریکشبکه  -و پمپ دور متغیر شیرهای فشارشکنمبتنی بر زمان برنامه عملکردی . 4شکل 

Figure 4. Operational schedule for time-modulated PRVs and VSP in theoretical network 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 6 7 - 12 13 - 18 19 - 24
V-01 30.01 51.65 30.00 30.01
V-02 30.93 30.05 30.33 30.88
V-03 41.90 49.90 42.53 50.74
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SC01: Simultaneous PRVs

1 - 6 7 - 12 13 - 18 19 - 24
V-01 30.01 30.01 30.02 45.24
V-02 30.91 30.02 30.69 48.26
V-03 48.48 46.54 49.45 39.17
VSP 1.03 0.85 0.85 0.81
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SC02: Combinational Operation of  VSP & PRVs

شکل 4. برنامه عملکردی مبتنی بر زمان شیرهای فشارشکن و پمپ دور متغیر- شبکه تئوریک

Fig. 4. Operational schedule for time-modulated PRVs and VSP in theoretical network
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جدول 2. شاخص های عملکردی برای سناریوهای مدیریت فشار مبتنی بر زمان )شبکه تئوریک(

Table 2. Performance indicators for time-based pressure management scenarios (theoretical network) 
 های عملکردی برای سناریوهای مدیریت فشار مبتنی بر زمانشاخص. 2جدول 

Table 2. Performance indicators for time-based pressure management scenarios (theoretical network) 
 

رویکرد مدیریت 
 فشار

تابع 
 هدف

شاخص 
نوسانات 

قبل از اعمال 
مدیریت 

 فشار

شاخص 
نوسانات 
پس از 
اعمال 

مدیریت 
 فشار

کاهش  نرخ
شاخص 
 نوسانات
 )درصد(

درصد 
 پوشش

 های باگره
فشار 

مطلوب قبل 
از اعمال 
مدیریت 

 فشار

درصد 
 پوشش

 های باگره
فشار 

مطلوب بعد 
از اعمال 
مدیریت 

 فشار

رشد نرخ 
درصد 

پوشش 
های با گره

فشار 
 مطلوب
 )درصد(

 نرخ کاهش
 یدبمیانگین 

نشت 
 ساعتی
 )درصد(

شیرهای 
 %35/3 %55/7 %26/35 %52/56 %62/55 15/02 51/52 27/06 فشارشکن

شیرهای 
فشارشکن و 
 پمپ دور متغیر

11/16 51/52 57/12 52/76% 52/56% 22/35% 02/12% 52/3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در ساعت حداقل و حداکثر مصرف؛ الف( قبل؛ ب( بعد از اعمال مدیریت فشار به وسیله  تئوریکشبکه ای فشار گرههای رستری . لایه5شکل 
 شیرهای فشارشکن و پمپ دور متغیربرداری بهینه از ترکیب بهره

Figure 5. Nodal pressure (raster) layers in the theoretical network for minimum and maximum consumption 
hours: a) before, b) after the pressure management by hybrid operation of optimized PRVs & VSP 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 5. لایه های رستری فشار گره ای شبکه تئوریک در ساعت حداقل و حداکثر مصرف؛ الف( قبل؛ ب( بعد از اعمال مدیریت فشار به 
وسیله بهره برداری بهینه از ترکیب شیرهای فشارشکن و پمپ دور متغیر

Fig. 5. Nodal pressure (raster) layers in the theoretical network for minimum and maximum consump-
tion hours: a) before, b) after the pressure management by hybrid operation of optimized PRVs & VSP
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می گذارد.
بررسی لایه های فشاری نمایان در این شکل، امکانی را فراهم می آورد تا 
با ارزیابی توزیع فشار چه به صورت مکانی و چه زمانی، روند کاهش نوسانات 
از طریق اجرای سناریو ترکیبی را به صورت گرافیکی نیز مورد تحقیق قرار 
و  حداقل  حدود  رعایت  ضمن  که  داشت  بیان  می توان  مبنا،  این  بر  گیرد. 
حداکثر فشار مجاز )به ترتیب معادل فشار 25 و 50 متر( در سطح گره های 
شبکه تئوریک، بازه نزدیک به فشار مطلوب یعنی محدوده فشار 30 تا 35 
ایجاد یکنواختی  به  امر منتهی  اکثریت گره ها فراهم شده و همین  متر، در 
فشار در سطح شبکه برای هر یک از شرایط حداقل و حداکثر مصرف گردیده 
است. به عبارتی، می توان گفت که اجرای سناریو دوم سبب شده تا درصد 
تا  از 9/09 درصد  تا 35 متر،  پوشش گره های دارای فشار در محدوده 30 
72/73 درصد در ساعت حداقل مصرف و از 54/55 درصد تا 77/27 درصد 

در شرایط حداکثر مصرف افزایش یابد.

مطالعه موردی دو: شبکه واقعی- 2- 3
مورد  واقعی  شبکه ای  در  پیشنهادی  روش های  کارایی  دوم،  بخش  در 
در  مختلف  سناریوهای  ارزیابی  امکان  وسیله،  بدین  تا  گرفت  قرار  آزمایش 
فراهم  است،  همراه  بیشتر  بهره برداری  چالش های  با  که  بزرگ تر  مقیاسی 
گردد. برای این منظور، شبکه آبرسانی پهنه I-1 در شهر مشهد برگزیده شد 
تا اجرای سناریوهای ترکیبی و مجزا با هدف مدیریت هوشمند فشار میسر 
گردد. از جهت ارتفاعی، پایین ترین و بالاترین گره های مصرفی این شبکه 
در ترازهای 1074 و 1213 متر قرار دارند. افزون بر این، در شبکه مذکور 
مجموع طول لوله ها برابر 89/173 کیلومتر )معادل 1149 عدد لوله ( می باشد. 
در  که  بوده  ثقلی  صورت  به   I-1 شبکه  موجود  وضعیت  در  جریان  رژیم 
مطالعه حاضر، یک پمپ دور متغیر )در تراز 1215 متر( نیز به آن اضافه شده 
است. علاوه بر این، شبکه مذکور دارای 19 شیر فشارشکن است که از این 
میان، 17 شیر فشارشکن به صورت فعال عمل نموده و مجموعه شیرآلات 
و  فشاری(  پهنه های  )مرز  مرزی  فشارشکن  شیرهای  نوع  دو  در  کاربردی 
داخلی )داخل پهنه های فشاری( مورد استفاده بوده اند. افزون بر این، با توجه 
به وسعت و گستردگی شبکه توزیع آب در این پهنه، فرآیند اسکلت بندی نیز 
برای آن اجرا گردید تا امکانی جهت ارتقاء کارایی و استفاده پذیری و همچنین 
منظور،  این  برای  شود.  فراهم  بهینه سازی  اهداف  بر  مدل  تمرکز  افزایش 
Water- 1 آن در نرم افزار رفرآیند اسکلت بندی با بهره گیری از ابزار متناظ

1  Skelebrator Skeletonizer

GEMS صورت پذیرفت و مکانیسم هایی همچون حذف شاخه ها2 )حذف 

لوله های  انتقال مصارف(، حذف  با  تا یک سطح و همراه  انشعابات حداکثر 
موازی و ایجاد لوله معادل مبتنی بر قطر3 )حذف لوله های موازی حداکثر تا 
یک سطح( و حذف لوله های سری و ایجاد لوله معادل مبتنی بر قطر4 )حذف 
لوله های سری حداکثر تا یک سطح( به کار گرفته شدند. در این شرایط، با 
از میان بردن عناصری که از اثرگذاری پایین در دقت مدل سازی برخوردارند، 
حجم و زمان اجرای محاسبات به صورت قابل توجهی کاهش یافت. ساختار 

شبکه پس از اجرای اسکلت بندی در شکل 6 نمایان گردیده است.
از سوی دیگر، اجرای سناریوهای دوگانه مدیریت فشار در این شبکه با 
ویژگی های مشابه حالت پیشین در خصوص شبکه تئوریک )مانند سازوکار 
گرفت.  انجام  تصمیم گیری(  متغیرهای  تغییرات  محدوده  و  تعداد  سناریوها، 
تنها نکته قابل توجه در این زمینه، ویژگی های متمایز ایستگاه پمپاژ در شبکه 
I-1 است که از دو پمپ موازی )یک پمپ فعال و یک پمپ رزرو( با دور 
ثانیه  لیتر بر  پایه 1450 دور بر دقیقه، تشکیل شده و قادر است دبی 158 
را تا ارتفاع 17 متری پمپاژ نماید. در شبکه واقعی، حداکثر دبی روزانه برابر 
144/43 لیتر بر ثانیه است که نوسانات مصرف ساعتی متناظر با آن برحسب 
الگوی مصرف ارائه شده در شکل 7 می باشد. مدل سازی دبی نشت ساعتی 
 L.S-1.m-0.5( نیز در این حالت، با فرض مقداری ثابت برای ضریب آبفشان

0/02( صورت پذیرفته است.
ژنتیک  الگوریتم  تنظیمی  پارامترهای  بهینه  مقادیر  واقعی،  شبکه  در 
تدوین  جهت  بهینه  زمانی  گام  و  گردید  تعیین  حساسیت  تحلیل  اجرای  با 
مدول های مبتنی بر زمان نیز برابر مقدار متناظر آن در شبکه تئوریک مدنظر 
از  یک  هر  با  مرتبط  بهره برداری  برنامه های  مجموع،  در  لذا  گرفت.  قرار 
سناریوهای مجزا و ترکیبی به صورت مدول های چهار فازی )با گام زمانی 6 

ساعته( حاصل شد که جزئیات آن در شکل 8 منعکس گردیده است. 
با ایجاد برنامه های بهینه جهت بهره برداری از تجهیزات کنترل فشار در 
هر دو سناریو و همچنین پیاده سازی آن ها در مدل هیدرولیکی شبکه واقعی، 
سناریوهای  اجرای  از  پس  و  پیش  شرایط  در  ارزیابی  شاخص های  مقادیر 
مدیریت فشار، محاسبه گردید که نتایج آن در جدول 3 ارائه شده است. با 
بررسی مقادیر موجود در این جدول، می توان اثربخشی سناریوهای مختلف 
را مقایسه نمود و از این طریق، مناسبت ترین رویکرد جهت کنترل فشار در 

2  Branch Collapsing 

3  Parallel Pipe Merging
4  Series Pipe Merging
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 مشهد( جهت اجرای تحلیل هیدرولیکیشهر  I-1نمایی از مدل شبکه واقعی )زون . 6شکل 

Figure 6. Layout of the real network (I-1 zone in Mashhad city) 
adopted in the hydraulic analysis 

شکل 6. نمایی از مدل شبکه واقعی )زون I-  شهر مشهد( جهت اجرای تحلیل هیدرولیکی

Fig. 6. Layout of the real network (I-1 zone in Mashhad city) adopted in the hydraulic analysis
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روزی تغییرات ضرایب مصرف در طول ساعات شبانهالگو. 7شکل   

Figure 7. Pattern of daily demand coefficients variation in real network 

 

شکل 7. الگوی مصرف شبانه روز شبکه واقعی

Fig. 7. The daily demand pattern of the real network



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 10، سال 1401، صفحه 3657 تا 3674

3670

 

 
 

 
 شبکه واقعی -. برنامه عملکردی مبتنی بر زمان شیرهای فشارشکن و پمپ دور متغیر8شکل 

Figure 8. Operational schedule for time-modulated PRVs and VSP in the real network 

 

1 - 6 7 - 12 13 - 18 19 - 24
PRV01 36.18 36.82 38.49 36.66
PRV02 30.03 30.00 30.00 30.00
PRV03 32.32 30.25 30.38 30.45
PRV04 30.01 30.01 30.00 30.00
PRV05 30.00 30.02 31.48 30.76
PRV06 30.00 30.03 30.00 30.03
PRV07 30.00 30.00 30.00 30.00
PRV08 30.02 30.06 30.10 30.00
PRV09 30.01 30.00 30.00 30.00
PRV10 54.26 55.55 55.66 54.54
PRV11 31.29 34.54 32.02 42.57
PRV12 30.02 30.01 30.00 30.00
PRV13 46.49 47.12 47.11 48.28
PRV14 38.83 40.73 40.40 39.65
PRV15 35.40 36.49 35.64 34.85
PRV16 30.04 30.05 30.51 30.18
PRV17 60.00 60.00 59.95 59.95
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SC01: Simultaneous PRVs

1 - 6 7 - 12 13 - 18 19 - 24
PRV01 36.30 36.68 36.66 36.52
PRV02 30.00 30.00 30.00 30.00
PRV03 30.01 30.02 30.00 30.00
PRV04 30.00 30.00 30.00 30.00
PRV05 30.00 30.00 30.04 30.00
PRV06 30.00 30.00 30.00 30.00
PRV07 30.00 30.00 30.00 30.00
PRV08 30.00 30.00 30.00 30.00
PRV09 30.00 30.00 30.00 30.00
PRV10 50.51 49.32 52.73 49.72
PRV11 30.02 30.46 30.20 34.04
PRV12 30.00 30.00 30.00 30.00
PRV13 44.74 44.38 45.57 45.43
PRV14 37.26 39.40 39.07 39.63
PRV15 35.55 34.84 34.89 35.36
PRV16 30.00 30.00 30.01 30.00
PRV17 58.04 49.22 54.36 56.01
VSP 0.85 0.85 0.86 0.86

0.84
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.86
0.86
0.86
0.86

25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00

R
el

at
iv

e 
Pu

m
p 

Sp
ee

d

PR
V

 S
et

tin
g 

(m
)

Time (hrs)

SC02: Combinational Operation of  VSP & PRVs

شکل 8. برنامه عملکردی مبتنی بر زمان شیرهای فشارشکن و پمپ دور متغیر- شبکه واقعی

Fig. 8. Operational schedule for time-modulated PRVs and VSP in the real network
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شبکه را تعیین نمود.
دو  هر  کارگیری  به  که  نمود  بیان  می توان  فوق،  جدول  مشاهده  با 
زمینه  در  چه  قابل توجهی  بهره وری  با  شبکه  این  در  فشار  مدیریت  سناریو 
کاهش نوسانات و چه افزایش درصد پوشش گره های با فشار مطلوب همراه 
بوده است؛ با این وجود، سناریو دوم مبتنی بر استفاده همزمان از شیرهای 
فشارشکن و پمپ دور متغیر منتهی به ایجاد نرخ کاهشی بیشتر برای شاخص 
پوشش  درصد  شاخص  برای  بالاتر  رشد  نرخ  و  درصد(   36/04( نوسانات 
مقایسه  رو،  این  از  است.  گردیده  درصد(   9/54( مطلوب  فشار  با  گره های 
نتایج به دست آمده مؤید کارایی بیشتر سناریو دوم در مقایسه با استفاده از 
شیرهای فشارشکن در سناریو اول می باشد و در مجموع، سناریو ترکیبی به 
عنوان روش پیشنهادی این مطالعه جهت تنظیم فشار در شبکه واقعی مطرح 
می گردد. در خصوص دیگر شاخص های ارزیابی نیز می توان مشاهده کرد که 
پیاده سازی سناریو دوم توانسته نرخ کاهشی بیشتر برای شاخص میانگین دبی 
نشت ساعتی )6/67 درصد( فراهم کند و مقدار شاخص شکست هیدرولیکی 
را نیز برابر 18درصد نتیجه دهد. عدد اندازه گیری شده برای این شاخص در 
مقایسه با حداکثر مجاز آن )که معادل 0/01 معرفی شد( ]20[، مقداری بیشتر 
است و با این حال، میزانی مطلوب برای شبکه مورد مطالعه ارزیابی می گردد؛ 
پهنه های  وجود  همچنین  و  مصرفی  گره های  تعدد  حالت،  این  در  که  چرا 
فشاری منجر به آن شده که شبکه واقعی در مقیاسی کاملًا متفاوت با شبکه 

قابل توجه  مبنا، رشد  بر همین  و  تلقی گردد  معرفی شده در تحقیق مذکور 
شاخص شکست هیدرولیکی قابل انتظار باشد. در ادامه، چگونگی توزیع فشار 
در گره های شبکه از طریق نمایش لایه های رستری فشار گره ای متناظر با 
ساعات حداقل و حداکثر مصرف، در شکل 9 نشان داده شده است. همانطور 
که در این تصویر مشاهده می شود، اجرای سناریو ترکیبی مدیریت فشار نه  
تنها منجر به کاهش نوسانات زمانی و مکانی فشار گردیده، بلکه یکنواختی 
مناسبی را نیز جهت تأمین فشار مطلوب در گره های مختلف شبکه فراهم 

نموده است.
با توجه به نحوه توزیع فشار گره ای نمایان در این شکل، می توان بیان 
نمود که پس از پیاده سازی روش پیشنهادی، مقادیر فشار گره ای بالاتر از حد 
بیشینه )فشار معادل 60 متر( و همچنین فشارهای پایین تر از حداقل فشار 
مورد نیاز برای ساختمان های یک طبقه )فشار معادل 14 متر(، در سطح شبکه 
از میان رفته و مضاف بر این، سطح متناظر با دامنه فشار مطلوب )فشار معادل 
28 تا 45 متر( نیز چه در شرایط حداقل مصرف و چه در ساعت حداکثری 
آن، با گسترش قابل توجهی همراه شده است؛ یعنی، درصد پوشش گره های 
با فشار مطلوب طی ساعت حداقل مصرف از 49/32 درصد به 56/62 درصد 
درصد   60/96 به  درصد   52/05 از  نیز  حداکثر مصرف  در ساعت  و  رسیده 

افزایش پیدا نموده است.

جدول 3. شاخص های عملکردی برای سناریوهای مدیریت فشار مبتنی بر زمان )شبکه واقعی(

Table 3. Performance indicators for time-based pressure management scenarios (real network)

 )شبکه واقعی( زمان های عملکردی برای سناریوهای مدیریت فشار مبتنی بر. شاخص3جدول 
Table 3. Performance indicators for time-based pressure management scenarios (real network) 

 

رویکرد مدیریت 
 فشار

تابع 
 هدف

شاخص 
نوسانات قبل 

از اعمال 
مدیریت 

 فشار

شاخص 
نوسانات 

پس از اعمال 
مدیریت 

 فشار

نرخ کاهش 
شاخص 
نوسانات 
 )درصد(

درصد پوشش 
 های باگره

فشار مطلوب 
قبل از اعمال 
 مدیریت فشار

درصد 
پوشش 

 های باگره
فشار مطلوب 
بعد از اعمال 

مدیریت 
 فشار

نرخ رشد 
درصد 

پوشش 
های با گره

فشار مطلوب 
 )درصد(

نرخ کاهش 
میانگین دبی 
نشت ساعتی 

 )درصد(

شیرهای 
65/525 فشارشکن  63/560  31/055  52/02%  56/62%  07/65%  30/7%  65/0%  

شیرهای 
فشارشکن و پمپ 

 دور متغیر
01/052  63/560  62/006  22/55%  56/62%  53/63%  62/3%  57/5%  
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نتیجه4گیری-44
شبکه  در  فشار  هوشمند  مدیریت  مختلف  سناریوهای  مطالعه،  این  در 
نوسانات  کاهش  هدف  با  و  فشار  تنظیم  تجهیزات  از  استفاده  با  آبرسانی 
زمانی و مکانی مقادیر فشار گره ای مورد تحقیق قرار گرفت. مدیریت فشار 
ترکیب  از  بهره برداری  و  اول  سناریو  در  فشارشکن  شیرهای  از  استفاده  با 
شیرهای فشارشکن و پمپ دور متغیر در سناریو دوم طراحی و بهره وری هر 
هیدرولیک شبکه  ارزیابی  اساس شاخص های  بر  نیز  سناریوها  این  از  کدام 

از جمله شاخص نوسانات فشار، نرخ نشت ساعتی، درصد پوشش گره های 
پذیرفت.  انجام  هیدرولیکی  شکست  شاخص  همچنین  و  مطلوب  فشار  با 
مدول های  به  دستیابی  جهت  بهینه سازی  ابزار  عنوان  به  ژنتیک  الگوریتم 
از تجهیزات کنترل فشار به کار  با هدف بهره برداری بهینه  مبتنی بر زمان 
گرفته شد. طی مرحله صحت سنجی نیز، دو شبکه تئوریک و واقعی جهت 
آمده  دست  به  نتایج  گردید.  انتخاب  فشار  مدیریت  سناریوهای  پیاده سازی 
در خصوص شاخص های ارزیابی )پس از پیاده سازی هر یک از سناریوهای 

 

 
ه به وسیلای شبکه واقعی در ساعت حداقل و حداکثر مصرف؛ الف( قبل؛ ب(: بعد  از اعمال مدیریت فشار های رستری فشار گره. لایه9شکل 

 کن و پمپ دور متغیربرداری بهینه از ترکیب شیرهای فشارشبهره
Figure 9. Nodal pressure (raster) layers in the real network for minimum and maximum consumption hours: 

a) before, b) after the pressure management by hybrid operation of optimized PRVs & VSP 
 

 

 

 

 

شکل 9. لایه های رستری فشار گره ای شبکه واقعی در ساعت حداقل و حداکثر مصرف؛ الف( قبل؛ ب(: بعد  از اعمال مدیریت فشار به 
وسیله بهره برداری بهینه از ترکیب شیرهای فشارشکن و پمپ دور متغیر

Fig. 9. Nodal pressure (raster) layers in the real network for minimum and maximum consumption 
hours: a) before, b) after the pressure management by hybrid operation of optimized PRVs & VSP
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دوگانه( نشان داد که استفاده از ترکیب شیرهای فشارشکن و پمپ دور متغیر 
دیگر،  عبارت  به  است.  بوده  بیشترین سودمندی همراه  با  دو شبکه  در هر 
اجرای این سناریو در شبکه های  تئوریک و واقعی به ترتیب با کاهش 75/4 
و 36 درصدی شاخص نوسانات و رشد 10/2 و 9/5 درصدی شاخص درصد 
بهینه  به عنوان رویکرد  لذا  فشار مطلوب همراه گردید؛  با  پوشش گره های 

مدیریت فشار در شبکه های مورد مطالعه، معرفی می شود.
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